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33Достижения полувековой 
деятельности

11 ноября 2011 года исполнится 50 лет с момента пуска 
первого гидроагрегата Братской гидроэлектростанции. Несмо-
тря на почтенный возраст, она остается одной из крупнейших 
ГЭС страны по мощности (4500 МВт — это третье место в Рос-
сии после Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС и одиннад-
цатое в мире), лидирует в России по среднегодовой выработке 
электроэнергии (22,5 млрд кВтч). Глядя на величественную бе-
тонную плотину, перегораживающую девятисотметровый ка-
ньон, трудно представить, что чуть более полувека назад здесь 
гремел Падунский порог и росла тайга. Строительство станции, 
начатое в 1955 году, стало первым этапом не только развития 
большой энергетики Восточной Сибири, но и строительства 
крупного промышленного центра и самого города Братска. 

В январе 2010 года агрегаты Братской ГЭС выработали 
триллионный киловатт-час электроэнергии. Этот результат 
сегодня является вторым среди гидроэлектростанций мира 
и первым в Евразии. Для сравнения: вся Россия потребила 
в 2009 году около 970 млрд кВтч, такого количества энергии 
хватило бы для производства 70 млн т алюминия, а при взры-
ве мощной термоядерной бомбы (58 Мт) выделяется энер-
гия, эквивалентная 1/15 нашей выработки. Для того чтобы 
произвести такое же количество электроэнергии на эффек-
тивной тепловой электростанции, потребовалось бы сжечь 
около 500 млн т угля (более 7 млн вагонов, или по 400 ваго-
нов ежедневно на протяжении 48 лет). 

Как отметил генеральный директор ОАО «Иркутскэнер-
го» Евгений Федоров, триллион киловатт-часов Братской 
ГЭС — это не просто значимая круглая цифра в российской 
энергетике, не просто событие с большой буквы в мировом 
масштабе. В триллионный киловатт Братской ГЭС вложен ге-
роический труд первых гидростроителей, вообще строителей 
легендарного Братска, труд профессионалов – энергетиков, 
которые успешно эксплуатируют этот уникальный объект уже 
почти полвека. 
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Братская ГЭС —  
флагман российской гидроэнергетики

Молодкин К. А., 
заместитель начальника ПТО Братской ГЭС

Надежность оборудования
Несмотря на значительный срок эксплуатации, составля-

ющий сегодня 49 лет, Братская ГЭС остается достаточно на-
дежной. В среднем в год на оборудовании станции происходит 
около шести инцидентов, большая часть которых не связана с 
повреждением основных узлов. Учитывая огромное количество 
единиц оборудования, эту величину можно считать приемле-
мой. Кроме возраста станции, также влияют на количество отка-
зов оборудования такие факторы, как: постоянная работа агре-
гатов в режиме регулирования частоты и перетоков мощности, 
суровые климатические условия, вибрации, электромагнитные 
поля высокой напряженности, недочеты периода проектирова-
ния и строительства. За последние 10 лет к ним добавились: 
низкое качество материалов и запасных частей, постоянное ре-
формирование отрасли, сокращение численности персонала, 
недостаток профильных подрядчиков и заводов. 

Для поддержания высокого уровня надежности в сло-
жившихся условиях необходимо постоянно отслеживать со-
стояние оборудования и заблаговременно планировать рабо-
ты по ремонту, реконструкции и модернизации. Сложности и 
важности данной задаче добавляет тот факт, что, учитывая 
шестилетний межремонтный интервал, для полной замены 
какого-либо основного узла или системы на всех гидроагре-
гатах требуется от 6 до 9 лет.

Открытые распределительные 
устройства Братской ГЭС

Распределительное устройство Братской ГЭС, соединяю-
щее станцию со всеми прилегающими частями энергосисте-
мы, является одной из крупнейших подстанций в Сибири. ОРУ 
500 кВ выполнено по полуторной схеме на одиннадцать присо-
единений: четыре укрупненных блока (по два генератора общей 
мощностью 500 МВт на один трансформатор), пять воздуш-
ных линий электропередачи (две ВЛ уходят в иркутском на-
правлении, две в красноярском и одна на Усть-Илимскую ГЭС) 
и две группы автотрансформаторов для связи с ОРУ 220 кВ. 
Распределительное устройство 220 кВ выполнено в виде двух 
секционированных систем шин с обходной, общее количество 
присоединений — 32. В том числе два автотрансформатора, 
десять одиночных блоков по 250 МВт, двадцать линий 220 кВ, 
двенадцать из которых питают Братский алюминиевый завод, 
являющийся крупнейшим в мире и потребляющий более поло-
вины производимой электростанцией энергии. 

Все главные повышающие трансформаторы расположены 
на площадке между зданием ГЭС и плотиной. Трансформаторы 
укрупненных блоков, представляющие собой трехфазную груп-
пу однофазных трансформаторов ОРЦО 210000/500, связаны 
с ОРУ 500 четырьмя воздушными переходами. Одиночные бло-
ки с трансформаторами ТЦ 300000/220 подключены к ОРУ 220 
маслонаполненными кабельными линиями высокого давления.

Для распределительных устройств Братской ГЭС харак-
терны большие значения токов короткого замыкания (в свя-
зи с этим предусмотрена только раздельная работа секций 
220 кВ, секционные выключатели отсутствуют), частая рабо-
та коммутационных аппаратов, обусловленная количеством 
присоединений и регулирующей функцией станции, большой 
срок эксплуатации оборудования (28 из 36 выключателей 
220 кВ эксплуатируются более 30 лет).

Реконструкция ОРУ 500 кВ 
Для поддержания высочайшего уровня надежности ведет-

ся постоянная работа по реконструкции и модернизации. В пе-
риод с 2003 по 2007 годы все воздушные выключатели 500 кВ 
заменены на современные элегазовые колонковые типа GL-317 
производства фирмы Areva. Это позволило значительно сни-
зить расход сжатого воздуха, сократить затраты на эксплуа-
тацию воздушного хозяйства и ремонт выключателей. Выпол-
няется работа по замене маслонаполненных измерительных 
трансформаторов на элегазовые, устаревшие регистраторы 
аварийных процессов заменены на современные цифровые, на 
смену разрядникам пришли нелинейные ограничители перена-
пряжений. При ремонте разъединителей производится замена 
фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные. 

Постоянно ведется работа по технико-экономическому 
обоснованию замены оборудования на новое — более со-
временное и надежное. Рассматривается вопрос замены 
разъединителей, замены защит ВЛ и автотрансформаторов, 
реконструкции системной противоаварийной автоматики, не-
обходимость приобретения резервной фазы выключателя.

Реконструкция ОРУ 220 кВ
Аналогичные работы ведутся на ОРУ 220 кВ. Замена воз-

душных выключателей на элегазовые начата в 2009 году, 
в настоящее время заменены выключатели трех присоедине-
ний. Завершение этого проекта позволит отказаться от экс-
плуатации воздушного хозяйства ОРУ, значительно снизив 
издержки. Ведется замена измерительных трансформаторов 
тока, завершена замена разрядников на ОПН. При ремонтах 
выполняется замена фарфоровой опорной изоляции оши-
новки и разъединителей на полимерную.

Несмотря на длительный срок службы, состояние масло-
наполненных кабелей 220 кВ не вызывает опасений. Это под-
тверждается как данными исследований и диагностики, так 
и статистикой — повреждений, связанных со старением изо-
ляции, не отмечено. При этом оборудование маслоподпит-
ки кабелей, имеющее в своем составе большое количество 
механических элементов (насосов, клапанов, задвижек), мо-
рально и физически устарело и требует замены.

Замена силовых трансформаторов
Практически все силовые трансформаторы 220 и 500 кВ, 

а также автотрансформаторы, относительно недавно замене-
ны на новые и находятся в хорошем состоянии. Исключение 
составляют только три фазы трансформатора 3Т, входящего 
в состав укрупненного блока № 3. Там до сих пор эксплуати-

руются трансформаторы ОЦГ 210000/500, произведенные в 
60-е годы. Замена данных трансформаторов запланирована 
на ближайшее время и позволит не только значительно по-
высить надежность работы станции, но и снизить пристанци-
онные потери электроэнергии. Кроме того, рассматривается 
приобретение новой резервной фазы автотрансформатора.

Реконструкция гидроагрегатов
На Братской ГЭС установлено 18 гидроагрегатов по 

250  МВт с радиально-осевыми турбинами РО-662-ВМ-550, 
рассчитанными на напор 100 м и расход 280 м3/с. На послед-
них шести машинах рабочие колеса турбин заменены на но-
вые типа РО-115-В-558.

Синхронные вертикальные гидрогенераторы СВ-1190/ 
250-48 имеют номинальное напряжение на выводах 15,75 
кВ и частоту вращения 125 оборотов в минуту. Тиристорная 
система возбуждения генератора выполнена по независи-
мой схеме со вспомогательным генератором мощностью 3,8 
МВА, расположенным на одном валу с главным. 

На станции ведется регулярный контроль вибрационного 
состояния гидроагрегатов, на трех машинах смонтированы ста-
ционарные системы вибромониторинга. Данные проводимых 
обследований показывают, что все агрегаты имеют характер-
ную зону нежелательной работы в диапазоне от 80 до 150 МВт, 
обусловленную характером протекания гидродинамических 
процессов в проточной части при работе радиально-осевой 
турбины в режиме частичных нагрузок. Некоторые гидроагре-
гаты имеют более широкие зоны, что связано с механическим 
и гидравлическим дисбалансом старых рабочих колес и прочи-
ми дефектами. За минимизацией времени работы агрегатов в 
нежелательных режимах следит контроллер группового регу-
лятора активной и реактивной мощности, в который заносятся 
индивидуальные данные по каждой машине.

Большой срок службы и постоянная работа станции в ре-
жиме регулирования частоты и перетоков мощности вызыва-
ют развитие усталостных повреждений наиболее нагруженных 
узлов. Наиболее ярким примером являются трещины на лапах 
грузонесущей крестовины гидроагрегата № 5, выявленные при 
внеочередных осмотрах, проведенных после аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС. Одновременно с заваркой данных поврежде-
ний было выполнено усиление крестовины по рекомендациям 
НПО ЦКТИ, позволяющее снизить концентрацию напряжений 
(данные работы сейчас выполняются на крестовинах всех агре-
гатов). Повторная дефектоскопия, выполненная после ввода 
оборудования в работу, не выявила развития повреждений. 

Аналогичная ситуация возникла в сентябре 2009 года, 
когда произошел срез пальца регулирующего кольца, при-
ведший к выводу гидроагрегата № 12 в ремонт по неотлож-
ной заявке. Контроль металла также указал на усталостный 
характер повреждений.

Но факт остается фактом. Сегодня гидроагрегаты стан-
ции работают гораздо надежнее, чем в первые годы эксплуа-
тации и спустя 20 и 30 лет. Причиной этого является посто-
янная работа по ремонту, реконструкции и модернизации. 
В  период капитальных ремонтов, выполняемых примерно 
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раз в 6 лет, на гидроагрегатах выполняется огромный объ-
ем работ. Сегодня ремонты производятся с полной разбор-
кой машины, что привело к увеличению продолжительности 
ремонта с нормативных 45 дней до 6, а иногда и 12 месяцев. 
Причина такого увеличения трудозатрат на ремонт не только 
в возрасте агрегатов, но и в работе станции в регулировании, 
а также в повышенной кавитации, вызванной малым заглу-
блением гидроагрегатов относительно нижнего бьефа. 

В период капитального ремонта сегодня производятся ра-
боты по ремонту статора главного генератора с частичной пере-
клиновкой пазов, работы по ремонту ротора с заменой дефект-
ной изоляции полюсов, ремонт вспомогательного генератора, 
производится замена воздухоохладителей и верхних воздухо-
разделяющих щитов. Выполняется большой объем работ по 
устранению повреждений проточной части гидротурбины, ре-
монт кинематики системы регулирования, ремонт подпятни-
ка, турбинного и генераторного подшипников, а также ремонт 
вспомогательного оборудования и строительных конструкций.

Одновременно выполняются работы по замене релейных 
защит блока на микропроцессорные, внедрению автоматизи-
рованной системы управления гидроагрегатом, замене агре-
гатного щита собственных нужд, замене систем тиристорного 
возбуждения, замене маслонапорных установок, производит-
ся установка систем вибрационного контроля и ультразвуко-
вых расходомеров. 

Гидроагрегаты №№ 13–18 имели временные водоприем-
ники и работали в период наполнения водохранилища при по-
ниженных напорах. Это привело к значительному кавитаци-
онному износу их рабочих колес и снижению коэффициента 
полезного действия. Сегодня закончена реализация проекта 
по замене рабочих колес этих машин на новые, выполненные 
из специальной стали с высокой стойкостью к воздействию 
кавитации. Значительный прирост КПД позволяет говорить о 
высокой экономической эффективности данного мероприя-
тия, кроме того, проект одобрен для совместного финанси-
рования в рамках механизмов Киотского протокола. 

Перспективные работы  
по реконструкции гидроагрегатов

Несмотря на то, что объемы выполняемых работ впечатля-
ют, постоянно появляются новые задачи. Увеличение мощности 
гидроагрегатов с проектных 225 МВт до 250 МВт, а также по-
стоянные изменения нагрузок, связанные с работой в режиме 
регулирования, привели к повышенному износу части деталей 
систем регулирования гидроагрегатов, что позволяет говорить 
о необходимости их усиления. Остается открытым вопрос пе-
ревода подпятников гидроагрегатов №№ 10, 11 с гидравличе-
ских опор на жесткие винтовые опоры сегментов. С увеличени-
ем внимания к вибрационным характеристикам оборудования 
обострилась проблема восстановления поверхности втулки ге-
нераторного подшипника и поверхности рубашки вала, работа-
ющей в зоне турбинного подшипника. Рассматривается вопрос 
замены изоляции обмоток статоров главных генераторов, за-
мененной в 70-е годы, в связи с появлением первых признаков 
старения (отказ 12Г, пробой стержня 18Г при испытаниях). 

Замена рабочих колес на гидроагрегатах №№ 1–12 не явля-
ется полностью окупаемым мероприятием в связи с достаточ-
но высокой эффективностью существующих турбин. Прирост 
КПД на данных агрегатах составит около 3%, что при суще-

ствующих тарифах на электроэнергию позволит окупить толь-
ко половину всех затрат. Однако при замене рабочего колеса 
впервые с момента монтажа производится полная разборка 
турбины, что позволяет выявить и устранить большую часть 
скрытых дефектов. В связи с этим в настоящее время рассма-
тривается возможность продолжения реализации проекта.

Вспомогательное оборудование
Кроме генераторов и распредустройств, на территории 

Братской ГЭС, составляющей порядка 1,76 кв. км, находит-
ся большое количество вспомогательного оборудования, не-
обходимого для осуществления нормальной работы объек-
та. Это и три компрессорные, различные насосные осушения 
(четыре из которых расположены в плотине и три в здании 
ГЭС), грузоподъемные механизмы (три мостовых крана в МЗ, 
два козловых крана на гребне, один козловой кран на мосту 
НБ, один на шахтном подъемнике). Сеть собственных нужд 
включает восемь секций КРУ 6кВ, пятнадцать трансформа-
торов 6/0,4 кВ, 8,5 км кабельных линий 6 кВ, 31 щит 0,4 кВ. 
Четыре аккумуляторные батареи питают расположенные в 
машинном зале и на двух релейных щитах системы защит. 
Кроме того, на Братской ГЭС размещены устройства систем-
ной противоаварийной автоматики, оборудование связи. На 
территории гидроузла находится 77 зданий и сооружений, 
более 17 км автодорог, железнодорожная ветка к ОРУ, более 
13 км дренажных галерей и тоннелей, 6,6 км кабельных гале-
рей. Большая часть вышеуказанного оборудования эксплуа-
тируется со времен строительства электростанции.

Сегодня персоналом станции ведутся работы по повыше-
нию надежности электроснабжения собственных нужд: при-
обретены три резервных дизельных генератора, выполняется 
замена щитов собственных нужд (замена КРУ и кабелей 6 кВ 
находится в стадии технико-экономического обоснования). 
Завершены работы по замене главного щита управления, ве-
дется замена аккумуляторных батарей и щитов постоянного 
тока, начат проект по замене оборудования для перевода ги-
дроагрегатов в режим синхронного компенсатора. Постоянно 
дорабатывается комплексная система безопасности.

Заключение
В заключение хочется повторить, что, несмотря на боль-

шой срок эксплуатации оборудования, показатели надежно-
сти остаются на высоком уровне. Этот результат достигнут за 
счет работы по выявлению дефектов, ремонту и модерниза-
ции, которая ведется непрерывно с момента пуска первого 
гидроагрегата по настоящее время. При сохранении высоко-
го уровня эксплуатации и должного внимания к оборудова-
нию, зданиям и сооружениям Братская ГЭС даст нашей стра-
не еще не один триллион киловатт-часов электроэнергии.

Справка:
ОАО «Иркутскэнерго» — крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транс-
портные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании — 12,9 ГВт, в том числе ГЭС — более 9 ГВт. Суммарная 
производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) — 14,9 млн т в год. Федеральному агентству  по управлению государственным имуществом принадлежит 40 % 
акций ОАО «Иркутскэнерго», 50,19 % акций находятся в собственности крупнейшей российской частной энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» (принадлежит En + Group). 

Тел. (3952) 790–300, факс (3952) 790–899
664025 Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

www.irkutskenergo.ru

На сегодняшний день в российской энергетике сложи-
лась сложная ситуация, обусловленная двумя факторами: 
сильный износ основных мощностей, связанный с мораль-
ным устареванием основной части оборудования, устарев-
шими технологическими схемами объектов маслохозяйства, 
и недостаточное финансирование инновационных проектов, 
направленных на поддержание действующих производствен-
ных мощностей. Эти факторы являются основными и приво-
дят к низкой эффективности производства электроэнергии 
на энергообъектах России. 

Целью предлагаемых технологий является способствова-
ние выходу российской энергетики на более эффективный 
способ управления активами и процессом генерации энергии. 
Одним из инструментов повышения эффективности генера-
ции и использования энергии является уменьшение количе-
ства ресурсов, затрачиваемых на ее производство. Очевидно, 
что решение этого вопроса невозможно без внедрения инно-
вационных проектов, направленных на поддержание техниче-
ской конкурентоспособности российской энергетики.

Одним из ресурсов, используемых в процессе генерации, 
является масло. Очевидно, что само масло не является непо-
средственно средством производства, однако оно выполняет 
функции, без осуществления которых работа гидроагрегатов 
не представляется возможной. Квалифицирование масла как 
ресурса обусловлено необходимостью периодического его 
обновления, в силу объективного его загрязнения элемента-
ми, которые попадают в масло в процессе транспортировки, 
хранения, эксплуатации и оказывают негативное влияние на 
условия работы основного оборудования. Вследствие непол-
ноценности выполнения маслом его функций не только сни-
жается эффективность процесса генерации, но и происходят 
отказы оборудования. Таким образом, значимость масла для 
эффективного и бесперебойного функционирования генери-
рующего и распределяющего оборудования определена.

Метод сверхглубокой очистки энергетических масел 
и внутренних поверхностей маслонаполненного 
оборудования как способ повышения надежности 
и эффективности функционирования объектов 
энергетики ОАО «РусГидро»

Назрела острая проблема модернизации маслохозяйств 
генерирующих объектов. При этом основной целью должно 
являться продление сроков эксплуатации масла и значитель-
ное сокращение объемов закупок свежих масел. Продление 
сроков эксплуатации напрямую зависит от возможности про-
водить сверхглубокую очистку масла и внутренних поверхно-
стей маслонаполненного оборудования и при необходимости 
проводить его регенерацию на работающих гидротурбинах. 
Эти факторы позволяют свести к минимуму затраты на ре-
монт, приобретение запасных частей, собственно замену ма-
сел и, главное, обеспечивают возможность предотвратить ава-
рии по причинам, вызванным эксплуатацией загрязненного 
масла и состоянием внутренних поверхностей маслонаполнен-
ного оборудования.

Оборудование для очистки масла, находящееся на объек-
тах ОАО «РусГидро», не отвечает современным требованиям. 
В лучшем случае удаляются частицы загрязнений размером 
выше 5 мкм, хотя известно, что количество частиц размером 
менее 5 мкм может стать недопустимо большим и привести к 
непоправимым последствиям.

Европейский норматив CETOP RP 92 H устанавливает ре-
гламентацию содержания частиц размером:

3–8 мкм — для сервоклапанов (золотников);��
1–10 мкм — для подшипников качения и скольжения;��
0,5–5 мкм — для шестеренчатых насосов.��

Рис. 1. Образование лакового слоя на поверхностях турбины Рис. 2. Электростатический фильтр и ячейки-накопители

Курочкин А. С., 
канд. техн. наук, руководитель проекта  
ООО «Центр молекулярных технологий»

Курочкин С. А.,
зам. ген. директора ООО «Центр молекулярных технологий»

Осадчий В. Л.,
канд. хим. наук, гл. технолог ООО «Центр молекулярных 
технологий»
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член совета директоров ООО «Центр молекулярных технологий»
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Очевидно, что при таких маленьких зазорах содержание 
частиц размером 5 мкм недопустимо. В противном случае по-
является риск аварийного останова турбины из-за отказа си-
стемы регулирования.

Кроме этого, существует определенный уровень насыще-
ния масла загрязнителями, по достижении которого менее 
полярные продукты окисления начинают оседать на внутрен-
них поверхностях оборудования, образуя «лаковый» слой. 
На него затем налипают остальные загрязнители, что в ко-
нечном счете приводит к еще большему старению масла. По-
скольку очистка масел от частиц размером 5 мкм и выше не 
обеспечивает желаемого уровня чистоты, невозможно таким 
способом очистки довести масло до состояния ниже уровня 
насыщенности загрязнителями. Соответственно, налицо еще 
одна проблема: без остановки оборудования невозможно 
очистить внутренние поверхности маслобаков, а маслопро-
вод вообще не поддается очистке.

Опыт нашей работы со специалистами ОАО «РусГидро» по-
казал, что лишь немногие отдают себе отчет о существовании 
такой проблемы, а многие даже после объяснения не признают 
опасность использования неочищенного масла, не говоря уже 
о размерах загрязнителей и состоянии внутренних поверхно-
стей маслопроводов. Очевидно, что качественная сверхглубо-
кая очистка масла позволит в разы сократить объемы потре-
бления данного продукта и очистить внутренние поверхности 
маслонаполненного оборудования, а это даст возможность 
высвободить средства на модернизацию путем экономии на 

затратах по приобретению данного продукта, ровно как и пу-
тем продления срока службы основного оборудования, при со-
хранении объемов амортизационных отчислений.

Предлагаемая нами технология сверхглубокой очистки 
масла и внутренних поверхностей маслонаполненного обору-
дования основана на молекулярно-ионном методе очистки, 
при котором полярные частицы загрязнений любой химиче-
ской природы осаждаются в ячейках-накопителях.

Заряженные мелкие частицы с размерным рядом от 
5 мкм и ниже удаляются из масла, и это позволяет достиг-
нуть уровня чистоты, который далек от уровня насыщен-
ности загрязнениями. Соответственно, масло, уже очи-
щенное, будет впитывать в себя загрязнения с внутренних 
поверхностей оборудования (за счет диффузии), что по-
зволяет очищать и их, вот почему процесс сверхглубокой 
очистки должен быть циклическим, т. к. внутри системы 
загрязнителей и шлама в 3–5 раз больше, чем в толще мас-
ла. Очистив масло в одном из маслохозяйств до 7 класса 
промышленной чистоты по ГОСТ 17216-01 при его перекач-
ке в маслобак турбины (после проведения ремонтных ра-
бот) и взяв пробу, мы обнаружили, что масло загрязнилось 
и приобрело 17 класс промышленной чистоты. Это говорит 
о том, что нельзя задействовать один маслопровод, кото-
рый используется для транспортировки масла, находяще-
гося в эксплуатации, в маслохозяйство и одновременно для 
прокачки очищенного свежего масла из маслохозяйства в 
маслобак турбины.

Рис. 3. Фотографии проб турбинного масла до и после сверхглубокой очистки

Фото пробы турбинного масла при 100-кратном увеличении до очистки Фото пробы турбинного масла при 100-кратном увеличении после очистки

Важно отметить, что в предлагаемой нами технологии при 
наложении внешнего поля на масло происходит процесс по-
ляризации, т. к. положительные заряды будут стремиться по 
направлению вектора напряженности, а отрицательные  — 
противоположно. В результате молекулы базового масла 
приобретают дипольный момент, и оно поляризуется. Струк-
тура жидкой смазочной среды после воздействия электроста-
тического поля видоизменяется и в большей степени соответ-
ствует формированию смазочного слоя. Это обстоятельство 
приводит к увеличению ресурса работы агрегата на порядки.

В ходе работ на МГУ Саяно-Шушенской ГЭС на ТГ № 2 
масло по своим показателям не соответствовало требова-
ниям РД. Проведя сверхглубокую очистку масла и маслона-
полненного оборудования комплексом ФОДЖ КФ2-01-1, мы 
сделали комплексные анализы, по результатам которых было 
подсчитано количество присадок, необходимых для регене-
рации масла. После получения необходимой информации 
был приготовлен на реакторе РПВП-01 концентрированный 
раствор-присадок, который был введен в маслобак на рабо-

тающей турбине. Результаты анализа масла до регенерации и 
после приведены в таблице.

Как видно из таблицы, масло соответствует требованиям 
РД и может находиться в эксплуатации. При этом важно от-
метить, что при проведении работ по сверхглубокой очистке 
масла, внутренних поверхностей маслонаполненного обору-
дования нами было удалено более 52 кг загрязнений. Таким 
образом, была показана новая технология, позволяющая зна-
чительно увеличить ресурс эксплуатации масла, проводить 
очистку внутренних поверхностей маслонаполненного обору-
дования и повысить безопасность работы системы регулиро-
вания и всего оборудования в целом.

Рис. 4. Комплекс ФОДЖ КФ2-01-1 и реактор РПВП-01 на МГУ Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего

Таблица. Результаты анализа масла до регенерации и после

№ Показатели
Метод  

испытания

Норма по
РД 34.43.102-96
РД 34.43.209-97,

ПТЭ

Фактическое значение

МНУ ГА № 2

До очистки После очистки

ИАЦ
Кузбасстехэнерго

С-Ш ГЭС
ИАЦ

Кузбасстехэнерго
С-Ш ГЭС

1 Кислотное число мгКОН/г масла, не более ГОСТ 598579 0,6 0,141 0,19 0,13 0,16

2 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже ГОСТ 433387 190 214 210 218 218

3 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с ГОСТ 332000 41,4-50,6 49,06 47,21 42,4 47,18

4 Время деэмульсации, с, не более ГОСТ 1206866 400 260 85 43

5 Содержание воды, % ГОСТ 247765 отсутствие 0,03 Отс. Отс.

6 Класс промышленной чистоты жидкостей, не более ГОСТ 17216-01 13 10 9 7 7

7 Антикоррозийные свойства ГОСТ 19199-73 Отсутствие коррозии на стальных стержнях

8 Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1(ионол), % массы РД 34.43.20997 0,5 0,2 0,5

9 Массовая доля растворенного шлама, % массы РД 34.43.10296 0,01 0,014 отс

10.

Стабильность против окисления:

ГОСТ 981-75Массовая доля осадка, % массы 0,01 0,55 0,004 0,0078

Кислотное число м гКОН/г масла 0,5 2,76 0,30 0,16

ООО «Микронинтер Сибирь»

650000 г. Кемерово, ул. Весенняя, 13-а
Тел./факс +7 (3842) 75-77-11
www.microninter-sibir.ru
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Необходимость анализа и оценки риска аварий ГТС в Рос-
сийской Федерации регламентирована требованиями феде-
рального закона «О безопасности гидротехнических соору-
жений» и  распространяется на ГТС (а следовательно, и  на 
бетонные и  железобетонные элементы и  конструкции), на-
ходящиеся в  сфере действия закона, повреждение которых 
может привести к  возникновению чрезвычайной ситуации. 
Оценка риска аварий указанных сооружений невозможна без 
оценки надежности, в частности, вероятностей отказов бетон-
ных и  железобетонных элементов и  конструкций. Как пока-
зывает опыт эксплуатации гидроузлов, от надежности этих 
конструкций нередко зависит безаварийная работа всего со-
оружения.

В настоящее время большая часть бетонных и  железо-
бетонных конструкций близка к исчерпанию своего ресурса, 
поэтому необходимо иметь объективные критерии для про-
гнозирования и обоснования сроков проведения ремонтных 
работ различных бетонных и  железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений. Получение таких критериев 
возможно при последовательном применении методов тео-
рии надежности к их расчетам.

На работу бетонных и железобетонных элементов и кон-
струкций оказывает влияние целый ряд случайных факторов: 
отклонения нагрузки и  механических свойств материалов 
в ту или иную сторону, неблагоприятные условия эксплуата-
ции, неточности расчетной схемы и т. п. Статистический учет 
изменчивости обстоятельств, влияющих на работу конструк-
ций, путем введения детерминистических коэффициентов 
нашел отражение в методике расчета по предельным состо-
яниям, который и применяют в настоящее время в практике 
проектирования и строительства.

К примеру, несущие нагрузку элементы бетонных и же-
лезобетонных конструкций в соответствии с действующими 
нормативами должны быть рассчитаны:

на несущую способность, т. е. прочность, выносли-��
вость, устойчивость формы и устойчивость положения 
(первое предельное состояние);
на отсутствие чрезмерных деформаций и  перемеще-��
ний от статических или динамических нагрузок (второе 
предельное состояние);
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на допустимое местное смятие и местное сжатие и от-��
сутствие или допустимый размер трещин (третье пре-
дельное состояние).

В соответствии с действующими нормами, расчеты бе-
тонных и  железобетонных элементов и  конструкций необ-
ходимо проводить так, чтобы имелись определенные запас 
и гарантия не наступления того или иного предельного состо-
яния, причем степень надежности дифференцируется в зави-
симости от назначения конструкции, возможных последствий 
в случае аварии и т. п. путем введения детерминированных 
коэффициентов надежности. Все исходные величины, слу-
чайные по своей природе, представляют некоторыми детер-
минированными величинами, а влияние их изменчивости на 
надежность сооружения учитывают соответствующими нор-
мативными коэффициентами.

Таким образом, метод предельных состояний, лежащий 
в основе нормативов, по которым сегодня ведут проектиро-
вание бетонных и  железобетонных конструкций, учитывает 
изменчивость воздействий и параметров исходного состоя-
ния бетонных и железобетонных конструкций. Однако такой 
учет осуществляется раздельно для каждой из действующих 
нагрузок и  характеристик свойств материалов. Регламен-
тированы и  сочетания нагрузок. Следовательно, оценка на-
дежности конструкций в методе предельных состояний име-
ет, по существу, вероятностный характер, но этот подход не 
доведен до логического завершения, т. к., учитывая случай-
ные факторы, он не позволяет дать количественную оцен-
ку надежности. При расчетах по этому методу наступление 
предельных состояний истолковывается как показатель аб-
солютной ненадежности системы с вероятностью достовер-
ного события, равной единице, независимо от того, насколь-
ко исчерпаны резервы строительной конструкции. При этом 
наступление предельных состояний сопровождается скачко-
образным увеличением вероятности отказа от 0 до 1, что про-
тиворечит самой физической природе процесса.

Более последовательным является учет вероятности раз-
личных сочетаний свойств материалов и совместного появ-
ления различных нагрузок, явная оценка вероятности насту-
пления тех или иных состояний. Подобный вероятностный 
подход к  расчету бетонных и  железобетонных конструкций 

позволяет получить наиболее близкую к  реальной картину 
их работы. Таким образом, методы теории надежности яв-
ляются естественным развитием и дополнением существую-
щих детерминистических методов расчета конструкции. Их 
применение позволяет дать количественную оценку надеж-
ности объекта и, как следствие, повысить качество проекти-
рования, эксплуатации, реконструкции бетонных и железобе-
тонных конструкций. Сначала осуществляют схематизацию 
объекта и  составляют некоторую условную (структурно-
функциональную) схему надежности. При этом анализируют-
ся возможные сценарии отказов, строятся модели отказов. 
На основе этих моделей выбирают рациональные количе-
ственные признаки, показатели качества и области допусти-
мых состояний по показателям качества.

Выбор осуществляют с учетом технологических, эксплуа-
тационных, ремонтных и других требований. Таким образом, 
определяют систему расчетов (прочности, устойчивости, де-
формаций и т. д.), результаты которых характеризуют пове-
дение бетонных и железобетонных конструкций при различ-
ных воздействиях. Образуется система предельных значений 
критериев надежности, каждый из которых (или система 
критериев) связан с выбранной моделью конструкции (ме-
тодики расчета), с особенностями воздействий и  свойств 
материалов. Назначение предельно допустимых критериев 
надежности можно производить по нормативным или экс-
периментальным данным. Далее определяют вероятностные 
характеристики воздействий и  свойств материалов и, в  об-
щем случае, строят совместную функцию распределения ве-
роятностей или плотность распределения для заданного сро-
ка службы бетонных или железобетонных конструкций.

Эти функции учитывают как вероятность отклонений на-
грузок и характеристик свойств материалов от средних (нор-
мативных) значений (приближенно и неполно учитываемых 
в методе предельных состояний коэффициентами надежно-
сти gm, gn и условий работы gс), так и вероятность совпадения 
различных видов и  интенсивностей воздействий (при этом 
отпадает необходимость регламентации сочетаний нагрузок, 
их разбиение на постоянные, временные и особые).

Путем варьирования параметров воздействий и  исхо-
дного состояния (свойств) бетона получают набор значений 

и строят функцию распределения критериев надежности бе-
тонных и железобетонных конструкций. По полученной функ-
ции распределения определяют вероятность превышения 
предельного значения (или значений) критерия надежности 
Q(Vj > [Vj]), где Vj — характеристики состояния бетонных 
или железобетонных конструкций (критерии надежности), 
Q — вероятность повреждения, которая может быть опреде-
лена по формуле:

	 Q(V1 > [V1],…, Vm > [Vm]) =  ∫∫ f(q1, ... , qn) dq1, ... , dqn,	(1)

здесь q1, … , qn — характеристики свойств материалов (или 
показатели, характеризующие работу отдельных элементов 
конструкции); D — область изменения воздействий и пара-
метров исходного состояния бетонной или железобетонной 
конструкции, для которой критерии надежности Vj превыша-
ют допустимые значения.

Вероятность превышения предельного значения крите-
рия надежности сопоставляется с допустимой.

Надежность бетонной и  железобетонной конструкции 
считается обеспеченной, если выполняется соотношение:

	 Q(Vj > [Vj]) < [Q].	 (2)

Таким образом, определение надежности должно осно-
вываться на понятиях теории вероятностей. Методы теории 
надежности дают теоретическую основу для правильной по-
становки сбора и обработки статистических сведений, отно-
сящихся к  воздействиям на конструкции, характеристикам 
материалов и конструкций из них и к другим расчетным па-
раметрам. Эти методы лучше других отражают случайную 
природу основных расчетных величин и  взаимосвязь меж-
ду внешними воздействиями и прочностью конструкций. Так, 
надежность — это свойство объекта (в частности, бетон-
ной или железобетонной конструкции) сохранять во време-
ни в установленных пределах значения всех параметров, ха-
рактеризующих способность выполнять требуемые функции 
в  заданных режимах и  условиях применения, технического 
обслуживания и ремонтов.

В теории надежности рассматриваются следующие обоб-
щенные объекты:

D

Рис. 1. Структурная схема трубчатого водосброса Шамхирской ГЭС
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элемент — простейшая при данном рассмотрении со-��
ставная часть конструкции; в задачах надежности кон-
струкция может состоять из многих элементов;
система — совокупность совместно действующих эле-��
ментов, предназначенная для самостоятельного выпол-
нения заданных функций.

Функция надежности бетонной или железобетонной кон-
струкции P(t) определяется как вероятность безотказной ра-
боты конструкции в течение определенного отрезка времени 
[0, t] в определенных условиях. Функция надежности служит 
основной характеристикой надежности, определяющей спо-
собность конструкции к безотказной работе на заданном от-
резке времени. Вероятность наступления хотя бы одного от-
каза на отрезке [0, t]:
	 Q(t) = 1 – P(t).	 (3)

Решение задачи о надежности бетонной или железобе-
тонной конструкции сводится, в первую очередь, к оценке ве-
роятности безотказной работы конструкции в целом, которая 
зависит от вероятностей безотказной работы составляющих 
ее элементов и схемы их соединений в конструкции, а также 
к оценке ее долговечности.

Можно отметить, что достоверность расчетного опре-
деления показателей надежности, получаемых как на этапе 
проектирования строительных конструкций, так и  при экс-
плуатации и  ремонте, во многом определяется адекватно-
стью выбираемых законов распределения нагрузки, несущей 
способности и других случайных факторов их реальным рас-
пределениям. Таким образом, требуется иметь информацию 
об изменчивости параметров нагрузок, материалов, об их от-
клонениях от расчетной модели. Поэтому особое внимание 
при расчете надежности следует уделять сбору и  анализу 
фактического и  экспериментального материала, характери-
зующего величины и  эксцентриситеты приложения нагру-
зок, эксплуатационные температуры, механические характе-
ристики материалов и т. п. Причем в процессе эксплуатации 
гидротехнического сооружения эти параметры могут уточ-
няться и изменяться. Соответственно будет меняться и уточ-
няться надежность бетонных и  железобетонных строитель-
ных конструкций.

В конечном итоге, при оценке надежности элементов бе-
тонных и  железобетонных конструкций необходимо знать 

математические ожидания и стандарты действующих и допу-
стимых (предельных) усилий, напряжений, прогибов и  т. п. 
(в  зависимости от параметра, по которому элемент рас-
считывается на надежность). Достоверность действующих 
в  элементе напряжений зависит не только от действующих 
нагрузок, но и от точности выбранной расчетной схемы, соот-
ветствия натурных геометрических размеров элемента про-
ектным и т. п. Поэтому, даже считая нагрузку детерминиро-
ванной, напряжения в  элементе следует считать носящими 
вероятностной характер.

Таким образом, задача оценки надежности связана с зада-
чей определения статистических характеристик исходных дан-
ных, к которым относятся и характеристики материалов, их обе-
спеченность, параметры распределения механических свойств.

Можно предположить следующие классификации отка-
зов строительных конструкций из бетона и железобетона как 
по их последствиям или проявлениям, так и по характеру вы-
звавших их причин.

Отказы могут быть вызваны объективными и субъектив-
ными причинами. Субъективные факторы играют решающую 
роль на стадии проектирования, при изготовлении и монта-
же конструкций, а на стадии эксплуатации и ремонта на на-
дежность конструкции влияют в равной степени как объек-
тивные, так и субъективные факторы.

По характеру протекания процесса потери работоспособ-
ности строительных конструкций их отказы можно разделить 
на две группы.

1. Отказы функционирования — такие отказы, когда 
вследствие превышения значением внешнего воздействия на 
элемент конструкции фактического предела сопротивляемо-
сти этого элемента сразу происходит его разрушение, и кон-
струкция не может выполнять заданные функции. Для таких 
отказов характерно быстрое протекание процесса поврежде-
ния или разрушения.

2. Параметрические отказы — отказы, когда при старе-
нии, износе и т. п. изменяются свойства и состояния элемен-
тов конструкции, значения эксплуатационных показателей 
постепенно выходят за допустимые, и, в конце концов, также 
происходит потеря работоспособности конструкции. 

Следует заметить, что эти два типа отказов зачастую ока-
зываются связанными, поскольку быстропротекающим про-
цессам потери работоспособности могут предшествовать 

медленно протекающие процессы накопления элементами 
конструкции различного рода повреждений.

При формулировании отказов важное значение имеет так-
же анализ причин отказов, которые, в свою очередь, делят-
ся на случайные и систематические. К случайным причинам 
относятся: непредусмотренные нагрузки; дефекты материа-
лов; погрешности изготовления, не обнаруженные контро-
лем; ошибки обслуживающего персонала и некоторые дру-
гие. К  систематическим причинам относятся закономерные 
явления, вызывающие постепенное накопление поврежде-
ний: влияние среды, времени, температуры, нагрузок; функ-
циональные воздействия — коррозия, кавитационная корро-
зия, старение, усталость, ползучесть, износ и т. п.

В соответствии с этими причинами и характером разви-
тия и проявления отказы делятся на внезапные, внезапные по 
проявлению и постепенные по развитию и постепенные.

Отказы элементов бетонных и железобетонных конструк-
ций можно разделить также на зависимые, когда отказ обу-
словлен отказом или повреждением другого элемента, и не-
зависимые, когда такой обусловленности нет.

При расчете надежности строительных конструкций одной 
из важнейших задач, встающих уже на первом этапе работы, 
является определение критериев отказов. Кроме того, необ-
ходимо различать критерии отказов строительной конструк-
ции в целом и критерии отказов его подсистем и элементов. 
Причем последние зачастую зависят от выбора первых.

Таким образом, при каждом расчете надежности необ-
ходимо выбирать критерии отказов конструкции и ее подси-
стем, отвечающие задачам расчета.

Состояние конструкции может быть описано с помощью 
конечного числа независимых параметров. Часть из них ха-
рактеризует нагрузки, другая — прочность материалов, тре-
тья — отклонение реальных условий работы конструкции от 
принятой расчетной схемы.

Все расчетные величины можно разделить на две основ-
ные группы: первая включает в  себя характеристики, отно-
сящиеся к  свойствам самой конструкции (R), а  вторая — 
характеристики внешних воздействий (F). Тогда условие не 
превышения границы области допустимых состояний кон-
струкции определяется как:

	 S = R – F > 0.	 (4)

В приложении к расчетам на прочность F — наибольшее 
значение усилия или напряжения в элементе, выраженное че-
рез внешнюю нагрузку, причем задача определения напря-
женного состояния предполагается решенной; R — несущая 
способность, выраженная в  тех же единицах и отвечающая 
предельному состоянию конструкции по прочности; S — ре-
зерв прочности.

В общем случае усилия и  несущая способность явля-
ются случайными функциями времени, но в рассматрива-
емой постановке R и  F считаются случайными величина-
ми с заданными законами распределения f(R) и f(F). Отказ 
элемента происходит во всех случаях, когда не выполня-
ется условие (4). Под отказом в данном случае понимает-
ся достижение элементом предельного состояния по проч-
ности.

При любых законах распределения величин R и F:

	 M(S) = M(R) – M(F),	 (5)

	 s(S) = √s2(R) + s2(F),	 (6)

где M(S), M(R), M(F) — математические ожидания, соот-
ветственно, резерва прочности, несущей способности и  на-
пряжения в элементе; σ(S), σ(R), σ(F) — их стандарты.

Характеристикой безопасности γ называется число стан-
дартов σ(S), укладывающихся в интервале 0 < S < M(S):

	 g = 
 M(S)

s(S)
 = 

M(R) – M(F)

√ s2(R) + s2(F) – 2k(R, F)
,	 (7)

где k(R, F) — корреляционный момент случайных величин 
R и F.

Для дальнейшего решения задачи оценки надежности 
(расчета вероятности отказа) элемента конструкции необхо-
димо знать законы распределения случайных величин. Наибо-
лее часто в практических задачах используется нормальный 
закон распределения. Возвращаясь к формуле (7) и предпо-
лагая, что R и F подчинены нормальным законам, а корреля-
ция отсутствует, можно определить вероятность безотказной 
работы элемента конструкции из бетона или железобетона:

	
P = 0,5 + Ф(g),	 (8)

где Ф(g) — интеграл вероятностей (функция Лапласа):

Рис. 2. Структурная схема зоны переменных уровней Вилюйской ГЭС-1 Рис. 3. Дерево отказов, приводящих к разрушению бетона водослива
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	 Ф(g) = 
1

√ 2p
  ∫ exp


–x2

2


dx.	 (9)

Известно, что вероятность безотказной работы с течени-
ем времени эксплуатации неизбежно падает от начального 
уровня до предремонтного по некоторому закону. Следова-
тельно, для определения межремонтных периодов необходи-
мо установить начальный уровень вероятности безотказной 
работы Рн (эта величина рассчитывается после каждого ре-
монта по вышеприведенной методике), предремонтный уро-
вень вероятности безотказной работы Рр (может принимать-
ся из экономических соображений) и законы его изменения 
для различных периодов эксплуатации.

Прогнозный расчет эксплуатационной вероятности без-
отказной работы элементов Рэ может производиться для лю-
бого момента времени t нормальной эксплуатации объекта по 
зависимости:

	 Pэ(t) = exp 



t

tср

 + 1 lnPн

 –  t

tср

 

 ,	 (10)

где tср — среднее время безотказной работы элемента, по-
лученное из опыта эксплуатации или путем обработки стати-
стических данных.

Таким образом, по рассмотренной методике можно оце-
нить вероятность отказа элементов строительных конструкций 
в различных режимах их работы, причем на стадии как проек-
тирования, так и эксплуатации и ремонта. В результате расчета 

g

0

каждой конкретной конструкции выявляются слабейшие зве-
нья, определяющие надежность и безопасность строительной 
конструкции в целом, а также экстремальные значения параме-
тров, определяющих эту надежность (т. е. максимальные вели-
чины этих параметров, при которых вероятность отказа остает-
ся в допустимых пределах). Причем методика позволяет сразу 
определить и элементы, ремонт или замена которых приведут 
к существенному повышению надежности как самих бетонных 
или железобетонных конструкций, так и гидроузла в целом.

Оценка вероятностей отказов элементов бетонных и же-
лезобетонных строительных конструкций ГТС проиллюстри-
рована методическим примером — расчетом железобетонно-
го водосброса Шамхирской ГЭС и бетона в зоне переменных 
уровней Вилюйской ГЭС-1. 

Сначала были построены структурные схемы рассматри-
ваемых систем (рис. 1, 2), а затем по разработанной методике 
определены вероятности отказов их элементов.

В работе расчет надежности проведен в рамках квазиста-
тического подхода. Напряжения и деформации в элементах 
водосброса при различных уровнях воды, возникающие под 
действием осредненных нагрузок, определены обычными 
методами расчета бетонных и железобетонных конструкций 
гидросооружений, а  под воздействием пульсационных со-
ставляющих нагрузок — методами динамических расчетов.

Обычно для анализа и оценки вероятностей опасных со-
бытий в практике анализа риска аварий гидротехнических со-
оружений используют следующие подходы:

1)	 статистический, заключающийся в максимально пол-
ном использовании статистики аварий и  неполадок, 
а также данных о надежности объектов-аналогов;

2)	 графоаналитический, заключающийся в  использо-
вании логических методов анализа деревьев отказов 
и деревьев событий;

3)	 экспертный, заключающийся в выработке оценки пу-
тем учета мнений специалистов в данной области.

Для анализа надежности бетонных и  железобетонных 
конструкций мы предлагаем разрабатывать расчетную мо-
дель в виде дерева отказов. Этот метод является одним из 
наиболее универсальных методов анализа надежности и без-
опасности объектов и систем, может использоваться как на 
стадии проекта, так и при эксплуатации бетонных и железо-
бетонных строительных конструкций. Достоинством метода 
является возможность постоянного совершенствования мо-
дели.

События дерева отказов выбирают на основе анализа при-
чин аварий, которые имели или могут иметь место при экс-
плуатации объектов. Для бетонных и железобетонных стро-
ительных конструкций характерными могут быть несколько 
головных событий, в зависимости от постановки задачи. Для 
каждого из них строят свое дерево отказов.

Условные обозначения элементов деревьев отка-
зов — основных логических операторов (моделирующих 
логико-вероятностные связи между базовыми событиями 
и  событиями-следствиями) и  событий (отображающих раз-
личные по своим причинам отказы), применяемых при гра-
фическом изображении деревьев отказа, а  также формулы 
для расчета этих операторов приведены в табл. 1 и 2.

Приведенные в  табл. 1 формулы предполагают полное 
отсутствие корреляции среди исходных событий и их харак-
теристик и позволяют оценить верхнюю границу вероятности 
отказа (наступления события-следствия).

Вероятности базовых событий могут рассчитываться по 
разработанным методикам. Вероятности нераскрытых собы-
тий принимаются по литературным данным или по другим 
расчетам. 

В качестве примеров, на основе анализа событий, кото-
рые, в общем случае, могут привести к разрушению бетона 

водослива или зоны переменных уровней, были построе-
ны деревья отказов, приводящих к  разрушению бетона во-
досброса (рис. 3) и бетона зоны переменных уровней воды 
(рис. 4).

При анализе какого-либо конкретного ГТС эти деревья 
отказов (рис. 3, 4) прорабатывают уже более подробно, а по-
скольку в гидротехнике все сооружения уникальны, то даже 
при наличии однотипных водосбросов деревья отказов, как 
правило, оказываются различными. В то же время какие-то 
из ветвей или элементов приведенных деревьев при анализе 
конкретного гидроузла, в зависимости от задачи исследова-
ния, могут отсутствовать.

Выводы
1. Разработана методика системного анализа надежно-

сти бетона водосброса и  зоны переменных уровней воды 
как наиболее часто разрушающихся бетонных конструкций 
в процессе эксплуатации ГТС. В качестве основного предло-
жен метод деревьев отказа.

2. Приведены примеры деревьев отказов (разрушения) бе-
тона водосброса и зоны переменных уровней воды, на основе 
которых можно строить деревья отказов различных проекти-
руемых или находящихся в эксплуатации конструкций.

3. Выявлены и  проанализированы основные случайные 
факторы, влияющие на надежность бетона водосбросов 
и зоны переменных уровней воды. 
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Рис. 4. Дерево отказов, приводящих к разрушению бетона в зоне переменных уровней

Таблица 1. Условные обозначения логических операторов

Обозначение 
оператора

Наиме-
нование 

оператора

Причинно-
следственное 
соотношение, 

выражающееся 
оператором

Расчетная формула для 
оценки вероятности события-

следствия Q

Q

Q1, … , Qn

«или»

Событие-следствие 
имеет место при 
наступлении хотя 

бы одного из n 
исходных независи-

мых событий
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«или 
исключи-
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Событие-следствие 
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наступлении 
любого из исходных 
событий, но не двух 

одновременно
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исходных событий
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Наступление 
события-следствия 

возможно при 
наступлении 
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 CAQQQ =

Таблица 2. Условные обозначения событий

Обозначение события
Наименование 

события
Описание события

Головное (вершин-
ное) событие

Результирующее (разрабатывае-
мое) событие дерева отказов

Промежуточное 
событие

Промежуточное (разрабатывае-
мое) событие дерева отказов, яв-
ляющееся результатом действия 

логического оператора

Базовое событие

Событие (отказ отдельного эле-
мента системы), которое может 
инициировать происхождение 

промежуточного либо головного 
события

Нераскрытое 
событие

Событие, не раскрываемое и не 
рассчитываемое в рамках при-

нятой модели

Символ переноса
Символ, отображающий перенос 

некоторого оператора с одной 
части дерева отказов в другую

Событие-условие
Отображение условия, при 

котором реализуется событие-
следствие
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Природно-техногенная катастрофа 11 марта 2011 г. в Япо-
нии обусловлена 9-бальным землетрясением в океане. Под-
водные толчки зародили цунами, которые привели к авариям 
на энергоблоках АЭС «Фукусима-1». Перед мировым сооб-
ществом с особой остротой поднялась проблема эффектив-
ности инженерной защиты населения и объектов экономики. 
По предварительным данным, на конец марта 2011 года ко-
личество погибших и пострадавших составляет более 27 тыс. 
человек, ущерб, по осторожным оценкам правительства Япо-
нии, составляет от 300 млрд до 1 трлн долларов, прожива-
ние в 30-километровой зоне от АЭС запрещено, радиоактив-
ное загрязнение морской воды в 300 м от АЭС превышает 
предельно-допустимые концентрации в 1250 раз.

Перед инженерным сообществом стоят вопросы, а все ли 
сделано с учетом трагического опыта прошедшего цунами в Ин-
дийском океане в декабре 2004 года, вызванного землетрясени-
ем в 9,3 балла по шкале Рихтера, где число погибших составило 
229 886 человек, а число вынужденных переселенцев оценива-
ется в 1,2 млн человек. Стоит вспомнить цунами 17 июня 1998 
года на побережье Папуа — Новая Гвинея, где высота волны до-
ходила до 15 м, а число погибших в прибрежной зоне в 5–10 км, 
по данным СМИ, составило от 40 до 60% от проживающих.

За последний 40-летний период (1969–2009 гг.) коли-
чество природных катастроф в мире возросло более чем 
в 4 раза [1–5, 9]. Гидрологические бедствия являются самы-
ми распространенными, составив в 2009 году 53,7% от обще-
го количества стихийных бедствий. В качестве примера, в ре-
зультате наводнения в Южном и Центральном Китае в июле 
2009 года пострадало 39,4 млн человек.

Растет ущерб отраслям народного хозяйства от наводне-
ний и в Российской Федерации. По данным Института водных 
проблем РАН, прямой ущерб от наводнений в России на 2010 
год составляет более 50 млрд руб./год. Наиболее остро дан-
ная проблема ощущается на юге России в бассейнах рек Ку-
бань, Терек, Сулака, Самура, Кума. По данным директора ГГИ, 
профессора И. А. Шикломанова (2008 г.), «Удельный сово-
купный ущерб на 1  км2 водосбросной площади (в  ценах на 
1991  г.) составляет в бассейне р. Кубань 3629  руб./км2, рек 
Северного Кавказа  —  1807 руб./км2, р. Дон — 806  руб./км2,  
р. Волга  —  712 руб./км2, р. Амур  —  491 руб./км2,  
р. Урал — 139 руб./км2, в среднем по бассейнам крупных рек 
РФ — 235 руб./км2». За последний 275-летний период значи-

Наводнения: проблемы снижения ущербов.
Обоснования защиты

Волосухин В. А. (фото), 
доктор техн. наук, проф., засл. 
деятель науки РФ, ректор 
Академии безопасности 
гидротехнических сооружений, 
г. Новочеркасск

Чижов Е. А., 
директор ООО фирма 
«Рассвет-К», г. Курск

тельные наводнения, вызванные дождями, ливнями и таяньем 
снега, в бассейне Кубани зафиксированы более 200 раз (1931, 
1932, 1936, 1954, 1956, 1963, 1966, 1975, 1980, 1984, 1992, 2001, 
2002, 2005 гг. и др.). В результате катастрофического наводне-
ния в бассейне р. Кубани с 20 по 29 июня 2002 года нарушена 
жизнедеятельность четырех субъектов Российской Федерации. 
В зоне затопления оказались 213 населенных пунктов с насе-
лением около 230 тыс. человек, разрушено 10269 и поврежде-
но 27202 жилых домов, повреждено 205 км газопроводов, 134 
моста, 354 км автомобильных дорог, 221 км ЛЭП, 263 км во-
допроводов. Существенный ущерб нанесен агропромышленно-
му комплексу Краснодарского, Ставропольского краев, Респу-
блики Адыгеи. Погибло 103 человека, общий ущерб составил 
8 млрд 221 млн руб. Риск ущербов в бассейне Нижней Кубани 
возрастает в связи со старением противопаводковой системы, 
включающей в себя четыре водохранилища (Краснодарское 
(1975 г.), Шапсугское (1952 г.), Крюковское (1972 г.) и Варна-
винское (1971 г.)), два гидроузла (Федоровский и Тиховский) 
и систему обвалования рек Кубань и Протока, имеющую про-
тяженность более 650 км, эксплуатируемую и постоянно рекон-
струируемую в последний столетний период.

В бассейнах антропогенно освоенных рек в конце XX и на-
чале XXI вв. отмечается рост ущербов от паводков и наводне-
ний смешанного питания различным отраслям народного хо-
зяйства, в том числе агропроизводителям и населению.

Снижение остаточного ресурса противопаводковой си-
стемы бассейнов рек РФ на фоне возросших техногенных, 
сейсмических, гидрологических нагрузок требует проведе-
ния комплексных мониторинговых исследований с использо-
ванием передвижных комплексов, включающих современные 
приборы для оценки гидравлических параметров обвалован-
ного русла, приборы неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики, геофизические, геодезические приборы, 
приборы для определения деформационных характеристик 
грунтов дамбобвалования в полевых условиях с использова-
нием штампов площадью 2500–5000 см2 с учетом изменения 
уровня воды в обвалованном русле.

Данные проблемы характерны и для большинства бассей-
нов рек России. Например, в бассейне р. Терек нет ни одно-
го регулирующего водохранилища, противопаводковые валы 
устроены на протяжении 240 км и обеспечивают пропуск рас-
ходов до 1000 м3/с, в то время как расходы редкой повторяемо-

сти — 2400 м3/с, поэтому среднемноголетний ущерб от павод-
ков в бассейне р. Терек составляет 3,6 млрд руб./год (в ценах 
на 2001 г.). Минсельхозом России рассматриваются варианты 
строительства трех водохранилищ — Ногайского, Ханаматюр-
товского, Кутанаульского с реконструкцией существующих ва-
лов — и строительства новых валов с шириной межвального 
протранства до 1 км и протяженностью 240 км со сметной сто-
имостью строительства вариантов от 13,4 до 16,8 млрд руб.

Одна из основных общесистемных проблем водохозяй-
ственного комплекса РФ — возрастание ущербов от вредно-
го воздействия вод природного и техногенного характера.

К стратегическим задачам развития водохозяйственного 
комплекса РФ относятся:

снижение ущербов от вредного воздействия вод в РФ;��
создание и внедрение инновационных технологий и ��
технических средств;
повышение безопасности гидротехнических сооружений.��

Механизм реализации водохозяйственной стратегии РФ 
заключается в:

совершенствовании  нормативно-правовой, норматив��
но-методической базы и методов государственного ре-
гулирования;

создании эффективной системы управления;��
подготовке и переподготовке кадров, способных реа-��
лизовывать новые инновационные технологии;
развитии научно-технического и инновационного обе-��
спечения;
реализации федеральных и региональных целевых про-��
грамм инновационного развития в свете задач, сфор-
мированных в водохозяйственной стратегии развития 
водохозяйственного комплекса РФ до 2020 г.

Курское предприятие ООО фирма «Рассвет-К» с 2003 
года занимается разработкой и изготовлением гибких длин-
номерных оболочек различного назначения.

Гибкие длинномерные дамбы
Дамбы представляют собой замкнутые плоскосвора-

чиваемые оболочки длиной до 100 м, периметром до 16 м. 
В заполненном рабочей средой виде имеют цилиндрическую 
форму диаметром до 5 м.

В качестве силовых элементов в оболочках используют-
ся высокопрочные синтетические материалы отечественного 
производства, имеющие по внутренней поверхности поли-
мерное покрытие. Основные типоразмеры и характеристики 
дамб приведены в табл. 1 [6–9].

Назначение
Гибкие длинномерные дамбы используются в качестве 

временных гидротехнических сооружений: для защиты объ-
ектов в береговой зоне от затопления, для возведения вре-
менных преград, водоподпорных плотин, заделки проранов, 
для временного хранения воды и т. д. Для устойчивости обо-
лочку заполняют водой или гидросмесью не более 75% ее 
максимального объема. При этом она не требует специаль-
ного крепления. Для заполнения гибкой дамбы водой, сброса 
воздуха и опорожнения после окончания работ дамба имеет 
несколько гибких патрубков (рис. 3). Диаметр патрубков и на-

Чижов А. Е. (фото), 
канд. техн. наук, проф.,  
зам. директора по НИР ООО 
фирма «Рассвет-К», г. Курск

Новиков С. Г., 
канд. техн. наук, доцент, 
РГСУ, г. Курск

Чижов М. Е., 
аспирант ИБРАЭ РАН, г. Москва

Рис. 1. Размыв дамбы обвалования на р. Терек

Рис. 2. Гибкая водонаполняемая дамба

1 — гибкая оболочка; 2 — пояс усиления; 3 — растяжка с анке-
рами; 4 — патрубок заливной

Таблица 1

№ п/п
Рабочая высота 

Н, м
Периметр дамбы, м

Расчетный диаметр при 
mах заполнении, м

Отношение ширины основа-
ния В к высоте Н

Ориентировочная масса  
1 п. м, в кг

Цена 1 п. м с НДС в руб.

1 0,3 1,66 0,53 0,6 × 0,3 4,0 2240

2 0,6 3,2 1,0 1,3 × 0,6 7,7 4480

3 1,0 6,28 2,0 2,2 × 1,0 15,0 8750

4 2,0 8,8 2,8 4,5 × 2,0 21,0 12320

5 2,5 13,2 4,2 5,2 × 2,5 31,7 18200

6 3,0 16,6 5,0 6,5 × 3,0 40,0 23240

Конструкция гибкой дамбы защищена патентом России на изобретение № 2291931 20 января 2007 года [8].
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сосное оборудование определяет заказчик, исходя из необ-
ходимого времени заполнения оболочки водой.

Если есть вероятность волнового воздействия или 
каких-либо других внешних воздействий, способных по-
влиять на ее надежность, гибкая дамба изготавливается с 
поперечными поясами усиления, диаметрально располо-
женными ребрами жесткости, в которых имеются отвер-
стия, армированные металлическими люверсами. К этим 
отверстиям крепятся растяжки с якорями или анкерами, 
обеспечивая большую устойчивость дамбы. Для транспор-
тировки гибкая дамба наматывается в плоском виде на спе-
циальную штангу и перевозится любым видом транспорта, 
включая авиацию.

Защитное гидротехническое 
сооружение

Для проведения отсечки воды при строительстве и ремон-
те гидротехнических сооружений, для создания зон охлажде-
ния воды в больших водоемах предприятие ООО «Рассвет-К» 
разработало конструкцию защитного гидротехнического со-
оружения.

Оригинальностью предложенной конструкции явля-
ется то, что она реализована в виде отдельных модулей, 
представляющих комбинацию из замкнутых цилиндриче-
ских оболочек 1 и 2, заполняемых водой, каждая из обо-
лочек имеет эластичные ребра усиления, расположенные 
вдоль образующих в диаметральной плоскости. Оболочки 
соединены между собой внутренними ребрами 9, 10, гиб-
кая мембрана 5 жестко закреплена своей нижней кромкой 
к внешнему ребру 3, верхняя кромка мембраны соедине-
на с поплавком 6, гибкие растяжки 7 могут регулироваться 
по длине при помощи стропоукорачивающего устройства 8. 
На рис. 4 и 5 показаны варианты компоновок защитного ги-
дротехнического сооружения. Компоновка, показанная на 
рис. 4, рекомендуется для использования в водоемах с те-
чением. 

Для водоемов с большими глубинами и стоячей водой, 
для разделения водоема на сектора рекомендуется использо-
вать защитное гидротехническое сооружение с центральным 
креплением гибкой мембраны (рис. 5). 

Защитное гидротехническое сооружение защищено па-
тентом России на изобретения № 2374385, полученным 
27.11.2009 г. [9]. Цена защитного гидротехнического сооруже-
ния, указанного на рис. 5, будет зависеть от глубины водоема 
Н и внешних волно-ветровых условий. При средней глубине  
Н = 5 м и отсутствии внешних волно-ветровых нагрузок за-
щитное гидротехническое сооружение длиной 20 м будет 
стоить 110000 руб. с НДС.

Защитная гибкая секционная 
дамба

Защитная гибкая секционная дамба предназначена для 
создания временных перемычек с целью отсечки воды в во-
дохранилищах при ведении строительно-монтажных и ре-
монтных работ, в качестве водооградительных дамб для за-
щиты населенных пунктов от затопления при паводках, для 
установки в водоемах с донным течением и волно-ветровой 
нагрузкой на поверхности. Защитная гибкая секционная дам-
ба состоит из гибких замкнутых оболочек, соединенных меж-
ду собой в ряды посредством эластичных ребер. 

Ряды цилиндрических оболочек размещены друг над дру-
гом с образованием усеченной пирамиды. В каждом последу-
ющем нижнем ряду пирамиды на одну оболочку больше чис-
ла оболочек верхнего ряда. Все ряды соединены между собой 
поясами усиления в виде гибких связей, закрепленных на 
всех внешних ребрах оболочек, составляющих пирамиду. Ко-
личество оболочек в каждом ряду и количество рядов зависит 
от условий эксплуатации, характеристики водоема и внеш-
них условий. Все цилиндрические оболочки и межоболочное 
пространство заполняются водопесчанной гидросмесью. На 
рис. 6 и 7 показана защитная гибкая секционная дамба, имею-
щая в основании две и пять цилиндрических оболочек.

Работу по монтажу секционной дамбы начинают с подготов-
ки места ее установки, планировки дна, удаления стволов дере-

вьев и других предметов, уборки колющего и режущего мусо-
ра. Далее разматывают оболочки с барабанов параллельно друг 
другу и соединяют их внутренними ребрами по каждому ряду.

В оболочки каждого ряда закачивается гидросмесь. Цена 
защитной гибкой секционной дамбы зависит от количества 
цилиндрических оболочек в основании дамбы, количества 
рядов и размеров пояса усиления, удерживающего оболочки 
в цилиндре. Ширина пояса усиления 1000 мм. Устанавлива-
ется через каждый метр длины оболочек. Для гибких секци-
онных дамб используются гибкие цилиндрические оболочки 
диаметром 1000–1500 мм, стоимость оболочки диаметром 
1000 мм — 7650 за 1 п. м с НДС; стоимость оболочки диаме-
тром 1500 мм — 11300 за 1 п. м с НДС; стоимость 1 м2 пояса 
усиления 200 руб. с НДС. На конструкцию «Защитная гибкая 
секционная дамба» подана заявка на изобретение. Приоритет 
изобретения установлен с 24.02.2011 г.

Гибкие быстровозводимые дамбы
Гибкие быстровозводимые дамбы представляют собой 

легкую конструкцию, состоящую из наружной тканевой обо-
лочки, внутри которой размещаются две длинные оболочки 
пленочного типа (рис. 8).

По всей длине дамбы в радиальном направлении с ша-
гом, зависящим от ее геометрических размеров, выполне-
ны пояса усиления, имеющие в диаметральных плоскостях 
пряжки, к которым можно крепить растяжки с якорями 5. 
В торцах дамб имеются приспособления 2 (рис. 9), позволяю-
щие соединять дамбы в линию.

На место соединения надвигается тканевый чехол 1, ко-
торый крепится к дамбам мягкими стяжками 3. Далее через 
патрубок 4 идет закачка рабочей жидкостью каждой дамбы. 
Гибкие облегченные быстровозводимые дамбы предназна-
чены для оперативного развертывания в период чрезвычай-
ных ситуаций, установки на существующих земляных дамбах, 
оконтуривания аварийных зданий и промышленных объектов 
с целью получения необходимого времени для эвакуации лю-
дей и оборудования. Время монтажа 100 м такой дамбы не 
превышает трех часов. Основные типоразмеры облегченных 
быстровозводимых дамб указаны в табл. 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Рабочая вы-
сота Н, м

Периметр 
дамбы, м

Отношение ши-
рины основания 

В к высоте Н

Ориентиро-
вочная масса 

1 п. м, кг

Цена 1 п. м  
с НДС, руб.

1 0,3 1,66 0,6 × 0,3 1,2 3991

2 0,6 3,2 1,3 × 0,6 2,3 6251

3 1,0 6,28 2,2 × 1,0 4,4 11200

4 2,0 9,4 4,5 × 2,0 6,2 15800

*По согласованию с заказчиком возможно изготовление облегченных дамб с другими 
геометрическими размерами.

Алгоритм назначения параметров гибкой дамбы следующий:
1.  Приняв тип композитного материала (ТК-80, ТК-100, 

ТК-120 или другой), назначаем расчетное усилие.
2. Из условий эксплуатации гибкой дамбы принимаем ее 

высоту для расчетного случая Н.
3. По выражению вычисляем модулярный угол θ

θ = arccos
 




4 

Тp

gH 2
 – 1  

4 
Tp

gH 2
 + 1



  
.

4. Из выражения 

H

H0
 = 1 – cos θ

 



 Тp

gH 2
 = sin2 θ

определяем параметр Н0, Н0 = 
H

1 – cos q
, давление воды 

в основании дамбы Р0 = γН0.
5. По выражению вычисляем раскройный периметр дамбы

Lоб = H0



F 

q, 
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2
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 ,

где a = arccos


1 – 3cos q

1 + cos q



.

6. По выражению, зная расчетную ширину В гибкой дам-
бы, определяем объем воды находящийся в дамбе

W = H2
0   ⋅ 1

–E 

q, 

p
2

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 + (1 + 0,5sin2 q) F 

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2

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 + 

+ 
sin4q

16 cos2 q


pa

360°
 – 

1
4

 sin 2a




 ,

где a = arccos


1 – 3cos q

1 + 3cos q



.

Рис. 3. Гибкая дамба с рабочей высотой 3,0 м, установленная 
в бассейне р. Кубань

Конструкция гибкой дамбы защищена патентом России на изобретение  
№ 2291931 20 января 2007 года [8]

Рис. 4. Защитное гидротехническое сооружение с гибкой 
мембраной

1, 2 — гибкие замкнутые оболочки; 3, 4 — ребра усиления;  
5 — гибкая мембрана; 6 — пневматический поплавок; 7 — растяжки;  
8 — регулятор натяжения; 9, 10 — внутренние ребра усиления

Рис. 6–7. Гибкие секционные дамбы

1 — цилиндрическая оболочка; 2 — пояс усиления

Рис. 9. Торцевое соединение гибких дамб

1 — чехол тканевый соединительный; 2 — приспособление для стыковки; 
3 — узел крепления; 4 — патрубок для заливки воды

Рис. 8. Быстровозводимая дамба

1 — тканевая защитная оболочка; 2 — пленочные оболочки; 3 — пояса 
усиления с растяжками; 4 — заливные патрубки; 5 — якорь; 6 — мости-
ки переходные

Рис. 5. Защитное гидротехническое сооружение с гибкой 
мембраной

1, 2 — гибкие оболочки; 3 — мембрана; 4 — узел крепления мембраны; 
5 — пневматический поплавок; 6 — растяжка с якорями
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7.  По следующим выражениям вычисляем геометриче-

ские параметры дамбы

y = H0√1    – k2sin2ψ = H0 D(k, ψ) = H0 D(q, ψ),
x = H0[E(k, ψ) – (1 – 0,5k2) F(k, ψ)],

где F(k, ψ) =  ∫
d ψ

√1 – k2sin2ψ 
 — эллиптический интеграл 1 рода;

E(k, ψ) =  ∫√1    – k2sin2ψ dψ — эллиптический интеграл 2 рода.

8.  Используя формулы СНиП, проверяем устойчивость 
гибкой дамбы на сдвиг.

Выводы
1.  Наводнения принадлежат к числу наиболее опасных 

для человека природных явлений. По величине ущерба и чис-
лу жертв в XXI в. наводнения занимают первое место среди 
всех стихийных бедствий. За 2000–2009 годы ущерб от на-
воднений в мире составил 45% всех природных катастроф, 
в 2010 году ущерб составил 182 млрд долларов. В последние 
50 лет, по данным мировой базы данных, наблюдается тен-
денция роста ущербов от наводнений. Среднемноголетний 
ущерб от наводнений в РФ составляет более 50 млрд руб. 
Он почти в 8 раз меньше, чем в США. Однако по показателю 
«доля ущербов наводнений в ВВП» — РФ в 1,6 раз превыша-
ет средний по миру и более чем в 5 раз выше, чем в США.

2. Эффективным средством инженерной защиты от па-
водков и наводнений являются многооборачиваемые бы-
стровозводимые водонаполняемые гибкие дамбы из ком-
позитных материалов, используемые для разгрузки русла и 
усиления дамб обвалования из грунтовых материалов.

Курским предприятием ООО фирма «Рассвет-К» накоплен 
опыт разработки и изготовления гибких многооборачиваемых 
дамб из композитных материалов различного назначения.
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Рис. 10. Гибкая дамба в рабочем состоянии
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Техническое состояние многих гидротехнических соору-
жений, эксплуатируемых в России и в других странах, при-
ближается к недопустимому и аварийному (рис. 1, 2). Сред-
ний процент износа напорных гидротехнических сооружений 
составляет около 48% [1]. Одной из причин такого состоя-
ния объектов является недостаток нормативных и методи-
ческих документов по контролю состояния объектов, в том 
числе по обследованию их технического состояния. Среди 
немногих существующих руководящих документов, регла-
ментирующих обследовательские работы на гидротехниче-
ских сооружениях, можно отметить РД ЭО 0570-2004 [2] и 
СТО 70238424.27.140.035-2009 [3].

С 1 января 2011 года в Российской Федерации вступил 
в силу новый стандарт, регламентирующий деятельность по 
обследованию зданий и сооружений, — ГОСТ Р 53778-2010 
[4]. Это первый российский нормативный документ по об-
следованию, имеющий статус государственного стандарта. 
До этого основными документами являлись общий для всех 
видов объектов капитального строительства СП 13-102-2003 
[5], а также РД 22-01-97, распространяющийся на объекты, 
подлежащие экспертизе промышленной безопасности.

Необходимо отметить, что требования данного ГОСТа не 
распространяются на ряд специфических строительных объ-
ектов, в том числе и на гидротехнические. Однако не надо за-
бывать, что гидротехнические комплексы состоят не только 
из плотин, каналов, водосбросов и других специализирован-
ных объектов, но также из зданий и сооружений, не являю-
щихся сугубо гидротехническими. В то же время техническое 
состояние таких зданий и сооружений вносит немалый вклад 
в безопасность комплексов в целом.

Что же принципиально нового несет данный документ 
и в чем его отличия от существующих норм по обследованию?

Первое новшество — это введение раздельных понятий 
«обследование технического состояния» и «комплексное об-
следование технического состояния». Данные термины вво-
дятся в разделе 1 и расшифровываются разделе 3. Согласно 
описываемому стандарту, должно проводиться либо только 
обследование технического состояния строительных конструк-
ций здания или сооружения и грунтов основания, называясь 
при этом просто «обследованием», либо обследование в сово-
купности с исследованием прочих параметров здания или со
оружения (шум, теплопотери и т. п.) и обследованием инженер-
ных сетей, являясь «комплексным обследованием» (рис. 3).

Вторым существенным отличием нового стандарта от Сво-
да правил [5] является включение в перечень обследователь-
ских работ анализа состояния грунтов основания. Это красной 
нитью прослеживается по всему тексту ГОСТа, и словосочета-
ние «грунтов основания», добавленное в определения и фра-
зы, заимствованные из ранее действовавших документов, 
заметно невооруженным глазом. С нашей точки зрения, это 
один из основных положительных моментов нового докумен-
та, поскольку ни одно из построенных зданий «не висит в воз-
духе», и не учитывать фактор грунтового основания при оцен-
ке технического состояния, безусловно, нельзя.

Существенные изменения произведены также в но-
менклатуре категорий технического состояния. Во-первых,  
в ГОСТе их стало четыре, а не пять, как было в СП [5], чему 
нельзя не порадоваться. Многие практики знают, насколь-
ко нечеткая грань между описанными в СП [5] «ограниченно 
работоспособным» и «недопустимым» состояниями, что не-
однократно приводило к спорам, претензиям и разбиратель-
ствам. Во-вторых, техническое состояние первой категории 
теперь именуется в ГОСТе как «нормативное». В ранее издан-

Принципиальные отличия ГОСТ р 53778-2010  
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Рис. 1. Вид на здание и подводящий канал гидростанции 
Рюмякоски на р. Тохмайоки

Рис. 2. Вид на здание гидростанции Рубиловская на р. Утроя

Рис. 3. Структура комплексного обследования

ных документах применялись термины: исправное, нормаль-
ное, работоспособное, хорошее и пр. Определение термина 
«нормативное» заимствовано из СП [5] с небольшими кор-
ректировками.

В разделе 4 стандарта указаны основные требования 
к исполнителям обследования: современная приборная база, 
высокая квалификация и опыт. В п. 4.2 указываются сроки 
периодичности проведения обследования, чего ранее в нор-
мативных документах не встречалось. В п. 4.7 указывается 
на необходимость информирования в случае выявления ава-
рийного состояния конструкций не только собственника и за-
казчика, но и органов исполнительной власти, что действи-
тельно является важным.

Раздел 5 начинается с описания целей и перечня работ, 
выполняемых при комплексном обследовании и обследова-
нии технического состояния. Кроме того, имеется описание 
предварительного (визуального) и детального обследова-
ния и различия между ними. Особое внимание хочется об-
ратить на п. 5.7.1, в котором указывается, что «при сокраще-
нии заказчиком объемов обследования… заказчик сам несет 
ответственность за низкую достоверность результата обсле-
дования». Проблема снижения объемов работ, в том числе 
вызванная экономией средств, является довольно актуаль-
ной, особенно когда заказчиком работ является негосудар-
ственный собственник.

В п. 5.1.9 определена давность инженерно-геологических 
изысканий, которые можно использовать при обследовании.

Интересна, на наш взгляд, фраза в п. 5.1.13 о достаточ-
ности визуального обследования для присвоения категории 
технического состояния в случаях, когда его результаты по-
зволяют выявить причину происхождения дефектов и по-
вреждений.

Немаловажно указание об обязательном включении 
инженерно-геологических изысканий в программу работ при 
комплексном обследовании, имеющееся в п. 5.1.14.

Большим преимуществом по сравнению с СП [5] явля-
ется наличие в приложениях к стандарту форм заключений 
по результатам комплексного обследования и обследования 
технического состояния. Однако, к сожалению, приводимые 
формы несколько поверхностны и не детальны.

Далее в подразделах 5.2–5.3 приводятся составы и объ-
емы необходимых работ при обследовании оснований, 
фундаментов, элементов конструкций с классификацией 
по виду материала, а также отдельных конструктивных эле-
ментов (балконы, лестницы, перекрытия и пр.). Следует от-
метить, что данные в этих разделах в большинстве своем 
заимствованы из ВСН 57-88 [6] и пособия по обследова-
нию [7].

Остановимся на некоторых изменениях по отношению 
к этим двум старым документам.

Комплексное обследование ТС
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В п. 5.2.7 указано, что глубина шурфов у фундаментов 
должна превышать глубину заложения подошвы на 0,5–1,0 м, 
что для бутовых фундаментов является опасным, т. к. может 
спровоцировать выпадение камней из кладки. В большинстве 
ранее изданных документов регламентированная глубина 
шурфов не должна превышать 0,5 м под подошвой. Наиболее 
удачной по этому поводу, на наш взгляд, была формулировка 
в ТСН 50-302-2004 [8]: «глубина шурфов должна принимать-
ся, исходя из необходимости вскрытия подошвы фундамента 
и проверки наличия лежней и свай под фундаментом».

Рекомендации в п. 5.2.15 и 5.3.2.2 по определению проч-
ности кладки фундаментов и надземных конструкций не-
разрушающими методами нам представляются не вполне 
обоснованными. Государственные стандарты, регламентиру-
ющие методы неразрушающего контроля для бутовых кам-
ней и кирпича (за исключением ультразвукового метода для 
силикатного кирпича) в России отсутствуют. Кстати, оба ука-
занных пункта также заимствованы из ВСН [6] с незначитель-
ными изменениями.

Наиболее интересными, с точки зрения новизны, являют-
ся разделы 5.4–5.6, в которых указаны требования по обсле-
дованию инженерных сетей и исследованию параметров их 
эксплуатации, а именно рассмотрены:

система горячего водоснабжения;��
система холодного водоснабжения;��
система отопления;��
система канализации;��
система вентиляции;��
система мусороудаления;��
система газоснабжения;��
водостоки;��
электрические сети;��
средства связи;��
исследование звукоизоляции, шума и вибраций;��
исследование теплотехнических параметров огражда-��
ющих конструкций.

Несмотря на то, что часть требований в этих разделах 
коррелирует с рекомендациями ВСН [6], наличие указанных 
разделов является несомненным прорывом в нормативах по 
обследованию, т. к. ни в ВСН, ни в других документах требо-
ваний по указанной тематике в таком объеме ранее не встре-
чалось. Являвшийся до сих пор единственным основным до-
кументом по обследованию СП [5] вообще абстрагирован от 
инженерных сетей.

Раздел 6, посвященный мониторингу технического со-
стояния, оставим без комментариев. Хотим отметить только, 
что классификация видов мониторинга, указанная в ГОСТе 
(рис. 4), на наш взгляд, весьма удачна.

Кроме того, хочется отметить, что появление в государ-
ственном стандарте целого раздела и нескольких приложе-

ний, посвященных данному виду инженерных работ, который 
без сомнения относится к важным, должно благоприятно от-
разиться на обоснованности их выполнения и качестве. Ранее 
описание работ по мониторингу встречалось лишь в террито-
риальных нормах ТСН [8], МГСН [9], частично в ГОСТ 24846-
81 и ряде других методических документов.

Еще одним преимуществом нового стандарта являются 
приложения Е, Ж, И, в которых приводятся данные о при-
чинах и следствиях характерных дефектов в фундаментных, 
железобетонных и стальных строительных конструкциях. Ра-
нее такая информация содержалась лишь в территориаль-
ных нормах и технической литературе. К сожалению, отсут-
ствует аналогичное приложение по деревянным и каменным 
конструкциям.

На практике адаптация под требования нового нормати-
ва, как и для любого нового руководящего документа, будет 
сопряжена с рядом проблем. Одна из них не технического, 
а экономического плана — это отсутствие общепринятых 
сборников базовых цен на работы по мониторингу техниче-
ского состояния зданий и сооружений. Исключением явля-
ется московский сборник МРР [10], в котором помимо этого 
имеются и расценки на обследование инженерных сетей. 
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Строящаяся набережная находится на правом берегу 
реки Туры в исторической центральной части г. Тюмени, на 
нее выходят многие центральные улицы города: Республики, 
Володарского, Хохрякова, Советская, Красина, Тургенева, Се-
макова, Кирова, Челюскинцев. Верхняя часть береговой ли-
нии сформирована сохранившимися памятниками архитек-
туры и  историческими доминантами, а также современной 
застройкой конца XX — начала XXI веков. Выполняя функции 
инженерной защиты городской территории от воздействия 
р. Туры и оползневых явлений, набережная должна, согласно 
архитектурной концепции, стать одним из будущих рекреаци-
онных центров Тюмени.

Река Тура на участке строительства (179,9–183,4 км по 
лоцманской карте 1983 г.) имеет слабоизогнутое однорукав-
ное русло, сложенное пылеватыми и мелкими песками с про-
слойками глинистых грунтов. Ширина русла находится в пре-
делах от 80 до 170 м, правый берег разрушается течением. 
В природном состоянии площадка строительства представля-
ет собой береговой склон четвертой надпойменной террасы 
реки общей высотой 19–24 м, который подвергается воздей-
ствию русловых и  геодинамических процессов, осложнен-
ных интенсивной разгрузкой подземных вод. Отметки бровки 
террасы изменяются от 72,000 до 78,000 мБС. Микрорельеф 
естественного склона насыщен небольшими оползнями, 
многочисленными бороздами, промоинами и  руслами ру-
чьев, образованными выходами на поверхность грунтовых 
вод. В зимнее время образуются наледи мощностью до 0,5 м. 
Оползневые процессы на склоне террасы наблюдались по-
всеместно в различных стадиях развития. Характерными для 
площадки являются обрушение грунта при чрезмерной кру-
тизне откоса, оползание обильно увлажненных покровных 
масс, пластичная и вязкая деформация и скольжение. Мощ-
ность оползневых масс составляет от 0,6 м при вершине до 
5,2 м на языке. Фронт захвата оползней составляет от 2–3 до 
40–80 м.

Верхняя часть естественного склона образует эрозион-
ный уступ высотой 3–6 м и крутизной, местами близкой к 90°. 
Ниже эрозионного уступа отмечается площадка накопления 
обвалившейся массы грунтов крутизной до 10–12° и шири-
ной 2,5–11 м. Средняя часть склона (зона перемещения) име-
ет в среднем крутизну до 30°, на отдельных участках 16–18° 
и крайне редко — около 50°. Нижняя часть склона выражает-

Набережная правого берега р. Туры в г. Тюмени  
как уникальное инженерно-архитектурное 
сооружение 

Елицур Д. В., 
канд. техн. наук, главный инженер 
ЗАО «Сибречпроект»  
(г. Новосибирск)

ся в виде пляжных откосов, небольших конусов выноса, пе-
ремытых речными водами обвально-насыпных накоплений 
и оползневых масс. Крутизна склона 5–10, редко 15°.

Особое влияние на оползневые процессы и геоморфо-
логические особенности склона оказывают поверхностные 
и грунтовые воды как природного, так и техногенного про-
исхождения. По гидрогеологическим условиям были вы-
делены три горизонта грунтовых вод. В сухое время года 
количество воды, выходящее в виде источников на участке 
первой очереди сооружения (1332 м), составляет не менее 
125 м3/сут.

Береговой откос сложен переслаивающимися глинисты-
ми грунтами, русловая часть — в основном песчаными грун-
тами с прослойками глинистых грунтов; всего изысканиями 
выделено 22 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Ко-
ренные грунты покрыты слоем делювиально-пролювиальных 
отложений мощностью 1,0–4,5 м. Консистенция глинистых 
грунтов  —  от полутвердой до текучей, песчаные грунты 
в основной массе мелкие и пылеватые.

Режим уровней воды р. Туры у площадки проектирова-
ния характеризуется годовой амплитудой колебаний до 9 м. 
Отметки максимального годового уровня 1% обеспеченности 
и низкого судоходного уровня 95% обеспеченности составля-
ют соответственно 57,720 мБС и 48,320 мБС.

Динамическая ось потока при паводке подходит к право-
му берегу. Максимальные скорости течения у правого берега 
при паводковых уровнях воды увеличиваются до 1,4–1,5 м/с, 
донные скорости — до 0,9–1,0 м/с. Максимальная толщина 
льда 1% обеспеченности составляет 91 см, заторных явлений 
при прохождении паводка не наблюдается.

Климат района резко континентальный и  характеризу-
ется продолжительной холодной зимой и  сравнительно те-
плым летом. Характерная особенность термического режи-
ма — большие годовые амплитуды, достигающие 70–90 °С. 

В границах площадки в 60–80 годы прошлого века были 
выполнены два участка берегоукрепления откосного профи-
ля с креплением из железобетонных плит, на участке протя-
женностью примерно 420 м начиналось строительство бе-
регоукрепления полуоткосного профиля с  вертикальным 
упором из железобетонного шпунта. К моменту начала ново-
го строительства эти сооружения находились в неудовлетво-
рительном техническом состоянии.

Егоров А. В., 
главный инженер проектов  
ЗАО «Сибречпроект» 
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Строительство набережной на современном этапе, начав-
шееся в 1998 году, было вызвано необходимостью срочно-
го закрепления берегового участка с новой жилой застрой-
кой в  Центральном административном округе г. Тюмени. 
В  качестве первоочередного мероприятия было запроекти-
ровано (ОАО «Сибречпроект», г. Новосибирск) и построено 
(ЗАО «Гилан», г. Тюмень) берегоукрепление полуоткосного 
профиля с вертикальным упором из стального трубошпун-
та (ЗАО «Запсибгидрострой», г. Сургут) с отметкой верхней 
бровки 58,31 мБС. Сооружение, защитив от размыва р. Ту-
рой подошву естественного берегового склона, полностью 
исключило его эрозию ниже указанной отметки и значитель-
но снизило оползневую активность на вышележащей части 
склона. Естественно, что при этом не решались задачи закре-
пления склона в отметках 58,31–76,00 мБС, обеспечения об-
щей устойчивости сооружения, понижения уровня и органи-
зации отвода грунтовых вод. Близость естественной бровки 
берегового откоса к городской застройке, с одной стороны, 
исключала возможность уположивания берегового отко-
са срезкой, с другой стороны — диктовала необходимость 
вписывания инженерного берегоукрепительного сооруже-
ния в  городскую среду. Таким образом, объективно воз-
никла необходимость создания комплексного сооружения 
с  совмещением функций инженерной защиты и  городской 
набережной при использовании неординарных технических 
и  архитектурно-планировочных решений. Определенные 
расчетами профиль сооружения инженерной защиты и его 
основные технические решения — вертикальный упор в виде 
заанкеренного больверка, подпорные стены, противоополз-
невые удерживающие сооружения глубокого заложения, 
пластовые дренажи, очертания затопляемых и  сухих отко-
сов,  —  обеспечивая надежность и  безопасную эксплуата-
цию сооружения в целом, послужили основой для создания 
архитектурно-планировочных решений будущей городской 
набережной. Безусловно, закономерно меняющиеся с тече-
нием времени архитектурное видение и функциональное на-
полнение береговой рекреационной зоны, разрабатываемой 
ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ» (г.  Тюмень), 
также вносят допустимые изменения в конструктивные ре-
шения берегоукрепления. 

На участке первой очереди строительства протяженно-
стью 1332 м, расположенной между автодорожным мостом 

по ул. Челюскинцев и  пешеходным вантовым мостом, ОАО 
«Сибречпроект» был выполнен проект берегоукрепительного 
сооружения в отметках 48,00–76,00 мБС, получивший поло-
жительное заключение Главгосэкспертизы России (2004 г.). 
В 2008–2010 гг. ЗАО «Сибречпроект» разработана проект-
ная и рабочая документация на строительство трех очередей 
набережной правого берега р. Туры общей протяженностью 
3465 м. Участок первой очереди расположен территориаль-
но между участками второй и третьей очереди. Вторая оче-
редь протяженностью 693 м расположена ниже по течению 
р. Туры от моста по ул.Челюскинцев, третья очередь протя-
женностью 1440 м находится выше по течению от пешеход-
ного моста до устья р. Бабарынки.

Сооружения набережной включают в себя берегоукрепле-
ние полуоткосного профиля, выполняющего функции закре-
пления подножия берегового склона от воздействия русло-
вого потока в интервале отметок 54,12–58,31 мБС. На более 
высоких отметках предусмотрено строительство подпорных 
стен на свайных фундаментах глубокого заложения, крепле-
ние откосов, выполнение мероприятий по понижению уров-
ня и отводу грунтовых вод. Помимо задачи закрепления бере-
гового склона проектом предусматривается функциональное 
наполнение объекта элементами городской инфраструктуры, 
свойственными для городских набережных. На территории 
предусматривается строительство лестничных сходов, откры-
тых парковок автотранспорта (вторая и третья очередь), об-
щественных санузлов (третья очередь), фонтанных устройств 
(первая очередь). На всех трех очередях выполняются сети 
электроосвещения с возможностью диспетчеризации и управ-
ления, поверхностного водоотвода, видеонаблюдения, музы-
кальной трансляции, автоматизированной системы полива зе-
леных насаждений (ЗАО «ТВТЭС», г. Тюмень). Предусмотрены 
также: выделение тематических прогулочных зон, устройство 
видовых площадок, установка малых архитектурных форм 
(МАФ), улучшенная отделка подпорных стен и покрытий от-
косов и  берм с  применением гранитных элементов. Проект 
сооружения разработан с  учетом разделения территории по 
вертикали на три основных уровня — ниже отметки 58,31 мБС 
(затапливаемая часть), в интервале отметок 58,31–67,00 мБС 
и выше отметки 67,00 мБС. Для связи уровней запроектирова-
ны съезды для служебных автомашин и передвижения мало-
мобильных групп населения. 

Планировочные решения набережной обеспечивают про-
езды для инженерного обслуживания, подъезда машин ско-
рой помощи и пожарной охраны. Транспортная связь объекта 
с городскими улицами решается устройством автодорожных 
подъездов в районе «Масловского взвоза» (вторая очередь) 
и в районе устья р. Бабарынки (третья очередь). Также в со-
ставе набережной выполнены три участка для причаливания 
речных судов: маломерного флота и представительского те-
плохода «Русич» (вторая очередь), пассажирских прогулоч-
ных судов (третья очередь).

Конструктивный разрез по набережной

Первый уровень, расположенный ниже отметки 
58,31 мБС, включает в себя вертикальную и откосную части 
берегоукрепления, непосредственно подверженные воздей-
ствию р. Туры. Вертикальный упор берегоукрепления в  от-
метках 48,00–54,12  мБС выполнен в  виде одноанкерного 
больверка из сварного трубчатого шпунтового профиля ШТС 
с трубой 720 × 10 мм длиной 11,5–17,4 м из стали ВСт3сп. 
Лицевая стенка заанкерена тягами диаметром 65 мм за ан-
керные сваи из труб 720 × 8 мм длиной 5,8–11,5 м. Лицевой 
шпунтовый ряд объединен по верху сборно-монолитным же-
лезобетонным оголовком высотой 3,12 м с лицевой облицо-
вочной железобетонной панелью заводского изготовления. 
Оголовок также выполняет функцию защитного парапета 
для нижней прогулочной бермы, расположенной на отметке 
54,12 мБС.

Засыпка пазух вертикальной части и  образование от-
косной части сооружения до отметки 58,31 мБС выполняют-
ся дренирующим грунтом (местный песчаный грунт, песок). 
Для снятия фильтрационного давления воды, возникающе-
го вследствие колебаний уровней воды в р. Туре, проектом 
предусмотрено устройство дренажной призмы из щебня 
и системы водовыпусков в лицевом шпунте. Покрытие откос-
ной части заложением 2,5 выполняется гранитными и желе-
зобетонными плитами с офактуренной поверхностью. 

С целью обеспечения общей устойчивости берегоукреп-
ления и его защиты от подмыва его течением р. Туры вдоль 
линии регулирования выполняется двухъярусное дноукре-
пление из щебня крупностью 20–70 мм общей шириной 
23,0 м. Объем щебня принят с учетом возможного размыва 
дна у основания крепления с последующим его переформи-
рованием по размываемому естественному рельефу.

Второй уровень берегоукрепления в  интервале отме-
ток 58,310–67,000 мБС включает в себя вертикальный упор 
в виде подпорной стенки СП и откосную часть с заложением 
откоса не менее 2,5.

Подпорная стенка СП, расположенная в тыловой части 
бермы на отметке 58,310 мБС, выполнена в виде ростверка 
уголкового профиля из монолитного железобетона. Свай-
ное основание подпорной стенки совместно с дноукрепле-
нием обеспечивает общую устойчивость берегоукрепления 
и одновременно является противооползневой конструкци-
ей. Так как подпорная стенка расположена вблизи неустой-
чивых и обводненных участков склона, свайное основание 
выполняется из буронабивных свай с  неизвлекаемой об-

садной трубой 720 ×  10 мм из стали 17Г1С длиной 11,5–
18,0 м с заполнением трубы монолитным бетоном с армо-
каркасом.

Откосная часть берегоукрепления образована отсыпкой 
дренирующего песчаного грунта с нормативным углом вну-
треннего трения ϕn не менее 30°, коэффициентом фильтра-
ции не менее 2 м/сут, уплотняемым до получения коэффици-
ента стандартного уплотнения К не менее 0,90. 

Для перехвата и отвода поверхностных и поступающих со 
стороны естественного склона грунтовых вод ОАО «Тюмен-
гипроводхоз» запроектированы мероприятия по понижению 
уровня и отводу грунтовых вод. Конструктивно это решает-
ся устройством комбинированного дренажа, при этом под-
земная сеть трубчатого дренажа имеет связь с лотковой си-
стемой отвода поверхностного стока с  откосов сооружения 
и берм. Трубчатый дренаж выполнен вдоль всего откоса в три 
яруса по вертикали. В системе водопонижения предусмотрен 
пластовый дренаж, а на коллекторной сети предусмотрены 
водопоглощающие колодцы.

Третий уровень берегоукрепления выше отметки 67,000 
мБС также образован отсыпкой дренирующего песчаного 
грунта и имеет заложение, равное 2–2,5. Все незатопляемые 
откосы сооружения закреплены посевом многолетних трав 
по слою растительного грунта или в георешетке, на отдель-
ных участках использованы биоматы.

Лестничные сходы, подпорные стены, съезды и видовые 
площадки выполняются, как правило, на свайных основаниях 
из буронабивных труб.

Заказчиком проектных и строительно-монтажных работ 
по набережной является Администрация Тюменской обла-
сти, генеральная проектная организация  —  ЗАО  «Сибреч-
проект» (г. Новосибирск), генеральная подрядная организа-
ция — ЗАО «Строймонтаж» (г. Тюмень). В настоящее время 
сдан в  постоянную эксплуатацию расположенный у пеше-
ходного моста первый пусковой комплекс протяженностью 
340 м, близки к завершению работы по первой очереди на-
бережной и открытой многоуровневой эстакадной автопар-
ковке на третьей очереди, производится погружение тру-
бошпунта и формирование откосов на второй очереди. 

Концепция берегоукрепительных сооружений, начатых 
строительством в  1998 году, за прошедшие годы неодно-
кратно менялась в зависимости от градостроительной поли-
тики областных и городских властей, наполнения и порядка 
расходования бюджетов различных уровней, а также мно-
жества других факторов различного порядка значимости. 
На современном этапе строительства можно сказать, что 
в сложнейших природных условиях правого берега р. Туры 
воплощается в жизнь проект уникального гидротехническо-
го сооружения инженерной защиты — и одновременно соз-
дается речной фасад г. Тюмени, которого не было на протя-
жении всей истории старинного сибирского города.

ЗАО «СИБРЕЧПРОЕКТ»
630007 г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2

(Красный проспект, 14)
Тел.: (383) 223-69-37, 223-63-95  

Факс (383) 223-43-86
e-mail: srp@online.nsk.su

www.sibrechproekt.ru

С
троит







е
л

ь
ст


в

о
 Г

Т
С



гидротехническое строительство, технологии, оборудование и материалы, инновации, ведущие специалисты

60

Строительство. Ремонт. Эксплуатация ГТС

гидротехника   2 (23) / 2011

61

отсутствие периодичности в дноуглубительных работах ��
или переуглубление у кордонов, вызванное работой су-
дов винтами или переуглублением;
отсутствие паспортов или изменяемой части к  ним ��
у большого количества гидротехнических сооружений, 
связанное с изменением владельцев, самостроем, пре-
кращением деятельности организаций — авторов про-
ектов или организаций — владельцев ГТС.

Наиболее характерные разрушения ГТС иллюстрируют 
фотографии. Следует отметить тот факт, что обязатель-
ному обследованию и  паспортизации должны подлежать 
такие важные сооружения, как молы, волноломы, бере-
гоукрепления. Нередко неудовлетворительное состояние 
этих ГТС является причиной разрушения причалов в пор-
тах, на которые имелись ранее разработанные необходи-
мые документы об их надежности. Чаще всего причиной 
подтопления поселков и  садоводств является неудовлет-
ворительное состояние ГТС рыбоводных хозяйств, обсле-
дования которых никогда не выполнялись или выполняют-
ся нерегулярно.

В работе отрасли, которая продолжает пребывать в  со-
стоянии, когда речь не идет о  строительстве новых прича-
лов, актуальными становятся реконструкция и капитальный 
ремонт причалов и защитных сооружений, рыбных термина-
лов морских портов. Это основное направление работы с ги-
дротехническими сооружениями на сегодня.

Согласно федеральной целевой программе «Повышение 
эффективности использования и развития ресурсного потен-
циала рыбохозяйственного комплекса в  2009–2013 годах», 
на эти цели было предусмотрено финансирование из феде-
рального бюджета 4392,6 млн руб. и  из внебюджетных ис-
точников 3983,6 млн руб. Из-за отсутствия должного финан-
сирования указанных работ намеченным планам не суждено 
сбыться. В лучшем случае реконструктивные мероприятия по 
гидротехническим сооружениям придется переносить на сле-
дующую пятилетку. 

Особенностью причалов рыбных терминалов является то 
обстоятельство, что они рассчитаны на вторую категорию на-
грузок при глубинах у кордона от 3,0 до 8,25 м. При рекон-
структивных мероприятиях заказчики теперь требуют их уси-
ления (доведения до нулевой категории) и создания глубин 
до 12 м для того, чтобы иметь универсальные причалы. Дело 
в том, что рыбные порты сегодня объединены с торговыми 
портами и являются рыбными терминалами морских портов. 
А так как структура рыбных портов полностью или в большей 
части разрушена, жизнь заставляет арендаторов перераба-
тывать на причалах любые грузы, причем во многом именно 
погоня за прибылью часто оборачивается смещением кор-
донов больверков или разрушением верхнего строения ро-
стверков. Раньше в порту рыболовный и рефрижераторный 
флот полностью обслуживался (разгружался, снабжался, ре-
монтировался, дезинфицировался, оформлялся документа-
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Как много написано, начиная с  последнего десятилетия 
прошлого века и до сегодняшнего дня, о безопасной эксплуа-
тации гидротехнических сооружений (ГТС); как много издано 
постановлений, указаний, рекомендаций и положений на эту 
тему, и как мало делается на практике для того, чтобы гидро-
технические сооружения действительно были бы безопасны 
в эксплуатации, т. е. соответствовали требованиям разрабо-
танных в большом количестве документов.

До настоящего времени в нашей отрасли эксплуатирует-
ся почти 40 км причалов, запроектированных и построенных 
в основном до 50–60-х годов ХХ века, а также водопропуск-
ных, водозаборных, спускных берегоукрепительных соору-
жений рыбоводных предприятий, построенных в те же годы. 
Только часть их подвергалась различным видам ремонта или 
реконструкции. Поэтому сплошь и рядом, начиная проектные 
работы для действующих предприятий, мы уже на стадии об-
следования приходим к выводу об аварийном состоянии соо-
ружений и решаем вопрос о рациональности вложения денег 
в реконструкцию или о сносе сооружений и необходимости 
строительства новых. 

В 2002 году грамотным решением Госкомрыболовства 
РФ институт «Гипрорыбфлот» начал работы по созданию ре-
естра гидротехнических сооружений рыбных портов, порт-
пунктов и  баз флота отрасли. Работа была выполнена на 
четверть  —  прекратилось финансирование, но данные ре-
зультатов работы были впечатляющие: более трети ГТС тре-

Гидротехнические сооружения 
рыбохозяйственного комплекса

Смирнов В. М., 
заместитель главного инженера ОАО «Гипрорыбфлот» 

буют капитального ремонта или реконструкции. Выявлены 
и обнаружены:

значительная коррозия металлического шпунта в райо-��
не переменного горизонта воды, на участках причальных 
стенок типа больверк, при этом наблюдается уменьше-
ние толщины шпунта от 50–150 мм, то же наблюдается 
и на причалах типа ростверк, на металлических трубах-
стойках или стойках из спаренного шпунта;
разрушения до 50% на железобетонных сваях-оболоч��
ках, на причалах эстакадного типа и катастрофическое 
оголение нижней арматуры несущих плит, а также по-
вреждение подпричальных откосов;
утечка грунта с осадками верхнего строения на причалах типа ��
больверк и железобетонных сваях квадратного сечения;
разрушение оградительных сооружений, негативно ��
влияющее на работу конструкций защищаемых прича-
лов и акватории;
значительное повреждение оголовков причальных соо-��
ружений и отсутствие отбойных швартовых устройств, 
а также разрушение железнодорожных и подкрановых 
путей из-за значительного старения шпал;
отсутствие работоспособных тех или иных инженерных ��
сетей (вода, пар, электроэнергия);
использование гидротехнических сооружений с  на-��
грузками, значительно превышающими расчетные, т. е. 
проектные;
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ми всех необходимых служб), при этом его грузы хранились  
в холодильниках, частично перерабатывались в рыбоперера-
батывающих цехах. Теперь же судовладельцы сами заботятся 
обо всех видах обслуживания и получают его в разных орга-
низациях и на разных терминалах.

Хозяином причалов рыбных терминалов морских портов 
является ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». По нашему 
убеждению, этот орган Агентства РФ по рыболовству должен 
организовать продолжение работ по завершению составле-
ния реестра ГТС и усилить работы по стимулированию пла-
номерного обследования всех подведомственных ГТС, дабы 
исключить часто повторяющиеся просьбы заказчиков изме-
нить материалы обследования, увеличив продолжительность 
возможностей эксплуатации части их.

Не в лучшем состоянии ГТС рыбоводных заводов и товар-
ных хозяйств, где требуется капитальный ремонт водозабор-
ных и водопропускных сооружений, замена трубопроводов, 
затворов и  т. п. Ведь многие заводы и  хозяйства работают 
с 30-х годов ХХ века почти без серьезных ремонтов, не гово-
ря уже о реконструкции или модернизации.

Обследование и паспортизация давно построенных ГТС — 
дело дорогостоящее, включающее подводное и надводное об-
следование, промеры глубин, обследование инженерных сетей, 
железнодорожных и подкрановых путей и т. п. В настоящее вре-
мя обследование каждых 100 п. м ГТС составляет 200–300 тыс. 
руб., паспортизация — 70–100 тыс. руб. В первую стоимость 
входят работы водолазов и инспекторов НИИ или проектиров-
щиков, во вторую — выпуск паспорта и гарантийного заключе-
ния инспектирующей организацией. Указанная выше стоимость 
работ большей частью не может оплачиваться арендаторами 
(эксплуатационниками) ввиду своей величины и общей значи-
тельной протяженности причальной линии.

Было бы правильным первое обследование и  составле-
ние паспорта выполнять за счет бюджета, а  в дальнейшем 
текущие плановые контрольные работы — за счет эксплуа-
тационников. 

То же касается ГТС рыбоводных заводов. Территориаль-
ным управлениям Агентства РФ по рыболовству также следу-
ет составить реестры ГТС и необходимые документы по их об-
следованию и паспортизации. Только постоянный мониторинг 
состояния ГТС в отрасли и своевременные работы по ремонту 
или реконструкции последних могут гарантировать безаварий-
ную работу сооружений, что позволит исключить значитель-
ные затраты на устранение аварий и сохранит жизнь людей.

Хочется также обратить внимание на практику проведения 
тендеров на реконструкцию ГТС, их обследование и ремонт. 
При подведении итогов тендеров совершенно не учитывает-
ся авторство проектов и инженерных изысканий реконструи-
руемых сооружений. Результат — организация, выигравшая 
тендер, как правило, «атакует» проигравшего тендер гене-
рального проектировщика на предмет передачи архивных 
материалов инженерных изысканий и проектов прошлых лет 
и, не получив их, вынуждена выполнять недостоверные об-
следования и проектирование. Неужели эта организация мо-
жет выполнить проектно-изыскательские работы более ква-
лифицированно, чем институт, проектирующий объекты ГТС 
50–80  лет и  сохранивший архивные материалы изысканий 
и проектов, а  главное — квалифицированные кадры (пусть 
большей частью теперь уже не молодые)?

Хочется надеяться, что в связи с обнадеживающей полити-
кой, направленной на возрождение в России рыбохозяйственной 
отрасли, гидротехнические сооружения рыбохозяйственного 
комплекса будут финансироваться, а значит, восстанавливать-
ся, развиваться и, в итоге, приносить прибыль.

Судоходные шлюзы являются важным звеном в цепи 
многочисленных гидротехнических сооружений внутренних 
водных путей Российской Федерации. Они необходимы для 
бесперебойной работы водно-транспортных соединений.

Большинство гидротехнических сооружений внутренних 
водных путей России были построены во второй половине 
ХХ века и ранее. К настоящему времени многие из них нуж-
даются в капитальном ремонте, реконструкции, или же не-
обходимо строительство новых сооружений, в частности, это 
относится и к судоходным шлюзам.

Одним из критериев нормальной работы гидротехниче-
ского сооружения для недопущения наступления предельных 
состояний является обеспечение фильтрационной прочности 
основания — решение фильтрационной задачи и опреде-
ление параметров фильтрации. Для достижения чего в ме-
сте выхода фильтрационного потока выполняются обратные 
фильтры из природных минеральных материалов, что весь-
ма трудоемко и затратно в районах, где наблюдается дефицит 
строительных материалов надлежащего качества и размеров 
по фракциям.

В этой связи важное значение приобретают решения по 
повышению надежности сооружения путем замены дорого-
стоящих песчаных и гравийных строительных материалов-
фильтров на конструкции с применением нетканого синтети-
ческого материала (далее НСМ).

Стоимость, трудоемкость и продолжительность их воз-
ведения в значительной степени определяют эффективность 
всего строительства, капитального ремонта или реконструк-
ции. Следовательно, поиск оптимальных конструкций, вы-
бор материалов, методов и определение сроков выполнения 
строительно-монтажных работ на объекте являются наибо-
лее важными задачами как в техническом, так и экономиче-
ском плане.

Решение этих задач осуществляется в тесной взаимо
связи. Научно-технический прогресс и развитие нефтехими-

Письменский В. В., 
аспирант Московской государственной академии водного 
транспорта (кафедра водных путей и портов)

Методика подбора параметров обратного фильтра  
с конструктивными элементами, выполненными  
из нетканых синтетических материалов, для защиты 
суффозионного основания судоходного шлюза

ческой промышленности вызвали к жизни появление новых 
фильтрующих материалов, лидирующее место среди кото-
рых заняли геосинтетические материалы. Геосинтетический 
материал гарантирует предотвращение перемешивания на 
контакте различных грунтов между собой, сбор и удаление 
поверхностных стоков, грунтовых вод, задерживает грунт 
или другие частицы, которые под действием гидродинами-
ческих сил потока жидкости могут проникать в геотекстиль-
ные материалы или проходить через них. Он предотвращает 
или снижает возможность локального повреждения опреде-
ленного строительного элемента или материала конструк-
ции, повышает несущую способность грунтов или грунтовых 
конструкций в результате перераспределения возникающих 
в них растягивающих напряжений. 

В настоящее время для защиты слабых связных и не-
связных грунтов основания, подверженных суффозии, 
в  результате воздействия на них фильтрационного потока 
в основании гидротехнического сооружения и турбулентно-
го гидравлического режима в камере шлюза (особенно для 
камеры в виде отдельно стоящих стен с водопроницаемым 
днищем) выполняются обратные фильтры, характеристики 
и параметры которых определяются на основании действую-
щих норм и правил.

Для обратного фильтра в основном используют имеющи-
еся карьерные грунты, которые подбирают из условия обе-
спечения фильтрационной прочности между слоями грунтов 
в месте контакта с сооружением.

Нормы рекомендуют различные методики подбора об-
ратного фильтра, основными из которых являются:

для защиты связных грунтов оснований (учитывая на-��
личие или отсутствие данных о гранулометрическом 
составе фильтра);
для защиты несвязных грунтов оснований (учитывая ��
наличие или отсутствие данных о гранулометрическом 
составе фильтра). 
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Рекомендуемая нормами методика расчета параметров 
обратного фильтра для защиты несвязного суффозионно-
го основания, когда гранулометрический состав не известен, 
включает приведенные ниже этапы подбора слоев конструк-
ции фильтра.

Рассмотрим настоящую методику на примере судоходно-
го шлюза на нескальном основании из несвязного суффо-
зионного грунта, с напором на сооружение 12 м, габарита-
ми камеры шлюза по длине и ширине 100 × 15 м, головной 
системой питания, водопроницаемым днищем с креплением 
железобетонными плитами. 

Исходя из методики, предлагаемой в/о «Союзводпро-
ект», согласно рекомендациям по проектированию П 92-80 
ВНИИГ и ВСН 47-7: 

а) определяем суффозионность грунта основания. 
По формуле

	d max
0  = χ ⋅ C 

nг

1 – nг
 ⋅ d17 = 2,25 ⋅ 0,78 ⋅ 

0,35
1 – 0,35

 ⋅ 0,7 = 0,66 мм, 	 (1 )

находим диаметр максимального фильтрационного хода в 
грунте d max

0 , где 

	 χ = 1 + 0,05ηг = 1 + 0,05 × 25 = 2,25	 (2)

при ηг ≤ 25 коэффициент неравномерности раскладки ча-
стиц в грунте 

	 С = 0, 455 6√ ηг = 0, 455 6√ 25 = 0,78	 (3)

nг — пористость грунта, d17 = 0,7 мм — принимаем по кривой 
осредненного грансостава грунта основания.

Максимальную крупность частиц d max
ci  определяем по 

формуле 

	 d max
ci  = 0,77 ⋅ d max

0  = 0,77 ⋅ 0,66 = 0,51 мм	  (4)

по гранулометрическому составу грунта основания таких ча-
стиц более 3–5%, следовательно, грунт является суффози-
онным.

б) Из условия недопущения суффозионных явлений 
определяется расчетный размер фракций фильтра d расч

85  по 
формуле:

	d расч
85  = 

4(1 – nф)
nф 6√ ηф

 ⋅ BI ⋅ dсг = 
4(1 – 0,27)

0,27 6√ 20
 ⋅ 33 ⋅ 0,25 = 54,15 мм, 	 (5)

где nф = 0,27 — пористость фильтровой подготовки,  
ηф = 20,0 — коэффициент разнозернистости фильтровой 
подготовки, ηф ≤ 25 — для щебеночных грунтов и ηф ≤ 20 
для песчано-гравелистых грунтов; ВI = 33,0 — коэффици-
ент, определяющий суффозионность грунтов фильтровой 
подготовки, dсг = 0,25 — расчетный размер сводообразую-
щих фракций защищаемого грунта.

в) Вычислив по формуле (5) значение d расч
85  и зная ηф, 

необходимо построить гранулометрическую кривую состава 
грунта фильтра по зависимости 

	  
Дi

Дmin
 = 1 + 

Pi

P10



x

 ⋅ 
ηф – 1

5ηф
 ,	  (6)

где
	 Х = 1 + 1,28 lg ηф = 1 + 1,28 lg 20 = 2,665;	 (7)
Рi — процентное содержание в грунте частиц по массе, име-
ющих диаметр меньше Дi, Дmin — минимальный диаметр ча-
стиц в данном грунте, Дi — размер фракций заданного про-
центного содержания. 

Для определения размеров требуемых фракций Д10; 
Д20; Д40; Д50; Д60; Д100 необходимо сначала определить 
величину Дmin, которая может быть вычислена по форму-
ле (6)

Дmin = 
D расч

85

1 + 


P85

P10




x ⋅ 
ηф – 1

5ηф

 = 
54,15

1 + 8,52,665 ⋅ 
20 – 1
5 ⋅ 20

 = 0,934 мм 

Далее, задаваясь значениями Рi = 10…20…40…50… 
60…100, находим чрез формулу для Дi значения Д10; Д20; 
Д40; Д50; Д60; Д100 (см. табл. 1).

Таблица 1 

Р, % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Дi, мм 1,1 2,1 4,2 8,1 13,9 22,0 32,7 46,2 62,9 83,0

Толщина первого слоя фильтровой подготовки из крупно-
зернистого песка tmin = 200 мм.

Учитывая возможность просыпания частиц грунта осно-
вания в первый слой фильтра, подберем второй слой обрат-
ного фильтра из галечникового грунта толщиной 270 мм.

	 Kmax = 
КгТг + КкзпТкзп + КпоТпо

Тг + Ткзп + Тпо
 м/с	

	Kmax = 
0,002 ⋅ 0,27 + 0,001 ⋅0,20 + 0,00012 ⋅1

0,27 + 0,20 + 1
 = 0,001 м/с	

(8)

	 Kmin = 
Тг + Ткзп + Тпо

Тг

Kг
 + 

Ткзп

Kкзп
 + 

Тпо

Kпо
 

 м/с	

	
	 Kmin = 

0,27 + 0,20 + 1,0
0,27
0,002

 + 
0,20
0,002

 + 
1

0,00012
 

 = 0,0002 м/с	

(9)

	 Кср = √ Кmax ⋅ Кmin = √ 0,001 ⋅ 0,0002 = 0,0003 м/с	 (10)

Определим фильтрационный расход через основание со-
оружения и слои обратного фильтра по формуле:

	qnмм = Кср ⋅ Т ⋅ 
H

n ⋅ B
 = 0,0003 ⋅ 1,47 ⋅ 

12
1,87 ⋅ 1

 = 0,003 м3/с,	(11)

где Кг = 0,002 м/с, Тг = 0,27 м — коэффициент фильтра-
ции и толщина слоя галечникового грунта; Ккзп = 0,001 м/с, 
Ткзп = 0,20 м — коэффициент фильтрации и толщина слоя 
крупнозернистого песка; Кпо = 0,00012 м/с, Тпо = 1,0 м — 
коэффициент фильтрации и толщина слоя песчаного грунта 
основания; Кmax, Кmin, Кср — максимальный, минимальный 
и осредненный коэффициенты фильтрации соответственно; 
Тпол — полная глубина водопроницаемого основания, в том 
числе слои обратного фильтра, м; Н — напор, м; В — ширина 
фильтровой подготовки, м; n — поправочный коэффициент.

Для расчетов параметров обратного фильтра с конструк-
тивными элементами, выполненными из нетканых синтети-
ческих материалов, предложена уточненная методика рас-
чета, позволяющая подобрать эффективные размеры слоев 
фильтра с учетом толщины и фильтрационных свойств при-
меняемого НСМ.

На основании выполненных выше расчетов рассмотрим 
вариант методики подбора обратного фильтра, в котором 
уменьшим слой крупно-зернистого песка с 0,20 до 0,10  м, 
слой галечникового грунта с 0,27 до 0,1 м и добавим в кон-
струкцию обратного фильтра 2 слоя нетканого синтетическо-
го материала «БИДИМ» толщиной 1,7 мм каждый. Эффек-
тивный диаметр пор НСМ составляет до 100 микрометров, 
что позволяет ему хорошо фильтровать воду и избегать каль-
мотации.
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Определяем максимальный, минимальный и осреднен-
ный коэффициенты фильтрации по формулам (8), (9), (10) 
соответственно:

Kmax = 
КгТг + КкзпТкзп + КпоТпо + КнсмТнсм

Тг + Ткзп + Тпо + Тнсм
 м/с

Kmax = 
0,002 ⋅ 0,10 + 0,001 ⋅0,10 + 0,00012 ⋅1 + 0,0034 ⋅0,00123

0,10 + 0,10 + 1 + 0,0034
 = 

= 0,0004 м/с

Kmin = 
Тг + Ткзп + Тпо + Тнсм

Тг

Kг
 + 

Ткзп

Kкзп
 + 

Тпо

Kпо
 + 

Тнсм

Kнсм
 
 м/с

	
Kmin = 

0,10 + 0,10 + 1,0 + 0,0034
0,10
0,002

 + 
0,10
0,002

 + 
1

0,00012
 + 

0,0034
0,00123

 = 0,0003 м/с

Кср = √ Кmax ⋅ Кmin = √ 0,0004 ⋅ 0,0003 = 0,0004 м/с

Определим фильтрационный расход через основание со-
оружения по формуле (11):

	qnмм = Кср ⋅ Т ⋅ 
H

n ⋅ B
 = 0,0004 ⋅ 1,2 ⋅ 

12
1,87 ⋅ 1

 = 0,003 м3/с,	(11)

где: Кг = 0,002 м/с, Тг = 0,10 м — коэффициент фильтра-
ции и толщина слоя галечникового грунта; Ккзп = 0,001 м/с, 
Ткзп = 0,10 м — коэффициент фильтрации и толщина слоя 
крупнозернистого песка; Кпо = 0,00012 м/с, Тпо = 1,0 м — 
коэффициент фильтрации грунта основания и толщина слоя 
песчаного основания; Кнсм = 0,00123 м/с, Тнсм = 0,0017 м — 
коэффициент фильтрации и толщина слоя НСМ «БИДИМ»; 
Кмакс, Кмин, Кср — максимальный, минимальный и осреднен-
ный коэффициенты фильтрации соответственно; Тпол — пол-
ная глубина водопроницаемого основания, в том числе слои 
обратного фильтра, м; Н — напор, м; В — ширина фильтро-
вой подготовки, м; n — поправочный коэффициент.

Сравним расходы фильтрации, полученные при выпол-
нении фильтра из природным минеральных материалов 
и с применением НСМ.

Подсчитаем к-т «К»: 

К = 
qпмм

qнсм
 = 

0,003
0,003

 = 1,00.

Из значения к-та видно, что фильтрационные расходы 
идентичны, т. е. при использовании НСМ значение получает-
ся не хуже сравниваемого. 

В качестве обоснования методики подбора параметров об-
ратного фильтра в итоге построен график (рис. 1), на котором 
представлены три кривые. Каждая кривая отображает толщину 
обратного фильтра при конкретном расчетном случае. И толь-
ко кривая, построенная по предложенной методике, дает ре-
зультат, идентичный исходному (кривая обозначена зеленым 
цветом).

Выводы:
применение НСМ позволяет снизить объем фильтра по ��
материалам более чем на 50 %;
снижение объема материала ведет к уменьшению тру-��
доемкости и стоимости работ;
в связи с уменьшением объема материалов обратного ��
фильтра происходит снижение давления на основание;
возможно получить значения фильтрационных расхо-��
дов не хуже, чем при выполнении фильтра только из 
песчано-гравийных материалов.
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Геомембраны в гидротехническом 
строительстве

Применение синтетических полимерных материалов в ка-
честве противофильтрационных элементов в  гидротехниче-
ском строительстве началось еще в  первой половине про-
шлого века. Первоначально это были «тонкие», толщиной 
0,1–0,5 мм полиэтиленовые и поливинилхлоридные пленки. 
Рекомендации по проектированию пленочных противофиль-
трационных элементов гидротехнических сооружений приве-
дены в «Инструкции по проектированию и строительству про-
тивофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки 
для искусственных водоемов» СН 551-82. Госстроя СССР, ис-
пользуемой проектировщиками более 20 лет.

Современные полимерные материалы обладают рядом 
существенных преимуществ перед другими противофиль-
трационными материалами, в  том числе перед «тонкими» 
полиэтиленовыми пленками образца 80-х годов прошлого 
века. Они воспринимают значительные растягивающие на-
пряжения, сохраняют прочность даже при больших дефор-
мациях, однородны по своему качеству, долговечны, техно-
логичны и  эффективны для применения в  строительстве. 
Частично происшедшие изменения в  области изготовления 
рулонных материалов учтены в «Рекомендациях по проекти-
рованию и строительству противофильтрационных устройств 
из полимерных рулонных материалов», разработанных  
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, НИИ АКХ им. К. Д. Памфилова  
и ООО «Гидрокор».

Как правило, все эти листовые материалы и конструкции 
из них, предназначенные для устройства противофильтра-
ционных элементов различных сооружений, называют «гео-
мембраны». Наиболее распространены геомембраны из по-
лиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ).

Геомембраны могут быть армированными и  неармиро-
ванными. Армирующий материал может быть из тканого 
и  нетканого геотекстиля, стекловолокна и  других материа-
лов. Изготавливают и перевозят геомембраны обычно в ру-
лонах шириной от 1,5 до 10 м. Толщина геомембран коле-
блется, как правило, в диапазоне от 1,0 до 3,5 мм.

В настоящее время, как правило, водонепроницаемые 
мембраны входят в  состав геокомпозитной конструкции  
гидротехнического сооружения, в  которой водонепроница-
емый элемент используется в сочетании с защитными про-
кладками, повышающими устойчивость конструкции против 
механических повреждений. В качестве защитных прокладок 
используются рубероид, различные рулонные пластмассо-

Исследование повреждаемости геомембраны 
частицами грунта защитных слоев

Лупачев О. Ю., 
начальник гидротехнического отдела  
НИиПИ ТОМС, Санкт-Петербург

вые материалы, поролон, резина, стеклоткани и стеклосетки, 
а также тканые и нетканые геотекстили.

Геомембраны применяются при строительстве как земля-
ных, так и бетонных плотин, а также при их ремонте. В бетонных 
плотинах геомембраны наклеиваются на верховую грань пло-
тин, обеспечивая водонепроницаемость сооружения. В грунто-
вых плотинах из них выполняются диафрагмы или экраны.

Конструкции противофильтрационных элементов грунто-
вых сооружений с применением геомембраны весьма требо-
вательны к  гранулометрическому составу грунтов переход-
ных зон между геомембраной и материалом упорных призм. 
Повреждаемость полимерных полотнищ частицами грунта 
зависит от размеров и геометрической формы частиц грунта. 
Повреждения пленки частицами грунта снижается при умень-
шении крупности частиц грунта и при использовании грунтов 
с частицами округлой формы. Поэтому на практике наиболее 
часто переходные зоны выполняются из песка.

Экспериментальные исследования 
повреждаемости мембран

Исследование повреждаемости пленочного элемента ча-
стицами грунта защитных слоев достаточно просто. Необ-
ходимо исследуемый образец помесить в грунт, приложить 
к  поверхности грунта заданную нагрузку, затем вынуть ис-
следуемый образец из грунта и осмотреть его на предмет на-
личия сквозных повреждений. В случае если повреждения не 
обнаружены, эксперимент повторяется при большем значе-
нии приложенной нагрузки вплоть до достижения нагрузки, 
после приложения которой фиксируется сквозной прокол. 
Последнее максимальное значение нагрузки, при которой об-
разец не был проколот, является допустимой нагрузкой при 
прокалывании пленочного элемента частицами грунта защит-
ного слоя. Именно таким образом были выполнены экспери-
ментальные исследования устойчивости полиэтиленовых 
пленок к прокалыванию частицами грунта защитных слоев, 
проводившиеся в  50–80-е годы прошлого века и  лежащие 
в основе используемых нормативных документов, регламен-
тирующих применение пленочных противофильтрационных 
элементов гидротехнических сооружений, в первую очередь 
СН 551-82.

Описанная методика исследования повреждаемости пле-
нок (геомембран) имеет три существенных недостатка:

1. Для получения одного экспериментального значения 
величины нагрузки, при которой происходит прокалывание 
пленки, необходимо провести серию опытов.

2. Результат серии опытов является непрямым определе-
нием значения величины разрушающей нагрузки.

3. Понятие «прокол пленки» в  подобных экспериментах 
является неоднозначным и  требует доопределения. Это мо-
жет быть:

визуально обнаруживаемый прокол;��
прокол, определяемый при помощи физических мето-��
дов исследования образца, после освобождения его от 
действия нагрузки;
прокол, определяемый только при приложении к плен-��
ке нагрузки, и т. д.

С целью исследования повреждаемости современных 
геомембран из толстых полиэтиленовых пленок было выпол-
нено исследование повреждаемости геомембраны частицами 
грунта защитных слоев, отсыпанных из различных грунтов, 
под действием статической нагрузки, прикладываемой к по-
верхности грунта защитного слоя.

Была поставлена задача экспериментально проверить 
обоснованность требований п. 2.5 СН 551-82, накладываю-
щих существенные ограничения при проектировании защит-
ных слоев и противофильтрационных элементов примени-
тельно к конструкциям противофильтрационных элементов 
с  современными мембранами: «Для создания грунтовых 
слоев (подстилающего и  защитного) следует, как прави-
ло, применять песчаные грунты с частицами максимальной 
крупности до 5 мм. Применение дробленых и естественных 
грунтов с крупнозернистыми частицами неокатанной фор-
мы не допускается», а  также определить численные зна-
чения предельной нагрузки, которые способна выдержать 
исследуемая геомембрана для различных фракций грунта 
защитных слоев.

При подготовке эксперимента ставилась задача избежать 
тех недостатков, которые имели место при проведении по-
добных испытаний в прошлом.

Эксперимент проводился в  два этапа: предваритель-
ный, в ходе которого конструировались и опробовались со-
ставные элементы и параметры экспериментальной установ-
ки, и основной этап, собственно эксперимент, состоящий из 
18 серий испытаний опытных образцов.

Перед проектируемым экспериментом ставились следу-
ющие задачи:

1. Получение численного значения нагрузки, при которой 
происходит прокол геомембраны частицами защитных слоев 
грунта (в результате каждого испытания).

2. Фиксация прокола геомембраны в  момент времени, 
когда испытываемый образец находится под воздействием 
разрушающей нагрузки (в режиме реального времени).

3. Инструментальная фиксация момента прокола геомем-
браны.

Успешному проведению эксперимента способствовало 
использование в опытной установке индикатора нарушения 
герметичности геомембраны — электрогальванического ин-
дикатора прокола геомембраны. Работа индикатора осно-
вана на принципе гальванического элемента. С обеих сто-
рон геомембраны располагаются положительный (медный) 
и отрицательный (алюминиевый) электроды. Электронепро-
ницаемая геомембрана из полиэтилена помещена в  слабо-
щелочную среду, являющуюся электролитом с pH = 9,0. При 
приложении к  геомембране разрушающей нагрузки проис-
ходит прокол геомембраны, в результате которого гальвани-
ческий элемент начинает вырабатывать электрический ток 
напряжением 0,67 В, фиксирующийся вольтметром.

Конструкция электрогальванического индикатора проко-
ла геомембраны оказалась настолько удачной, что позволила 
провести все запланированные испытания без единого отка-
за индикатора.

В лаборатории сопротивления материалов ГОУ СПбГПУ 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет) была собрана опытная установка (рис. 1).

Основным элементом установки является пресс, разви-
вающий нагрузку до 100 тс.

Испытываемый образец собирался в стальном цилиндре 
диаметром 320 мм и высотой 250 мм. Для проведения каж-
дого испытания использовался новый образец геомембраны 
и новая порция щебня.

В исследовании использовались импортные высокока-
чественные геомембраны различной толщины, изготовлен-
ные из полиэтилена низкого давления высокой плотности. 
Геомембраны испытывались без защитных прокладок и с за-
щитными прокладками из дорнита. В качестве защитных сло-
ев использовались две фракции гранитного щебня, изготов-
ленного по ГОСТ 12536-79:

щебень фр. 5–20 мм;��
щебень фр. 20–40 мм.��

Всего было произведено 18 серий испытаний по 5 испы-
таний в каждой серии, всего 90 испытаний прорыва геомем-
браны в  результате ее прокола частицами защитных слоев 
грунта. Испытания производились в изотермических услови-
ях при температуре воздуха в лаборатории +23 °С (±1 °С).

Сводная ведомость проведенных экспериментов пред-
ставлена в таблице.

Испытания проводились в следующей последовательности:
1. На приставном столике собирается образец для испы-

таний.
2. Образец в сборе перемещается под пресс.
3. Производится ступенчатое нагружение образца.
4. Фиксируется момент прокола геомембраны.
5. Образец выдвигается из-под пресса. Извлекается 

и осматривается геомембрана, фиксируется прокол.
6. На геомембрану наносится маркировка проведенно-

го испытания с  указанием информации о  толщине геомем-
браны, наличии и толщине защитных прокладок из дорнита, 
крупности частиц грунта обсыпки и величине нагрузки, при 
которой произошел прокол.

Ступень нагружения в каждом испытании составляет 5–10 % 
от нагрузки прорыва. После увеличения нагрузки на ступень об-
разец удерживается в течение 5 минут под постоянной нагруз-
кой, корректируемой в  автоматическом или ручном режиме  

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 
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системой управления прессом. Для предотвращения зависания 
грунта на стенках цилиндра дважды при каждом ступенчатом 
увеличении нагрузки производится сотрясение образца в  ци-
линдре ударами молотка по его боковой наружной стенке.

Вид образца пленочной мембраны после испытания и на-
несения маркировки представлен на рис. 2.

Во всех сериях испытаний в рамках каждой серии выпол-
нялся единый для серии порядок приготовления опытного 
образца: подстилающий и укрывающий защитные слои вы-
полнялись из одной фракции щебня, защитные прокладки, 
подстилающие и  укрывающие пленочный элемент геомем-
браны, были одинаковой плотности.

Анализ результатов и предложение 
по расчету геомембраны

Полученные в сериях испытаний значения результатов ис-
пытаний подчиняются нормальному распределению случай-
ных величин. Анализ полученных результатов показал, что сре-
ди результатов измерений отсутствуют грубые погрешности.

На рис. 3 и 4 представлены диаграммы результатов испы-
таний геомембраны, рассчитанные с обеспеченностью 95%.

Полученные результаты экспериментов обобщены авто-
ром эмпирической формулой для вычисления необходимой 
толщины пленочного элемента геомембраны в  зависимости 
от толщины защитных прокладок из дорнита и максимальной 
крупности щебня защитных слоев обсыпки геомембраны:

δ = 0,35 √ 
Dmax×P

Kп
 ;

где δ  —  толщина пленочного элемента геомембраны, мм;  
Dmax — максимальная крупность частиц грунта защитного слоя, 
мм; P — значение расчетной нагрузки на геомембрану, МПа; 
Kп — коэффициент влияния защитной прокладки из дорнита. 
Коэффициент влияния защитной прокладки, принимаемый:

при отсутствии прокладки или наличии прокладки ��
плотностью до 100 г/м2 включительно Kп 100 = 1;
при использовании прокладки плотностью 500 г/м�� 2  
Kп 500 = 5 и т. д.

Расчеты по предлагаемой формуле обеспечивают сходи-
мость расчетной толщины полиэтиленовой пленки геомем-
браны с результатами испытаний не менее 15% во всем диа-
пазоне полученных нагрузок.

Оценим влияние вариаций различных факторов на ре-
зультат исследования:

1. Влияние факторов состояния окружающей среды.
Испытания проводились в изотермических условиях вну-

три помещения лаборатории сопротивления материалов, 

Рис. 2. Вид образца пленочной мембраны после испытания 
и нанесения маркировки

Расшифровка маркировки: испытание образца № 1 с мембраной t = 2,0 мм 
без защитных прокладок (серия 1.10) с фракцией щебня 20–40 мм. Уси-
лие, развиваемое прессом в момент прокола геомембраны 11,2 тс. Кружок 
в нижней части образца отмечает точку прокола

Рис. 3. Результаты испытаний геомембраны t = 1,0 мм,  
t = 1,5 мм и t = 2,0 мм с защитными слоями из щебня 
фр. 5–20 мм. Значения нагрузки указаны в МПа:

Ряд 1  —  геомембрана без защитных прокладок; ряд 2  —  геомембрана 
с защитными прокладками 450 г/м2; ряд 3 — геомембрана с защитными 
прокладками 900 г/м2

Рис. 4. Результаты испытаний геомембраны t= 1,0 мм, 
t = 1,5 мм и t = 2,0 мм с защитными слоями из щебня  
фр. 20–40 мм. Значения нагрузки указаны в МПа:

Ряд 1  —  геомембрана без защитных прокладок; ряд 2  —  геомембрана 
с защитными прокладками 450 г/м2; ряд 3 — геомембрана с защитными 
прокладками 900 г/м2

№ п/п
Толщина пленки 

t, мм

Фракции грунта защитных слоев

Без прокладок Прокладки 450 г/м2 Прокладки 900 г/м2 Без прокладок Прокладки 450 г/м2 Прокладки 900 г/м2

Щебень фр. 5–20 мм, Щебень фр. 20–40 мм

Исследование прокалывания геомембраны частицами грунта

1,0 мм 5 5 5 5 5 5

1,5 мм 5 5 5 5 5 5

2,0 мм 5 5 5 5 5 5

Таблица 1. Сводная ведомость проведенных экспериментов следовательно, при проведении испытаний удалось избежать 
вариаций значений модуля деформации полиэтилена при из-
менении температуры.

2. Приборная погрешность.
Показания индикатора нагрузки пресса дают погреш-

ность измерений 1–2 %.
3. Вариации свойств используемых материалов.
Предполагается, что для всех фрагментов полиэтилено-

вой мембраны и дорнита, из которых были вырезаны иссле-
дуемые образцы, материал образцов обладал постоянными 
прочностными и деформативными характеристиками.

Согласно паспорту на геомембрану из полиэтиленовой 
пленки, толщина изготавливаемой геомембраны случайным 
образом варьируется в пределах ±10 % от значения толщины, 
указанного в паспорте. Например, исследуемая полиэтилено-
вая мембрана толщиной 1,0 мм в точке прокола может быть 
толщиной от 0,9 до 1,1 мм.

Согласно паспорту изготовителя, дорнит имеет допуск 
по плотности ±15 % от значения плотности, указанного в па-
спорте, т. е. в точке прокола мембраны с прокладками из дор-
нита плотностью 500 г/м2 его фактическая плотность может 
находиться в диапазоне 425–575 г/м2.

Гранулометрический состав щебня соответствует требо-
ваниям ГОСТ 12536-79, который не позволяет оценить вли-
яние вариабельности крупности частиц щебня внутри одной 
стандартной фракции на результат исследования.

Несмотря на значительные возможные вариации факто-
ров, влияющих на результат эксперимента, для всех 18 се-
рий опытов величина доверительного интервала составила 
6–25 % от численного значения разрушающей нагрузки.

Нагрузки на мембрану 
в сооружениях

Рассмотрим нагрузки, воспринимаемые геомембраной 
в  грунтовом гидротехническом сооружении при основном 
сочетании нагрузок:

1. Нагрузки строительного периода, возникающие при 
движении машин и  механизмов по поверхности защитных 
слоев геомембраны.

2. Нагрузки от давления грунта упорных призм плотины.
3. Нагрузки от действия гидростатического давления (об 

исследовании повреждаемости геомембраны под действием 
гидростатического давления будет рассказано в следующей 
статье).

Нагрузки строительного периода возникают за счет до-
полнительного давления на поверхность геомембраны от 
колес строительных машин и  механизмов, перемещающих-
ся по поверхности защитного слоя грунта. Как правило, до-
полнительная колесная нагрузка по величине не превышает  
0,6–0,7 Мпа. Как видно из представленных диаграмм, усло-
вие сохранности мембраны при такой нагрузке не выпол-
няется для геомембраны толщиной 1–1,5 мм без защитных 
прокладок при использовании щебня фракции 20–40 мм. На-
личие защитных прокладок плотностью свыше 300 г/м2 по-
зволяет избежать повреждения геомембраны от действия на-
грузки строительного периода.

Величина нагрузки от давления грунта упорных призм 
плотины зависит от высоты и конструкции плотины. Очевид-
но, что для плотин с экраном давление грунта на геомембрану 
будет меньше, чем для плотин с центральной диафрагмой.

Для варианта плотины с центральной диафрагмой давле-
ние грунта на диафрагму плотины может достигать 0,022 МПа 
на каждый метр высоты плотины. Для плотин высотой до 
30 м определяющим фактором нагрузки являются нагрузки 
строительного периода. Для более высоких плотин опреде-
ляющим будет давление грунта упорных призм.

Выводы
1. Результаты выполненных серий испытаний позволяют 

утверждать об отсутствии технических ограничений высоты 
плотин с противофильтрационными элементами из геомем-
браны, состоящей из водонепроницаемой полиэтиленовой 
мембраны и защитных прокладок из дорнита в части повреж-
дения ее частицами грунта защитных слоев.

2. Предложена эмпирическая расчетная формула для 
определения необходимой толщины геомембраны в зависи-
мости от действующей нагрузки, свойств защитных прокла-
док и крупности грунта защитных слоев.

3. Сочетание водонепроницаемой мембраны из поли
этилена низкого давления высокой плотности и  защитных 
прокладок из дорнита представляет собой надежную, эконо-
мичную и технологичную в производстве конструкцию про-
тивофильтрационного элемента грунтовых плотин, рекомен-
дуемую к широкому применению.

4. В качестве материала грунта защитных слоев геомем-
браны допустимо применение грунтов с  частицами любой 
формы, в  том числе монофракций щебня с  максимальной 
крупностью частиц до 40–50 мм, приготовленного дроблени-
ем кристаллических изверженных пород.

5. Рекомендуемая к применению толщина мембраны из 
полиэтилена высокого давления низкой плотности составля-
ет 1,5–2,5 мм.

6. Рекомендуемая к применению толщина защитных про-
кладок из дорнита составляет 500–1000 г/м2.

7. Технико-экономическое сравнение стоимости мембра-
ны из полиэтилена и защитных прокладок из дорнита пока-
зывает, что при современном уровне цен на материалы для 
повышения надежности геомембраны экономически выгод-
нее увеличивать толщину защитных прокладок из дорнита, 
а не толщину мембраны из полиэтилена.
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Компания «Специальные промышленные покрытия» 
(SPINCO) является эксклюзивным представителем канадской 
фирмы Cantex Coatings Ltd, ведущего производителя линей-
ки резинобитумных полимерных мастик в мире, и предлагает 
на российском рынке технологию для решения проблем и за-
дач гидроизоляции и антикоррозионной защиты гидротехни-
ческих сооружений.

Гидроизоляционные и антикоррозийные мембранные си-
стемы на основе «жидкой резины» Cantex Coatings Ltd сер-
тифицированы согласно требованиям российского законо-
дательства, имеют международный сертификат качества 
ISO-9001 и официальную регистрацию для твердых покры-
тий, защищающих от коррозии, Lloyd's of London, что являет-
ся свидетельством качества. 

Предлагаемая технология — напыляемая бесшовная ги-
дроизоляция и антикоррозийная защита — основана на ре-
зинобитумной полимерной мастике (так называемой жидкой 
резине) и успешно применяется на гидротехнических соору-
жениях.

Технология напыляемой бесшовной гидроизоляции по-
зволяет устраивать гидроизоляционное мембранное покры-
тие на поверхностях любой формы и сложности, обладает 
высокими эксплуатационными характеристиками, позволяю-
щими экономить время и деньги.

Резинобитумные полимерные мастики канадской фир-
мы Cantex Coatings Ltd — это высокотехнологичный продукт, 
основанный на уникальной высококачественной битумной 
эмульсии с добавлением специальных эластомеров, полиме-
ров и катализатора. После нанесения образует резинобитум-
ную полимерную бесшовную мембранную систему и удовлет-
воряет одновременно многим требованиям, предъявляемым 
к гидроизоляции; гарантирует полную защиту от проникнове-
ния влаги; сокращает время производства работ, облегчает 
процесс эксплуатации, стоек в широком диапазоне темпера-
тур; удовлетворяет требованиям безопасности окружающей 
среды и человека.

Для большинства существующих методов гидроизоляции 
требуются швы или соединительные детали, а также механи-
ческие, химические или термические технологии крепления, 

технология напыляемого бесшовного покрытия — 
эффективное решение гидроизоляции
 и антикоррозийной защиты  
гидротехнических сооружений

которые обычно становятся причинами дефекта гидроизоля-
ционного покрытия.

В сравнении с ними экологически чистая резинобитум-
ная полимерная мембрана — бесшовный материал, характе-
ризующийся высокими антикоррозионными и гидроизоляци-
онными свойствами, обеспечивающий водонепроницаемость 
гидроизолируемой поверхности любой структуры и формы 
сложности, устойчив к ультрафиолету, не содержит компо-
нентов, способствующих процессу старения и снижению его 
физико-механических характеристик; является водо-, паро- 
и газонепроницаемым, устойчив к разрушающему воздей-
ствию ультрафиолета и озона, химически стоек к различным 
по составу и концентрации жидким средам, вызывающим 
коррозию, инертен по отношению к кислотам и щелочам, 
устойчив к колебаниям температур, обладает высокой эла-
стичностью.

Область применения резинобитумной полимерной 
мембраны обширна: это паро-, гидроизоляция и антикор-
розийная обработка бетонных и металлических конструк-
ций гидротехнических сооружений, внешних и внутренних 
стен, мест с переменным уровнем воды; обработка водо-
стоков, водяных коллекторов, искусственных водоемов, 
бассейнов, резервуаров для жидкостей, восстановление 
гидроизолирующих способностей старых битумных по-
крытий и рулонных материалов, антикоррозийная обработ-
ка металла, металлических конструкций. Также резиноби-
тумную полимерную мембрану применяют при устройстве 
кровель.

Покрытие наносится на обрабатываемую поверхность 
в холодном состоянии методом безвоздушного распыления 
при температуре воздуха не ниже +5 °С. Причина ограниче-
ния  — водный «растворитель». После нанесения покрытие 
твердеет моментально, глубокое высыхание происходит от 24 
до 36 часов. После полного затвердевания экологически без-
опасное резинобитумное полимерное покрытие превращает-
ся в монолитную эластичную мембрану, сохраняющую рабо-
тоспособность в диапазоне температур от –35 °С до +95 °С 
при всех сопутствующих атмосферных воздействиях. Полу-
ченное бесшовное полимерное покрытие обладает эластич-

ностью более 1500% и стойкостью к механическим деформа-
циям. В отвердевшем состоянии резинобитумное полимерное 
покрытие не становится хрупким и ломким; с возрастом оно 
становится тверже, но сохраняет эластичность, и поэтому не 
крошится и не шелушится.

Для устройства гидроизоляционного покрытия исполь-
зуется распылительное оборудование высокого давления, 
позволяющее выполнять работы без подъема материала на 
высоту до 75 м методом безвоздушного напыления, что обе-
спечивает плотное прилегание мембраны к обрабатываемой 
поверхности без воздушных линз, отверстий, стыков и швов, 
являющихся главной причиной протечек гидроизоляционных 
материалов.

Данная технология нанесения материала с ускоренным, 
практически моментальным отвердением основного компо-
нента дает возможность сделать гидроизоляционный слой 
любой толщины за один прием.

Поставляемая компанией «Специальные промышлен-
ные покрытия» продукция безопасна для окружающей сре-
ды и для человека, являясь универсальным материалом; 
полимерно-битумное покрытие на 100% соответствует тре-
бованиям к понятию «экологически безопасная гидроизо-
ляция».

Резинобитумная полимерная мембрана универсаль-
на и может использоваться везде, где есть потребность 

в газо-, паро-, водонепроницаемом покрытии и антикор-
розийной защите. Связывается на молекулярном уровне 
(создавая подобие «сварки») с таким же материалом (но-
вый слой поверх старого) независимо от стадии затвер-
девания или возраста предыдущего покрытия — никакой 
другой строительный материал не обладает таким каче-
ством.

Резинобитумное полимерное покрытие отличается высо-
кой эластичностью и высоким пределом прочности, что пре-
дотвращает возможность катодного отслаивания от поверх-
ности вследствие неблагоприятного воздействия цикличных 
изменений температуры, давления воды, вибрации и резких 
ударов.

Срок устройства гидроизоляционного и антикоррозий-
ного покрытия с применением резинобитумной полимерной 
мембранной системы сокращается, за день работы изолиру-
ется более 1000 м2 поверхности и всех примыканий на ней 
при условии завершения подготовительных работ. К тому же 
использование полимерно-битумного покрытия не требует 
значительных мероприятий по подготовке защищаемых по-
верхностей, при этом не используются пожароопасные рас-
творители и открытый огонь.

Представленная технология по устройству полимерно-
битумного покрытия отличается эффективностью, легко-
стью, скоростью, экологичностью и сейсмостойкостью.

ООО «Специальные промышленные покрытия» 
196084 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, тел./факс (812)373-43-74, 
моб. тел. +7 (931) 310-32-70, e-mail: mail@spinco.info, www.spinco.info

Компания «Специальные промышленные покрытия» поставляет следующую продукцию производства Cantex Coatings Ltd:

Premier Rubber Membrane® System
Напыляемое мембранное покрытие на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Является двухкомпонентной системой 
покрытия холодного нанесения (эмульсия + реагент-катализатор) мгновенного отверждения. 

Roller & Brush Rubber®

Является однокомпонентным высокомодифицированным битумно-полимерным универсальным покрытием, которое на-
носится в холодном состоянии валиком, кистью или методом распыления с помощью обычного компрессора. Профессио-
нальная обработка криволинейных поверхностей при проведении подготовительных кровельных работ. 

Trowel Rubber®

Является однокомпонентным универсальным покрытием, которое наносится в холодном состоянии кистью или шпате-
лем. Профессиональная обработка в качестве антикоррозийного и гидроизоляционного покрытия для ликвидации аварий-
ных протечек в сборных железобетонных конструкциях, заделке трещин, применение в частном строительстве и ремонте, 
устройстве деформационных швов.
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Самым распространенным строительным материалом яв-
ляется бетон. Известный еще в Древнем Египте, он в тече-
ние тысяч лет успешно используется в самых разнообразных 
конструкциях по всему миру.

Столь длительное и широкое использование бетона об-
условлено доступностью компонентов, простотой приготов-
ления, низкой стоимостью. Кроме того, при благоприятных 
внешних условиях, правильном приготовлении и примене-
нии бетон может демонстрировать высокую долговечность, 
измеряемую сотнями лет и тысячелетий, что показывают 
сохранившиеся до наших дней многочисленные памятники 
римской архитектуры.

К сожалению, расширение как географических, так и тех-
нических областей применения вызывает постоянное коли-
чественное и качественное увеличение неблагоприятных воз-
действий, результатом чего является многократное снижение 
долговечности бетона.

В настоящее время наблюдается постоянный рост затрат 
на содержание и ремонт бетонных конструкций, достигаю-
щих от 50 до 75% от всех затрат на строительство, что в аб-
солютном выражении составляет десятки миллиардов евро.

Отечественная практика ремонта значительно скромнее, 
и только в последнее время наметилась положительная тен-
денция к увеличению объемов ремонтных работ, большую 
часть которых составляет возмещение утрат бетона, причем 
как защитного слоя арматуры, так и основного сечения. Ка-
чественное решение этих задач возможно обеспечить не про-
сто применением материалов с требуемыми прочностными 
характеристиками, аналогичными бетону основной конструк-
ции, но и с учетом обеспечения совместности работы этих 
материалов. В отсутствие отечественной нормативной базы, 
представляется целесообразным использование европей-
ских нормативов при проектировании ремонтных работ, на-
пример, EN 1504 «Продукты и системы для защиты и восста-
новления бетонных конструкций» (табл. 1).

В данном документе подробно классифицируются требо-
вания к материалам в зависимости от предполагаемого при-
менения. Самое главное, что данный документ регламентиру-
ет минимальные требования к адгезии ремонтных составов 
как показателя совместности работы с материалом конструк-
ции. И хотя некоторые положения данного документа исходят 
из климатических условий континентальной Европы, он мо-
жет применяться для более суровых климатических условий.

Подтверждением является наш успешный опыт ремон-
та мостовых, транспортных и гидротехнических сооруже-
ний с помощью ремонтных растворов серии «Мапеграут» и 
АРБ производства копании «Мапеи», производимых в соот-
ветствии с указанными европейскими нормативами. Матери-
алы применялись в различных климатических поясах стра-
ны, в том числе и в Северо-Западном регионе, климатические 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА  
И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Мамедов Р. С., 
генеральный директор ООО «Строительные 
технологии и материалы»

условия которого характеризуются большой влажностью и 
частотой циклов замораживание/размораживания.

Приходится констатировать, что значительные затраты на 
ремонт сооружений связаны с недостаточным уровнем диа-
гностики состояния материала конструкций — глубины карбо-
низации бетона, содержания хлоридов. Как следствие, ремонт-
ные работы начинаются только после визуального обнажения 
арматуры, имеющей к этому моменту уже значительную сте-
пень коррозии. Выполнение простых и недорогих контрольных 
процедур позволяет увеличить срок эксплуатации конструкций 
до проведения следующих ремонтных работ на 5–10 лет.

Основной причиной выщелачивания бетона и внутренней 
коррозии арматуры является воздействие воды и растворен-
ных в ней солей, значительно реже — воздействие техноген-
ных агрессивных веществ.

Уменьшить негативное воздействие этих факторов воз-
можно использованием при производстве конструкций специ-
альных бетонных смесей, обладающих высокой водонепрони-
цаемостью, морозо- и химстойкостью. Однако стоимость таких 
бетонных смесей будет чрезвычайно высокой, и применение, 
за редким исключением, нецелесообразным. Конечно, ремонт-
ные растворы, рецептура которых содержит специальные до-
бавки и обеспечивает достижение показателей по водонепро-
ницаемости W16 и выше и морозостойкости F 500 и выше, 
показывают высокую стойкость к подобным воздействиям. Но 
рассматривая конструкции в целом, хотелось бы отметить не-
обходимость применения защитных пропиток и покрытий.

Использование гидрофобизирующих пропиток и ги-
дроизоляционных покрытий значительно (в 2 и более раз) 
уменьшает скорость коррозии железобетона. Как следствие, 
уменьшаются частота и объем ремонтных работ, снижают-
ся эксплуатационные издержки. Причем стоимость затрат на 
проведение работ по первоначальному и последующему по-
вторному нанесению вторичных защитных покрытий намного 
меньше собственно ремонтных работ.

Главное в выборе вторичных защитных покрытий — пра-
вильно сформулировать требования. В большинстве случа-
ев неоправданное стремление к сиюминутной экономии или 
«псевдоэстетике», непонимание процессов, происходящих 
в материале конструкции в процессе эксплуатации, приводит 
к ошибочному выбору неподходящих материалов.

Бетон является паропроницаемым материалом, в капил-
лярах которого происходит постоянная циркуляция воздуш-
ных паров. Использование паронепроницаемых покрытий на 
основе полимеров возможно только при определенных усло-
виях эксплуатации конструкции (стабильный температурно-
влажностный режим) или с использованием сложной си-
стемы подготовки и огрунтовки и может быть признано 
целесообразным только в условиях высокого уровня агрес-
сивности воздействий на конструкцию. 

Процесс карбонизации бетона вызывается воздействи-
ем и поглощением бетоном атмосферных осадков и техноген-
ных газов, растворяемых в этой капиллярной воде. Простым, 
но эффективным способом защиты является обработка гидро-
фобизирующими пропитками на основе силиконов и силокса-
нов. Такой вид защитных покрытий успешно применяется для 
надземных конструкций — ограждающие конструкции зданий, 
опоры мостов и трубопроводов, дорожные ограждения. Эти же 
материалы, а также паропроницаемые пропитки на основе эпок-
сидных смол, могут применяться в некоторых нетипичных слу-
чаях, когда по техническим соображениям использование дру-
гих гидроизоляционных покрытий невозможно, например при 
обработке бетонных плит дорожных и авиационных покрытий.

В редких случаях, например, химических производств, 
надземные ограждающие железобетонные конструкции под-
вергаются воздействию средне- и сильноагрессивных хи-
мических веществ. В этом случае единственным вариантом 
решения является использование цементно-эпоксидных па-
ропроницаемых покрытий системы IpalEpi на основе продук-
та Ipanol IH, обладающего высокой химической стойкостью 
при необходимом уровне паропроницаемости.

Аналогичные требования по сохранению паропроницае-
мости системы «бетон — покрытие» предъявляются при ги-
дроизоляции подземных и подводных конструкций. И если 
при обработке защитно-гидроизоляционными покрытиями 
частей конструкции, прямо контактирующих с водой, воз-
можно использование любых материалов, то при нанесении 
с противоположной стороны (например, подвальные и полу-
подвальные помещения) мы предлагаем использовать толь-
ко паропроницаемые покрытия.

К сожалению, отсутствие каких-либо из вышеописан-
ных защитных мероприятий к настоящему времени привело 
многие конструкции в столь плачевное состояние, когда од-
новременно с ремонтом уже необходимо выполнять работы 
по их усилению. Из существующих в настоящее время систем 
усиления железобетонных конструкций наиболее перспек-
тивными во всем мире признаются системы, основанные на 
использовании полимерных и углеволоконных силовых эле-
ментов в виде сеток. Основными преимуществами являются 
очень низкий вес и размер, коррозионная стойкость. До по-

следнего времени широкому распространению данных систем 
в отечественном строительстве препятствовали особенности 
применения и эксплуатации эпоксидных смол, обеспечивав-
ших крепление полимерных элементов на конструкции. Су-
щественным недостатком эпоксидных смол являются очень 
жесткие требования к подготовке и влажности конструкции 
при производстве работ, нестабильность свойств при измене-
нии температурно-влажностного режима эксплуатации и не-
обходимость выполнения работ по противопожарной защите. 

Альтернативой эпоксидным смолам стало применение 
специально разработанных цементных растворов системы 
XMeshGold, обеспечивших аналогичные прочностные харак-
теристики системы «бетон — полимерная сетка + адгезион-
ный раствор». Более того, опыт применения данной системы 
показал, что благодаря применению более технологичного 
адгезионного материала значительно повысились качество и 
долговечность работ, и как следствие, снизились затраты.

В настоящее время имеется широкий спектр технологи-
ческих решений и материалов для защиты, ремонта и усиле-
ния конструкций, что позволяет значительно продлевать срок 
эксплуатации конструкций и адаптировать их под меняющие-
ся нагрузки и воздействия. Мы надеемся, что наши партнеры 
смогут сделать правильный выбор, и всегда готовы оказать 
всестороннюю помощь в этом вопросе.

Таблица 1. Характеристики ремонтных материалов на цементной основе при конструкционном  
и неконструкционном ремонте по европейскому стандарту EN 1504

Рабочие характеристики Метод испытания

Требования (таблица 3 в части 3 EN 1504)

Конструкционный Неконструкционный

Класс R4 Класс R3 Класс R2 Класс R1

Прочность на сжатие EN 12190 ≥ 45 МПа ≥ 25 МПа ≥ 15 МПа ≥ 10 МПа

Содержание ионов хлорида EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

Адгезионное сцепление EN 1542 ≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Ограниченное сжатие/расширение EN 12617-4
Адгезия

Нет требований
≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Стойкость к карбонизации EN 13295 dк ≤ контрольного бетона Нет требований

Совместимость тепловых свойств за-
мерзание/оттаивание

EN 12617-4
Сила сцепления после 50 циклов

Визуальный контроль
≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Стойкость после удара грозового дождя EN 12617-4
Сила сцепления после 30 циклов

Визуальный контроль
≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Совместимость тепловых свойств 
циклы работы в сухом состоянии

EN 12617-4
Сила сцепления после 30 циклов

Визуальный контроль
≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Модуль упругости EN 13412 ≥ 20 ГПа ≥ 15 ГПа Нет требований

Стойкость к скольжению EN 13036-4

Класс I: > 40 ед.изм. при испытании в мокром состоянии

Класс II: > 40 ед.изм. при испытании в сухом состоянии

Класс III: > 40 ед.изм. при испытании в мокром состоянии

Капиллярная абсорбция EN 13057 ≤ 0,5 кг/м2ч0,5 ≤ 0,5 кг/м2ч0,5 Нет требований

ООО «Строительные технологии и материалы»
195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 

д. 11, лит. 10, БЦ ИСТЕН, оф. 416 
Тел. (812) 495-66-82
E-mail: info@b-t-m.ru

www.b-t-m.ru
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Строительство. Ремонт. Эксплуатация ГТС

5.
75–92

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ. 
ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Техника, оборудование  
для гидромеханизации.

Водолазное снаряжение

Оборудование,  
программно-технические 
комплексы  
для подводно-технических  
работ
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Машины-амфибии
Waterking — это экскаватор-амфибия, который предназначен для эксплуатации в сложных природных условиях, 
в  частности, заболоченной местности. Он способен передвигаться как по суше, так и по воде. Пересечение болотистых 
местностей, канав, прудов, озер не составляет проблем — машина не проваливается и не тонет. Благодаря широким 
гусеницам на понтонах обеспечивается максимальное сцепление машины с полотном пути. Поставляются 4 модели 
в категории машин весом от 8 до 25 тонн включительно.

Широкая сфера эксплуатации Waterking
работы в болотистой местности��
работы в дельтах рек��
землечерпальные работы��
обустройство (переоборудование) отстойников��
прокладка трубопроводов��
установка ограждений для водоемов��
реставрационные работы в природных зонах��
восстановление экологического баланса��

ООО «Граффт»
125047, Москва, Тверская-Ямская 4-я улица, д. 2/11, стр. 2 
+7 (499) 130-31-83, e-mail: info@grafft.ru
www.grafft.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ       WATERKING         ЗЕМНОВОДНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
WK 80 WK 150 WK 220 WK 250

Общий вес 12 т 20 т 29 т 33 т
Двигатель DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN
Мощность двигателя 40,7-56,5 КВт 71 КВт 110 КВт 129 КВт
Давление на полотно (грунт) 0,110 кг/см2 0,110 кг/см2 0,110 кг/см2 0,110 кг/см2

Стандартная длина вылет 6,60 м 9,00 м 9,50 м 10,50 м
Длина вылета (опция) 9,00 м 12,50 м 15,50 м 16,50 м
Объем ковша 0,2–0,4 м2 0,3–0,7 м2 0,5–1,2 м2 0,65–1,5 м2

Угол 20° 20° 20° 20°

Понтон UK 80 UK 150 UK 220 UK 250
Вес понтона 8 т 12 т 16 т 18 т
Длина понтона 6,00 м 7,25 м 8,25 м 9,50 м
Ширина понтона 1,05 м 1,50 м 2,00 м 2,00 м
Высота понтона 1,40 м 1,60 м 1,68 м 1,68 м
Гусенечный ход Сталь Сталь Сталь Сталь
Ширина колеи 1,00 м 1,40 м 1,80 м 1,80 м
Цепь 2 цепи 6″ 2 цепи 6″ 3 цепи 6″ 3 цепи 6″

Стандартная модель:
Кабина с кондиционером��
Кресло Grammer��
Дополнительная гидравлическая  ��
функция
Набор инструментов��
Ковш��

Опции:
Дополнительное освещение для работ��
Центральная система смазки��
Несколько гидравлических функций��
Дополнительный топливный бак��
Различная длина гиков ��

Дополнительное оборудование:
Боковые понтоны, обеспеченные  ��
гидравлическими сваями
Сортировальный грейферный ковш��
Гидравлические ножницы��
Дереворежущий инструмент��
Землесос��
Ковши различных типов��
Быстросъемное зажимное приспосо-��
бление
Виброблок��

Фирма WATERKING BV
Company Address: Mercuriusweg 22,
9482 WL Tynaarlo, The Netherlands
Post Address: PO Box 1, 9480 AA Vries, The Netherlands
Tel: +31 (0) 592 55 95 36
Fax: +31 (0) 592 55 95 30
E-mail: sales@waterking.nl

Генеральное управление сбыта:

Дилер по России и СНГ:
WATERKING EASTERN EUROPE
Tel: +31 (0) 6 53 10 93 90
WATERKING RUSSIA  
AND THE GIS COUNTRIES
Tel: +49 (0) 69 4269 3049
Mob: +49 (0) 1762 4367 170
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1. Опасный прецедент и его 
возможные последствия

Социально-экономические и геополитические интересы Рос-
сии требуют постоянного роста объемов морских грузоперево-
зок. Для решения данной задачи в рамках программы Минтран-
са «Возрождение торгового флота в России» и подпрограммы 
«Морской транспорт» федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России (2010–2015 годы)» осущест-
вляется интенсивное строительство новых портовых перегрузоч-
ных комплексов и наращивание новых портовых мощностей. Это 
определяет закономерный рост объема дноуглубительных работ. 
Соответственно, обостряется необходимость правильного и еди-
нообразного применения нормативных актов при проведении 
дноуглубительных работ, связанных с перемещением, изъятием 
донных грунтов и захоронением грунтов в подводных отвалах. 
В настоящее время природоохранное нормативно-правовое обе-
спечение дноуглубления и, в частности, операций по складиро-
ванию перемещаемых грунтов на отвалах требует уточнения, по-
скольку может трактоваться неоднозначно. 

В этом отношении важен прецедент, произошедший в 
текущем году в практике крупнейшей экологической компа-
нии Северо-Запада России — ООО «Эко-Экспресс-Сервис». 
Основная деятельность компании связана с обеспечением 
экологической безопасности гидротехнических работ, среди 
которых крупные проекты федерального уровня (см. «Гидро-
техника», № 2 (19), 2010 г. [1]). Все выполненные проекты 
неизменно получали положительные заключения Главгосэк-
спертизы и Государственной экологической экспертизы, мно-
гие из них уже успешно реализованы. 

Однако, приказом Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 09.04.2010  г. 
№  299 было утверждено отрицательное заключение экс-
пертной комиссии государственной экологической эксперти-
зы проектной документации «Формирование акватории юж-
ной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, 
включая операционную акваторию контейнерного терминала 
Ленинградской области. Строительство северного подходно-
го канала МТП Усть-Луга». Основной вывод этого заключе-
ния сводится к проблеме перемещения донных грунтов на 
морские отвалы и в намывные территории. По мнению экс-
пертов, грунты дноуглубления должны быть отнесены к от-
ходам производства и потребления (далее — «отходы»), и на 

О НЕДОПУСТИМОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ГРУНТОВ,  
ИЗВЛЕКАЕМЫХ ПРИ ДНОУГЛУБЛЕНИИ,  
К ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Жигульский В. А., 
канд. техн. наук, директор ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

Обуховский А. Ф., 
директор по развитию ООО «Эко-Экспресс-Сервис», член морского 
совета при правительстве Санкт-Петербурга

их использование должна представляться техническая и тех-
нологическая документация (согласно ст. 10 федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» [2]).

Такая ситуация возникла впервые. Ранее при прохожде-
нии ГЭЭ многочисленными проектами дноуглубительных ра-
бот для создания акваторий и водных подходов морских пе-
регрузочных комплексов никогда не поднимался вопрос об 
отнесении естественных донных отложений, перемещаемых 
при производстве дноуглубительных работ, к отходам. 

Если бы эта довольно неожиданная претензия была при-
знана справедливой, то последствия такого решения оказа-
лись бы очень серьезными. 

Во-первых, при этом значительно увеличатся сроки реали-
зации задач по строительству северного подходного канала МТП 
Усть-Луга и формированию акватории порта Усть-Луга в целом.

Во-вторых, при отнесении грунтов, перемещаемых при 
дноуглублении, к отходам плата за их размещение автома-
тически несоизмеримо возрастет — в связи с большим объ-
емом перемещаемой грунтовой массы. К примеру, конкретно 
в данном случае дополнительный прирост платы за операции 
с грунтами составил бы несколько миллиардов рублей.

В-третьих, мог быть создан довольно опасный прецедент: 
если подобное требование со стороны ГЭЭ к проектам, свя-
занным с дноуглубительными работами, станет систематиче-
ским, интересы отечественного портостроения окажутся су-
щественно ущемленными. 

С учетом сказанного, для оценки правомочности выдви-
нутого требования следует внимательно проанализировать 
нормативно-правовую базу по обращению с донными отло-
жениями. 

Солопов Д. В., 
главный инженер проекта ООО «Эко-пром-сервис»

Смелик А. М., 
начальник управления проектирования и строительства  
ФГУП «Росморпорт» 
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2. Нормативно-правовые аспекты 
проблемы

2.1. Терминологическое несоответствие
Проведение дноуглубительных работ — это технологи-

ческий процесс, который включает в себя изъятие донного 
грунта из района дноуглубления, перемещение (транспорти-
ровку) в район отвала и сброс изъятого грунта в подводный 
отвал. При всех этих технологических операциях химические 
характеристики грунта не изменяются. 

Ст. 1 федерального закона «Об отходах производства и  
потребления» [2] определяет отходы производства и потре-
бления как «остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образовались в про-
цессе производства или потребления, а также товары (про-
дукция), утратившие свои потребительские свойства». 

Донные грунты невозможно обозначить как остатки указан-
ных изделий или продуктов. Перемещаемые грунты не облада-
ли потребительскими свойствами. При проведении дноуглуби-
тельных работ донные грунты не образуются, а перемещаются. 

Международными договорами, стороной которых явля-
ется Российская Федерация, регламентирующими размеще-
ние в море материалов (в том числе вынутых земснарядами), 
являются: 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбро-��
сами отходов и других материалов (Лондонская кон-
венция), ратифицирована Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15.12.1975 №2659; 
региональные конвенции, а именно: ��

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения ––
(Бухарестская конвенция 1992 года), ратифициро-
вана постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 12.08.1993 №5614-1; 
Конвенция по защите морской среды района Балтий-––
ского моря 1992 года (Хельсинкская конвенция), ра-
тифицирована Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 05.10.1978 №8207-1Х. 

В указанных международных договорах грунты, извлечен-
ные в ходе дноуглубительных работ на морских акваториях, 
определены как самостоятельная дефиниция и не относятся 
к категории отходов. В соответствии со ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В частности, применительно к акватории Балтийского 
моря ситуация четко разъясняется письмом Минприроды 
России № 12-47/6628 от 12.05.2010 г. «О грунтах, образую-
щихся в ходе дноуглубительных работ в акватории Балтий-
ского моря»: «В настоящее время на территории Российской 
Федерации в районе Балтийского моря действуют нормы 

международного права, устанавливающие иные требования 
к проведению вышеуказанных работ, в частности к захороне-
нию грунта в донных отвалах».

Так, в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 
05.10.1978 № 8207-IX «О ратификации Конвенции по защите 
морской среды района Балтийского моря 1974 года» (заклю-
чена в г. Хельсинки 22.03.1974; далее — Конвенция), на Рос-
сийскую Федерацию возложены обязательства по выполне-
нию обусловленных ею требований.

С учетом изложенного, принимая во внимание необходи-
мость выполнения Российской Федерацией обязательств, выте-
кающих из Конвенции, в том числе в части регулирования работ 
по захоронению грунта, на акватории Балтийского моря следует 
руководствоваться положениями Конвенции. Последняя не от-
носит грунты (не содержащие значительных количеств и кон-
центраций веществ, определенных Комиссией по защите мор-
ской среды Балтийского моря и перечисленных в Приложениях I 
и II к Конвенции) к отходам и устанавливает порядок их захоро-
нения в пределах территориального моря и вне его границ. 

Таким образом, нормы действующего законодательства 
не классифицируют донные грунты при проведении дноуглу-
бительных работ как отходы. Итак, грунты, перемещаемые 
при дноуглублении, не могут считаться отходами.

2.2. Эффект двойной оплаты
В соответствии со ст. 3 федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [3], любая хозяйственная деятельность 
оказывает воздействие на окружающую среду и осущест-
вляется на основе принципа платности природопользования 
и возмещения вреда окружающей среде. В п. 2 ст. 16 упомя-
нутого закона виды негативного воздействия разделены на 
шесть категорий. «Сбросы загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади» от-
несены к отдельной категории, не связанной с другой катего-
рией — «размещение отходов производства и потребления».

Для категории «сбросы» приказом Госкомэкологии от 
4 июня 1997 г. утвержден «Порядок расчета платы за загряз-
нение акваторий водных объектов, являющихся федераль-
ной собственностью РФ (исключая подземные водные объ-
екты), при производстве работ, связанных с перемещением 
и изъятием донных грунтов, в подводных отвалах».

Таким образом, рассматривая грунты от дноуглубитель-
ных работ как отходы производства и потребления, мы ав-
томатически окажемся вынужденными признать правомоч-
ность оплаты за операции с ними и как с отходами, и как 
с источниками негативного воздействия на воды по катего-
рии «сбросы». Иными словами, это приведет к двойной плате 
за одно и то же негативное воздействие.

Как следствие этого неправомерного действия, возникнет 
нецелевое расходование бюджетных средств, т. к. эти работы 
оплачиваются из федерального бюджета.

2.3. Порядок расчета платы за воздействие на водную 
среду при операциях с грунтами при дноуглублении

«Порядок расчета платы за загрязнение акваторий во-
дных объектов, являющихся федеральной собственностью 
РФ (исключая подземные водные объекты), при производ-
стве работ, связанных с перемещением и изъятием донных 
грунтов, в подводных отвалах» предусматривает взимание 
платы за следующие виды вредного воздействия на водные 
объекты:

загрязнение воды взвешенными веществами;��
химическое загрязнение воды;��
химическое загрязнение донных осадков.��

Расчет платы должен выполняться согласно действую-
щей «Методике по расчету платы за загрязнение акваторий 
морей и поверхностных водоемов, являющихся федераль-
ной собственностью Российской Федерации, при производ-
стве работ, связанных с перемещением и изъятием донных 
грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карье-
ров и захоронением грунтов в подводные отвалах», утверж-
денной Госкомэкологией 29.04.1999.

При наличии положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы данный расчет является 
основанием для получения оформленного в установленном 
порядке разрешения на производство работ, связанных с пе-
ремещением донных грунтов и захоронением грунтов в дон-
ных отвалах.

3. Как предотвратить рецидивы 
(заключение)

Рассмотренное требование со стороны ГЭЭ определять в 
природоохранной проектной документации грунты, извлека-
емые при дноуглублении, как отходы, с вытекающим отсюда 

существенным удорожанием операций по обращению с эти-
ми грунтами, выдвинуто впервые. 

Но, как показано выше, это требование не соответствует 
действующему законодательству. В сущности, оно строится 
лишь на недостаточной четкости некоторых формулировок 
соответствующей нормативной базы. 

Принятие подобного требования может сказаться са-
мым негативным образом на развитии морских портов 
России, существенно увеличить затраты на строитель-
ство гидротехнических сооружений и портовые сборы в 
последующем, тем самым снизить возможности отече-
ственных портов по сравнению с иностранными конку-
рентами.

Во избежание рецидивов этих необоснованных требо-
ваний целесообразно четко и недвусмысленно закрепить 
в нормативно-правовых документах вполне очевидное поло-
жение: грунты, извлекаемые при дноуглублении, отходами 
производства и потребления не являются.
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Погружные износостойкие насосы DRAGFLOW с рыхлите-
лями и агитатором предназначены для перекачки бенто-
нита, вязких, абразивных и водогрунтовых сред  имеют 
следующий диапазон характеристик:

производительность 30–1200 м•	 3/час;
напор до 62 м;•	
мощность 2,2–220 кВт;•	
масса 145–3500 кг;•	
максимальное содержание твердых частиц по весу до •	
70%;
максимальный размер твердых частиц до 120 мм;•	
температура до 80 °С;•	
уровень кислотности до 9,5 pH;•	
для работы на больших глубинах до 120 м с применени-•	
ем компенсатора давления;
во взрывобезопасном исполнении; •	

Широкий диапазон областей применения насосов 
DRAGFLOW включает:

подводную добычу природных  ресурсов;•	
дноуглубительные работы;•	
намыв плотин, дамб, песчаных пляжей и сооружений  •	
для укрепления берегов;
очистка дна рек, каналов, водохранилищ, гаваней,  •	
акваторий портов и судостроительных заводов;
перекачивание ила, песка и гравия; •	
перекачивание цементных растворов и бентонита;•	
перекачивание отходов остающихся после обогащения •	
руды; 
перекачивание шламов и пульпы;•	
золоудаление;•	
перекачивание сильно загрязненных промышленных  •	
отходов и сточных вод.

Фирма DRAGFLOW S.R.L. (Италия) — лидер на рынке погружных грунтовых насосов с электрическим и гидравлическим 
приводом и  мобильных земснарядов, специально спроектированных для работы с вязкими грунтами с высоким 
содержанием твердых частиц. DRAGFLOW S.R.L. за более чем 25-летний срок своего существования приобрела 
значительный опыт по всему миру в   поставке дноуглубительного оборудования для различных отраслей, таких как 
портовая и морская отрасли, энергетическая промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность. 

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ, МОБИЛЬНЫЕ ЗЕМСНАРЯДЫ

DRAGFLOW S.R.L.
Via Spagna, 13, 370069 Villafranca (VR) Italy. 
Tel. +39 045 4304521, Fax +39 045 6335758
info@dragflow.it
www.dragflow.it

Официальный дистрибьютор в России, 
странах СНГ и Балтии — компания DREDGING Co., LTD
Tel. +7 (812) 976 67 13, +7 (911) 847 66 76, Fax +7 (812) 440 36 61
dredgingspb@gmail.com
www.dredging.ru, www.dragflow.ru

НАСОСЫ DRAGFLOW КАЧАЮТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ НЕ МОГУТ!!!

Для водолазов, работающих в прибрежных и внутренних 
водоемах, риски подвергнуться неблагоприятному биологи-
ческому и химическому воздействию очень высоки. 

Несколько лет назад во время опроса профессиональных 
водолазов на выставке Underwater Intervention большинство из 
них заявило о том, что редко работают в загрязненной воде. 
Создалось впечатление, будто респонденты не хотели при-
знать опасность, с которой они сталкиваются каждый день.

Но водолазы не единственные, кто, работая в водах, за-
грязненных токсинами и биологически опасными веществами, 
подвергаются серьезной опасности. Ученые, проводящие ис-
следования под водой, и водолазы специальных служб порой 
рискуют больше, оказываясь менее защищенными, т. к. погру-
жаются иногда даже без полнолицевой маски.

Биологические загрязнения — явление весьма распро-
страненное и опасное.

Если химическое загрязнение водоема обычно очевид-
но, то биологическое можно выявить, как правило, лишь по-
средством специальных исследований. При биологических 
загрязнениях поражена вся водная среда, и микробы или 
вредные организмы могут воздействовать через любое сла-
бое место в снаряжении водолаза.

Примером такого воздействия может служить случай, 
произошедший с сержантом полиции штата Виржинии Май-
ком Берри.

14 лет назад после очередного погружения сержант 
Берри почувствовал сильную головную боль, которая не 
проходила в течение недели. В тот раз сержант просто 
взял больничный, чтобы отлежаться дома, еще не пони-
мая серьезности случившегося.

Несколько лет спустя Берри совершил другое погру-
жение в заброшенный карьер, чтобы достать большое 
количество вещественных доказательств во время след-
ствия. Хотя вода в карьере выглядела чистой, он обратил 
внимание на отсутствие рыбы и  других живых организ-
мов. Когда Берри возвращался домой после погружения, 
головная боль стала настолько сильной, что он был сроч-
но отправлен в больницу машиной скорой помощи. Пол-
ное медицинское обследование показало, что причиной 
недомогания стали амебы, которые попали под его по-
лулицевую маску во время погружения и проникли через 
нос в головной мозг. Майк Берри провел в больнице 2,5 
месяца, где ему кололи антибиотики и морфий. Он не мог 
работать еще в течение 4 месяцев до полного выздоров-
ления.

Каждое погружение может оказаться  
погружением в загрязненную воду

Чупин А. С., 
департамент подводно-технического 
оборудования ОАО «Тетис Про»

После второго инцидента подразделение сержанта 
было укомплектовано полнолицевыми масками с подпором 
в подмасочном пространстве, цельно-вулканизированными 
сухими костюмами с вулканизированными шлемами и су-
хими перчатками для каждого члена водолазной команды. 

Подобный комплект снаряжения представляет оптималь-
ную защиту от большинства биологических загрязнений, так 
же как и от большинства химикатов. 

Другой опасной естественной биологической угрозой яв-
ляется одноклеточная водоросль Pfiesteria piscicida, обнару-
женная около 10 лет назад в водах Северной Каролины. До 
недавних пор считалось, что она наносит вред только ры-
бам, вызывая их массовую гибель. С нынешнего лета био-
логи окончательно убедились, что Pfiesteria крайне опасна и 
для человека, вызывая непонятные расстройства дыхатель-
ных путей, мышечные боли, нарушение ориентации. Описа-
ны даже случаи ослабления памяти и угнетения умственной 
деятельности, по ошибке принятые врачами за болезнь Аль-
цгеймера. Pfiesteria бездействует во время зимы, но стано-
вится активной в теплое время года, особенно, когда высок 
уровень загрязнений отходами животноводства. В последние 
годы Pfiesteria становится серьезной проблемой и в России.

В то время как вредоносные живые организмы являются 
одной из самых опасных биологических угроз, с которыми стал-
киваются профессиональные водолазы, куда более распростра-
ненной биологической угрозой является та, которая скрывается 
в фактически каждом городе, — утечка канализационных сто-
ков. Недоочищенные стоки включают множество типов химиче-
ски и биологически опасных веществ, которые проникают через 
подземные водоносные слои в озера, протоки, реки и океаны. 
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Надежное оборудование  
и снаряжение — сильная защита  
от опасных загрязнений

При создании снаряжения для проведения водолазных 
работ в условиях биологического и химического загрязнения 
водоемов российские ученые и инженеры достигли немалых 
успехов. Результатом плодотворных работ стал выпуск соз-
данного специалистами ОАО «Тетис Про» и ОАО «КАМПО» 
снаряжения СВУ-5, разработка «Комплекта вентилируемого 
снаряжения для работы в особо сложных условиях DESCO» 
и «Комплекта легководолазного снаряжения для работы в 
воде, имеющей незначительную степень химического и/или 
биологического загрязнения». 

Основным элементом данного комплекта снаряжения яв-
ляется шлем DESCO Air Hat.

Шлем был разработан в 1968 году и по настоящее вре-
мя полностью отвечает всем требованиям при проведении 
подводно-технических работ. С момента выпуска конструк-
ция элементов шлема претерпела множество модерниза-
ций, но основные элементы корпуса оказались настолько 
удачно подобранными и так хорошо сбалансированными, 
что остаются неизменными по нынешний день. Отлитый 
из латуни корпус шлема покрыт слоем меди толщиной 
1/16 дюйма. 

Шлем прост в эксплуатации и может быть полностью 
снят и надет работающим водолазом самостоятельно. Ис-
пользование настраиваемого перепускного клапана с на-
ружной ручкой регулировки позволяет легко добиваться  

Комплект вентилируемого снаряжения для работы  
в особо сложных условиях DESCO включает: 

Шлем вентили-��
руемый DESCO, 
снабженный:

быстроразъем-––
ным соединением для удоб-
ного надевания и снятия;
двухступенчатым клапаном выхода воздуха;––
переключателем «ветилируемый ре-––
жим» (штатный) и «режим с увели-
ченным подпором» для использо-
вания в загрязненной воде;
сварочный щиток для шлема ––
DESCO №61001.

Шлем обладает нейтральной  
плавучестью и снабжен дополнительной 
страховочной стропой.

Цельновулканизированный агрессивостойкий гидро-��
комбинезон «сухого» типа Viking Trelleborg HDS 1500, 
с фланцем для шлема DESCO и латексными манже-
тами, молнией повышенной прочности HD, плотность 
ткани 1550 г/м2.
Аппарат аварийный дыхательный в комплекте.��
Шланг 3/8�� ″ СД 1 м.
Кабель-шланговая связка трехкомпонентная (шлан�� г 
9,5 мм, пневморукав 6,5 мм, 4-жильный кабель связи 
длиной 60 м).
Светильник СП-9 (100 Вт) с кабелем 64 м и блоком пи-��
тания.
Латексные перчатки 5-палые.��
Резиновые перчатки 3-палые.��
Утеплитель «Тинсулейт» В200.��
Галоши водолазные МК2 (с грузовыми стельками).��

нейтральной плавучести под водой в случае, когда это необ-
ходимо. За счет низкого центра тяжести и прекрасной балан-
сировки шлем почти не чувствуется на голове.

DESCO Air Hat обеспечивает удивительную для вен-
тилируемого снаряжения четкость и разборчивость свя-
зи. Возможность выбора режима «вентилируемый» или 
«с подпором» позволяет подстраиваться под конкретные 
условия подводно-технических работ, а стандартно уста-
новленный двойной выпускной клапан снижает риск об-
ратных протечек. 

Шлем соответствует всем требованиям стандартов ADC 
Consensus Standards, федеральным правилам США OSHA 
и используется в странах EC.

Стандартные опции шлема DESCO Air Hat:
система впускных штуцеров, снабженных обратными ��
клапанами;
настраиваемый перепускной клапан;��
два кронштейна для светильников/камер; ��
модуль связи и коммуникации с 4-проводной гарниту-��
рой с герморазъемом.

Также специально для работы водолаза в загрязнен-
ной среде был разработан «Комплект легководолазного 
снаряжения», рекомендованный к использованию аварийно-
спасательными службами промышленных предприятий, не-
фтяных компаний, специальными службами, в том числе 
в условиях низких температур.

В комплект снаряжения водолаза для работы в химиче-
ски и/или биологически загрязненной воде входит: 
Утеплитель «Тинсулейт» В200, с носками�� .
Жилет-компенсатор плавучести Black Diamond.��
Дыхательный аппарат с редуктором TITAN 2011 с си-��
стемой ACD DIN.
Ласты резиновые профессиональные DIVEX JETFIN.��
Блок дистанционный 9В2.556.211-01 со шлангом СД ��
(для использования в шланговом варианте).
Неопреновый защитный клапан для клапана поддува ��
гидрокостюма.

Основным элементом комплекта снаряжения является 
маска полнолицевая AGA MKII с подпором.

Отработанная конструкция полнолицевой маски AGA MKII 
позволяет считать ее одной из самых удобных для водолаз-
ных погружений. 

Крепление маски к лицу осуществляется при помощи на-
головника с пятью ремнями. Рама маски комфортно приле-
гает практически к любому типу лица и следует его форме, не 
требуя сильного натяжения ремней наголовника. 

Важным элементом защиты является гидрокомбинезон 
Viking PRO 1000 с резиновым шлемом «Магнум». Гидроком-
бинезон изготавливается методом вулканизации, представ-
ляя единое целое, и не имеет клееных соединений. 

В заключение хочется отметить, что в последнее время 
все мировые производители придерживаются жесткой по-
зиции в ходе испытаний снаряжения, предназначенного для 
погружения в загрязненную воду. Эта среда несет множе-
ство опасностей для незащищенного водолаза, но сегодня 
есть все необходимое оборудование, информация и возмож-
ность обучения для того, чтобы работать в подобных усло-
виях. Теперь при определенной подготовке любые спуски 
в загрязненную среду перестают представлять опасность для 
водолазов, если они выбирают проверенное снаряжение, га-
рантирующее защиту. 

ОАО «Тетис Про»
117042 Москва, а/я 73

Тел. (495) 786-9855, факс (495) 717-3821 
E-mail: tetis@tetis.ru, www.tetis-pro.ru
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ООО «Аквавелсервис» было создано в 2003 году как пред-
приятие, производящее водолазную аппаратуру для профес-
сиональных и военных водолазных служб, водолазных станций 
связи, систем подводного телевидения, подводного освеще-
ния, мобильных водолазных щитов дыхания, мобильных водо-
лазных постов, мастерских, полевых кухонь, сушилок водолаз-
ного снаряжения. Впоследствии предприятием было освоено 
и изготовление очистных и намоточных кареток, обеспечива-
ющих ремонт магистральных трубопроводов, гидромониторов 
со спецоборудованием для размыва грунта под водой, подво-
дных гидравлических бестраншейных кабелеукладчиков. 

В 2009 году для расширения производственной базы пред-
приятием были приобретены дополнительные площади, по-
зволяющие изготавливать крупногабаритные конструкции, и 
открыто новое направление — проектирование и изготовле-
ние технологической оснастки для ремонта магистральных 
трубопроводов. Данному направлению сегодня уделяется осо-
бое внимание — созданы служба НИОКР (служба научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ), лабо-
ратория, введена система менеджмента качества, обновлена 
станочная база — приобретены станки с ЧПУ, повышают свой 
профессиональный уровень работники предприятия, созданы 
комфортные условия труда, своевременно и должным образом 
поддерживается оплата труда специалистов. Небольшому кол-
лективу предприятия сегодня под силу самые сложные задачи.

За 2009 год силами специалистов ООО «Аквавелсервис» и 
ООО «Спецподводремонт» в рамках НИР по теме «Технология 
ремонта подводных переходов магистральных газопрово-
дов» была проведена работа по созданию специализирован-
ного подводного комплекса (СПК) для ремонта магистраль-
ных трубопроводов диаметром 1220 мм и 1020 мм под водой 
на глубинах от 2 до 30 м (заказчик ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»). Данная конструкция позволяет вырезать и заменять 
поврежденные участки трубопроводов, заваривать сквозные 
и несквозные дефекты, также предусмотрена стыковка тру-
бопроводов под водой и выполнение других подводных сва-
рочных работ на подводных магистральных переходах. Ис-
пользование комплекса обеспечивает применение метода 
подводной «сухой» сварки магистральных трубопроводов. 
В результате вытеснения воды из внутреннего пространства 
«кессона» сварка производится в сухой среде любым извест-
ным методом сварки с применением унифицированного сва-
рочного оборудования, стандартных сварочных материалов, 
технологии ремонтной гипербарической подводной сварки 
(наплавки) протяженных коррозионно-механических дефек-
тов подводных трубопроводов.

Успешно проведенные в октябре 2009 года приемочные ис-
пытания СПК на реке Москве подтвердили назначение изделия. 

В начале 2010 года специалистами ООО «Аквавелсервис» 
и ООО «Росподводтехно» была спроектирована и изготовле-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНАСТКИ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ  
НА ГЛУБИНАХ ДО 60 МЕТРОВ

на подводная сухая сварочная камера шахтного типа для ре-
монта магистральных трубопроводов Ду500–300. Данная кон-
струкция положительно зарекомендовала себя при ремонте 
нефтепровода диаметром 377 мм на реке Москве весной это-
го же года.

С середины 2010 года в рамках договора с ООО «Спец-
подводремонт» была начата работа по созданию учебно-
аттестационного гипербарического сварочного комплекса 
(ГСК). Комплекс был успешно сдан в эксплуатацию уже в де-
кабре 2010 года. ГСК предназначен для испытания свароч-
ного оборудования и технологических процессов в услови-
ях повышенного давления до 80 м водного столба (8 кг/см2).  
Комплекс построен на базе водолазной декомпрессионной 
камеры ПДК-2у. Один из отсеков камеры переоборудован для 
сварочных работ. Второй используется для последующей де-
компрессии сварщика.

В начале 2011 года на производственной базе ООО «Ак-
вавелсервис» ООО «Спецподводремонт» по договору с ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» проводило испытания техноло-
гий ремонта подводных переходов газопроводов методами 
гипербарической ручной, механизированной и автоматиче-
ской сварки с использованием ГСК. В ходе испытаний комис-
сии был продемонстрирован процесс сварки контрольных 
сварных соединений сегментов труб при рабочем давле-
нии внутри декомпрессионной камеры 3 атм в среде инерт-
ного газа (аргон), что соответствует условиям проведения 
ремонтно-восстановительных работ на подводных переходах 
газопроводов методом сварки дефектов труб и сварных сое-
динений в СПК на глубине до 30 м.

Со второй половины 2010 года на производственных пло-
щадях ООО «Аквавелсервис» с привлечением наших специа-
листов ООО «Спецподводремонт» проводит работы по соз-
данию гермокамеры шахтного типа, предназначенной для 
ремонта магистральных нефтепроводов протяженностью до 
12 м и Ду300–1220 под водой на глубинах до 25 м. 

Компания постоянно совершенствует конструкции своих 
изделий, повышает их надежность, качество, безопасность. 
Продукция ООО «Аквавелсервис» отвечает требованиям ми-
ровых и отечественных стандартов, удобна в эксплуатации 
и стоит дешевле зарубежных аналогов. 

ООО «Аквавелсервис» сегодня является членом неком-
мерческого партнерства «Ассоциация водолазов» и приняло 
в 2010 году активное участие в организации I Съезда водола-
зов России в Санкт Петербурге.

В дальней перспективе у предприятия — серийное произ-
водство выпускаемой продукции и выход на многопрофиль-
ное производство.

Сосновский С. В., 
генеральный директор  

ООО «Аквавелсервис»

ВОДОЛАЗНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ

ВТС-1М, ВТС-2 (водолазные переносные однопостовые стан-
ции связи).

ВТС-10 (водолазные телефонные станции). 
ПТВ-10 (системы профессионального подводного телевидения). 
ПТВ-11 (миниатюрные системы подводного телевидения). 
ПТВ-12 (системы профессионального подводного телевидения). 
СВК-001 (стационарные водолазные комплексы для мобиль-

ных водолазных постов). 
ИПН-12/250 (источники постоянного напряжения).
МФПУВС (многофункциональные пульты управления водо-

лазными спусками с дополнительным источником пита-
ния, в том числе для обогрева водолазного костюма). 

ПТБ «СКАТ-2» (автономные подводные телевизионные 
боксы). 

ППРТ «ГРОТ» (подводные переносные ручные телека-
меры). 

ПГФ-12/50 (подводные фонари с галогеновой лампой). 
ПСФ-12/50 (подводные фонари со светодиодной лампой).
ПШТ-40/150 (подводные нашлемные телекамеры).
ВК-100, ВК-200, ВК-300, ВКК (вьюшки кабельные, вьюшки ка-

бельные коллекторные).
РД-2 (ручки-держатели для видеокамер и фонарей).
ТКК (телевизионные композитные кабели).
BIRNS (подводные герморазъемы различной модификации).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ И СПУСКОВ

Гидромониторы (АН-300) со спецоборудования для размы-
ва грунта (эжектор-грунтососы, размывочные стволы и 
гребенки, мини-лебедки, оголовки всасывающие, по-
плавки и др.). 

МВП (водолазные посты на базе 10-футового контейнера).
ВЩД-2/40 (водолазные щиты дыхания).
МБЩД-1 (мобильные безредукторные щиты дыхания). 

МВМ (водолазные мастерские на базе 10-футового контей-
нера). 

МПК (полевые кухни на базе 10-футового контейнера).
СВС (водолазные сушилки снаряжения на базе 10-футового 

контейнера).
ПГКУ (подводный гидравлический бестраншейный кабеле

укладчик).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

УППС (установки подводной полуавтоматической сварки).
ПОК (очистные каретки).
ПНК (намоточные каретки).
БУК (бункерные устройства для точечной засыпки).
ПССК (подводные сухие сварочные камеры шахтного типа).
ГК (гермокамеры шахтного типа для сварочных работ).
СПК (специализированные подводные комплексы для сварочных работ: кессон, 

установочная рама, система технологического и жизненного обеспечения).

УЧЕБНО-АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ООО «Аквавелсервис» 
182100 Псковская область, г. Великие Луки,  
ул. Вокзальная, д. 22, корп. 2
Тел./факс (81153) 9-78-04
E-mail: аnair-ur1@ellink.ru
https://www.avs-diver.ru

ГСК (гипербарические сварочные комплексы на базе барокамеры ПДК-2У).
ТБ-1 (тренировочные бассейны на базе 10-футового контейнера).
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Многие организации выполняют работы по обследова-
нию акваторий, подводных переходов трубопроводов и кабе-
лей, подводно-технические работы. В большинстве случаев 
для приборного и программного обеспечения этих видов ра-
бот используется множество разнообразного оборудования 
и программного обеспечения. 

С 2001 года НПП «Форт XXI» развивает методику про-
ведения подобных работ, основанную на использовании 
программно-аппаратных комплексов с  модульной структу-
рой. Разработка, изначально ориентированная на обследо-
вание подводных переходов трубопроводов, получила назва-
ние АМК «СКАТ» (автоматизированный мобильный комплекс 
«Система картографирования акваторий и трубопроводов»). 
В дальнейшем при создании нового оборудования и расши-
рении спектра уже используемого фирменного происходило 
совершенствование возможностей АМК «СКАТ». 

«Мозговым центром» комплекса является AquaScan  — 
ПО судовождения, навигации и  связи с  внешними устрой-
ствами. Обработка данных производится в программе Trans
Calc (см. рис. 1).

Стандартными устройствами, подключаемыми ко всем ва-
риантам комплекса, являются навигационный приемник и эхо-
лот (поддерживающие возможность передачи информации че-
рез интерфейс RS-232 в стандартном протоколе NMEA-0183).

В зависимости от конфигурации комплекса и поставлен-
ной задачи с программой AquaScan могут стыковаться и дру-
гие устройства:

Использование комплексного подхода для 
обследования акваторий, подводных переходов  
и обеспечения подводно-технических работ

Дунчевская С. В.,
ген. директор ООО НПП «Форт XXI»

дополнительный навигационный приемник (для ото-��
бражения на электронной карте точной ориентации 
плавсредства, выполняющего подводно-технические 
работы (ПТР));
судовой трассоискатель ТИЭМ-2 (для определения пла��
ново-высотного положения подводных коммуникаций);
гидроакустическая система позиционирования (для ��
определения координат и отображения положения бук-
сируемых модулей или рабочих механизмов, использу-
емых при ПТР);
датчики определения пространственного положения ��
используемого оборудования.

Скорость обмена и  другие параметры передачи данных 
устанавливаются в пункте «Настройка». 

Наличие опциональных сервисов гарантирует обеспече-
ние различных видов работ: для работ с гидролокатором бо-
кового обзора; для съемки профилей скоростей течений на 
промерных створах.

В программе AquaSсan предусмотрена возможность ра-
боты в различных системах координат и единицах измерения: 
метры, км/ч — для внутренних водоемов; мили, узлы — для 
морских акваторий.

На рис. 2 показано рабочее окно программы AquaScan. В глав-
ном окне программы на электронной карте (в качестве подложки 
могут использоваться любые растровые карты с привязкой по 
координатам) отображается положение плавсредства, оборудо-
ванного одним или двумя навигационными приемниками.

Рис. 1. Блок-схема АМК «СКАТ» Рис. 2. Рабочее окно программы AquaScan
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На обследуемой акватории создаются маршруты требуемой 
конфигурации (змейки, ломаные и т. п.), графически или в циф-
ровой форме задаются количество и длина галсов, расстояние 
между ними. Передвижение по созданным галсам осуществля-
ется с использованием окна «Навигатор» в правой части рабоче-
го окна программы. Независимо от направления текущего галса 
на карте, в окне «Навигатор» он всегда направлен снизу вверх. 
Для судоводителя отображаются: текущая траектория, отклоне-
ние от галса, текущие курс и скорость, расстояние и планируе-
мое время до конца галса и всего маршрута. Информация, по-
ступающая с внешних устройств, отображается в графической 
форме и в цифровой форме в строке состояния, что позволяет 
оператору осуществлять качественный контроль. Все входящие 
данные записываются на жесткий диск персонального компью-
тера. Любые из них можно воспроизвести в  режиме «Эмуля-
ция», при этом на экране отображается информация со всех 
внешних устройств в том же виде, как это происходит в режи-
ме реального времени. Данные каждого отдельного галса мо-
гут быть загружены для просмотра в окне «Профиль». При этом 
для любой точки профиля в  окне «Описание» отображаются 
значения данных со всех внешних устройств (рис. 3). 

При использовании гидролокатора бокового обзора (ГБО) 
на карте отображается полоса обзора. С помощью утилиты 
GBO_Click оператор может двумя «кликами» определить ко-
ординаты любого объекта, появившегося на экране ГБО, со-
хранить координаты в  файл, поместить в  окно карты мар-
кер, снабдив его комментарием (рис. 4). Кроме того, утилита 
GBO_Click позволяет оператору сохранять в файл координа-
ты точек береговой линии при движении вдоль берега.

Работа специализированного модуля для обеспечения 
функционирования дополнительных внешних устройств (гид
роакустическая система позиционирования (ГСП), датчики 
определения пространственного положения используемого 
оборудования) показана на рис. 5. На основании данных, по-
ступающих с двух навигационных приемников, установленных 
на носу и на корме базового судна, отображается его ориен-
тация. Указывается положение гидрофона ГСП. На основании 
информации, получаемой от ГСП, определяется положение 

рабочего механизма устройства, буксируемого по дну. По дан-
ным, поступающим с датчиков определения положения рабо-
чего механизма, вычисляется и отрисовывается в окне «Про-
филь» конфигурация разрабатываемой траншеи.

Использование данного модуля позволяет не только вы-
полнять движение надводного судна по запланированным 
галсам, но и  контролировать перемещение и  работу букси-
руемого по дну оборудования.

Конфигурация программы AquaScan для каждого пользо-
вателя определяется набором подключаемых устройств и функ-
циональными возможностями. Версия AquaScan Light предна-
значена для выполнения простых промерных съемок в рамках 
инженерных изысканий с подключением одного навигационно-
го приемника и эхолота. Версия AquaSсan Standard используется 
для выполнения всех видов работ, производимых при обследо-
вании акваторий и подводных переходов трубопроводов и кабе-
лей. В версии AquaScan Prof реализован весь функционал про-
граммы, включая возможность создания отчетов по материалам 
съемочных работ. Выполняются все необходимые расчеты для 
приводки полученных данных к требуемому уровню. Для контро-
ля качества измерений производится сличение галсов (рис. 6). 
По результатам сличения галсов формируется текстовый файл 
отчета и отчетный планшет, на котором выделяются все точки 
пересечения галсов с расхождениями, превышающими норма-
тивные значения. Причем возможен выбор определения норма-
тивных значений: по ГКИНП-11-152-85, по СП 11-104-97, фикси-
рованные значения, критерии по выбору пользователя.

По совокупности данных промерных съемок форми-
руются отчетные планшеты, галсовые кальки и  комплекты  

Рис. 4. Работа утилиты GBO_Click для регистрации координат 
гидроакустических контактов и оцифровки береговой линии

Рис. 5. Работа модуля обеспечения функционирования 
дополнительных устройств

Рис. 3. Загруженные профили по пройденным галсам. 
Показываются сигналы эхолота и трассоискателя ТИЭМ-2

Рис. 6. Фрагмент отчетного планшета по результатам сличения 
галсов. Красным выделены сверхнормативные значения

цифровых данных в формате S-57. Далее приводятся фраг-
менты отчетного планшета (рис. 7) с отображением габарит-
ной изобаты и линии уреза воды и галсовой кальки (рис. 8).

Таким образом, версия программы AquaScan Prof обеспе-
чивает выполнение полного объема работ, проводимых при 
инженерно-гидрографических и инженерно-гидрологических 
изысканиях, — от производства съемки (с контролем каче-
ства данных) до формирования отчетов.

Что касается оборудования, входящего в состав комплек-
са АМК «СКАТ», то, как уже было сказано выше, его состав 
подбирается в соответствии с задачами, для решения кото-
рых формируется комплекс. В состав комплекса могут ин-
тегрироваться любые навигационные приемники и эхолоты, 
имеющие возможность передачи данных в ПК.

Имеет смысл подробнее остановиться на менее извест-
ном оборудовании, таком как судовой трассоискатель. Судо-
вой трассоискатель ТИЭМ-2 был разработан для определения 
положения подводных коммуникаций без установки антенны 
на дно водоема. Принцип работы ТИЭМ-2 (фото комплекта 
показано на рис. 9) основан на измерении электромагнитно-
го поля, создаваемого находящимися на подводном перехо-
де трубопроводами или кабелями. Измерение значений поля 
производится в горизонтальной плоскости, параллельной по-
верхности воды. При этом плавсредство (с установленным на 
нем приборным комплексом) движется по сетке галсов, пер-
пендикулярной оси подводного перехода. Данные, поступа-
ющие с ТИЭМ-2, подвергаются предварительной обработке. 
В режиме реального времени отображаются сигналы с дат-
чиков трассоискателя и спектры сигналов, что позволяет оце-
нить качество сигнала и уменьшить уровень внешних помех.

Использование комплекса АМК «СКАТ-ТИЭМ» с  эхоло-
том и трассоискателем позволяет одновременно выполнять 
батиметрическую и электромагнитную съемку и определять 
планово-высотное положение подводных коммуникаций на 
глубинах до 30 м, параллельно получая подробную инфор-
мацию о рельефе дна.

Обработка данных трассоискателя производится в  про-
грамме PipeTracer. Программа PipeTracer обрабатывает весь 
массив данных по подводному переходу и учитывает взаимное 
влияние трубопроводов, отклонение их трассы от прямолиней-
ной, направление и силу тока в трубопроводах, наличие других 
источников электромагнитного поля, данные эхолота. В  ре-
зультате выполнения расчетов по всем ниткам обследуемых 
коммуникаций формируются продольные профили, экспор-
тируемые в программу итоговой обработки данных TransCalc. 
При соблюдении всех требований к выполнению съемки и обе-
спечении достаточного уровня сигнала в обследуемых комму-
никациях их высотное положение определяется с  предель-
но допустимым отклонением 0,01 × H + 0,05 при глубине до 
10 м и 0,01 × H + 0,01 × (H – 5) при глубине от 10 до 30 м.

Комплекс АМК «СКАТ-ТИЭМ» — не просто удобный ин-
струмент. Он зарегистрирован в реестре Системы сертифи-
кации средств измерений. Первая версия комплекса была 
сертифицирована в 2005 году, новая версия внесена в реестр 
Системы сертификации средств измерений под № 090070065 
(сертификат соответствия № 0068 от 19.01.2010 г.).

Для итоговой обработки данных, полученных с использо-
ванием комплекса, применяется программа TransCalc с сер-
висными модулями. Основные задачи, решаемые програм-
мой TransCalc: объединение всех этапов процесса обработки 
в  единую систему; возможность контроля качества получа-
емых результатов на промежуточных этапах съемки и обра-
ботки. Программа обеспечивает получение карты дна и про-
филей труб и кабелей непосредственно на месте выполнения 
работ, подготовку графических материалов для вывода на 
печать, визуализацию результатов в  удобной и  наглядной 

Рис. 7. Фрагмент отчетного планшета (отображается только 
габаритная изобата)

Рис. 8. Фрагмент галсовой кальки

Рис. 9. Комплект судового трассоискателя ТИЭМ-2А

Рис. 10. PipeTracer. Рабочее окно программы обработки 
данных с судового трассоискателя ТИЭМ-2
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форме, возможность включения программ визуализации 
в действующие базы данных, выдачу выходной информации 
в стандартных форматах. 

Итогами работы программы TransCalc являются: план об-
следованной акватории и прилегающих к ней береговых участ-
ков; продольные и поперечные профили коммуникаций; про-

извольно ориентированные профили (в том числе профиль по 
линии тальвега), эпюры и карты скоростей течений; таблицы 
выступающих над грунтом участков и недостаточно заглублен-
ных трубопроводов и кабелей; программа трехмерной визуали-
зации результатов обследования; программа сравнения профи-
лей коммуникаций на переходе. После подготовки всего набора 
исходной информации в  автоматическом режиме строится 
план акватории и прилегающих береговых участков. Фрагмент 
плана подводного перехода трубопроводов показан на рис. 11. 

По тому же комплекту данных, по которому строятся план 
и профили, формируется набор данных для программы трех-
мерной визуализации результатов обследования. Модуль 
3D визуализации с  комплектом данных легко встраивается 
в базы данных и ГИС-приложения. Фрагмент 3D модели под-
водного перехода показан на рис. 12.

Использование программы TransCalc позволяет значи-
тельно уменьшить временные и  интеллектуальные затраты 
на обработку данных.

Отдельный сервисный программный модуль предназна-
чен для мониторинга процессов, происходящих на дне ак-
ватории. По данным промерных съемок, последовательно 
выполненных на одной и  той же акватории, программа ав-
томатически строит батиметрические карты и карту измене-
ний рельефа. Одновременно вычисляются объемы извлечен-
ного или добавленного грунта. Построение разностных карт 
используется для мониторинга естественных русловых про-
цессов, происходящих на дне акваторий, и для контроля ка-
чества и объема подводно-технических работ. При этом про-
контролировать результаты выполненных работ по засыпке 
или выемке грунта можно в течение минимального времени 
после их выполнения. Для примера на рис. 13 и 14 показаны 
результаты последовательных съемок, выполненных перед 
началом ПТР и после окончания их первого этапа на подво-
дном переходе трубопроводов.

Таким образом, необходимый состав комплекса форми-
руется в зависимости от видов работ, выполняемых на аквато-
риях. Одни пользователи применяют облегченный комплекс 
для производства простых промерных работ, другие исполь-
зуют комплекс для приборного сопровождения подводно-
технических работ, третьи выполняют работы по обследова-
нию подводных переходов трубопроводов и кабелей. Общим 
для всех вариантов программно-аппаратного комплекса АМК 
«СКАТ» является то, что процессы съемки и обработки дан-
ных объединены в единую цепочку, минимизированы проме-
жуточные операции и максимально автоматизированы про-
цедуры формирования итоговых материалов.

Рис. 11. Фрагмент плана, сформированного программой 
TransCalc

Рис. 12. Фрагмент 3D модели подводного перехода 
трубопроводов

Рис. 13. Акватория до начала ПТР по засыпке трубопроводов

Рис. 14. Участок ПТР после выполнения первого этапа 
засыпки. Разностная карта с объемами засыпки
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